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Lôessentiel en bref 

La Suisse a lancé la transformation progressive de son système énergétique en adoptant la Stratégie 

énergétique 2050, dont les principaux piliers sont lôam®lioration de lôefficacit® ®nerg®tique et le d®velop-

pement des énergies renouvelables. La législation correspondante, qui a été redéfinie en conséquence, 

est en vigueur depuis début 2018. Cette strat®gie sôaccompagne dôun monitoring d®taill® qui d®crit 

chaque année les progrès réalisés par la Suisse en la matière. Le présent rapport de monitoring  2020 

expose la situation ¨ la fin de lôann®e 2019. En voici les principaux résultats2: 

¶ Production électrique issue des énergies renouvelables  (sans la force hydrauliqu e): elle aug-

mente depuis lôan 2000, et cette hausse sôest acc®l®r®e depuis 2010. En 2019, la production élec-

trique issue des énergies renouvelables était de 4186 gigawattheures (GWh), soit 6,2% de la pro-

duction nette totale dô®lectricit®. La loi sur lô®nergie (LEne) fixe une valeur indicative de 4400 GWh 

en 2020, côest-à-dire un accroissement visé de 3000 GWh entre 2010, lôann®e de r®f®rence, et 2020. 

En 2019, 92,9% de cette hausse avaient ®t® r®alis®s, lôaccroissement net ®tant de 309 GWh par rap-

port ¨ lôann®e pr®c®dente. La moyenne annuelle sôinscrit également à 309 GWh depuis 2011. Un 

accroissement net de 214 GWh sera nécessaire durant lôannée à venir pour atteindre la valeur indi-

cative en 2020. Celle-ci est fixée à 11 400 GWh ¨ lôhorizon 2035. Sa réalisation requerra un accrois-

sement net moyen plus élevé, qui équivaut à 451 GWh par an (p. 18). 

¶ Production hydroélectrique : elle a continuellement progress® depuis lôan 2000. En 2019, la pro-

duction moyenne nette attendue était de 36 137 GWh. La valeur indicative est fixée à 37 400 GWh 

pour 2035, lôann®e de r®f®rence ®tant ici 2011. Un accroissement net dôenviron 2000 GWh est visé 

jusquôen 2035 (aucune valeur indicative 2020 dans la loi), dont 38,3% étaient déjà réalisés en 2019. 

Cette m°me ann®e, lôaccroissement net par rapport à 2017 sôinscrivait ¨ 151 GWh. Il est en 

moyenne de 90 GWh par an depuis 2012. Durant les années à venir, il devra se situer à 79 GWh en 

moyenne annuelle pour atteindre la valeur indicative définie pour 2035 (p. 20). 

¶ Consommation énergéti que finale par personne : en baisse depuis lôan 2000, elle était en 2019 

inférieure de 19,1% ¨ lôann®e de r®f®rence 2000 (-18,1% apr¯s correction de lôincidence des condi-

tions météorologiques). Côest donc mieux que la valeur indicative pr®vue pour 2020 (-16%). ê lôave-

nir, la consommation énergétique finale par personne, corrig®e de lôincidence des conditions m®t®o-

rologiques, devra diminuer en moyenne de 2,2% par an pour pouvoir atteindre la valeur indicative 

fixée pour 2035 (-43%) (p. 16). 

¶ Consommation élect rique par personne : elle a augment® jusquôen 2006, mais cette tendance 

sôest invers®e depuis. En 2019, elle était inférieure de 8,3% ¨ la valeur de lôan 2000 (-8,0% après 

correction de lôincidence des conditions m®t®orologiques). Dans ce cas ®galement, la valeur indica-

tive prévue pour 2020 (-3%) est déjà atteinte. ê lôavenir, la consommation ®lectrique par personne, 

corrig®e de lôincidence des conditions m®t®orologiques, devra baisser en moyenne de 0,4% par an 

pour pouvoir atteindre la valeur indicative fixée pour 2035 (-13%) (p. 17). 

¶ £nergies renouvelables dans lôensemble: la part des énergies renouvelables (électricité et cha-

leur) dans la consommation ®nerg®tique finale globale tend ¨ augmenter depuis lôan 2000, cette 

hausse sô®tant acc®l®r®e depuis le milieu des années 2000. En 2019, cette part sôinscrivait ¨ 24,1% 

(2018: 23,6%; 2000: 17,0%) (p. 24). 

¶ Intensité énergétique  (rapport entre la consommation énergétique et le produit intérieur brut 

réel ): lôintensité énergétique a progress® jusquô¨ la fin des années 1970, mais tend à diminuer de-

puis, ce recul sô®tant acc®l®r® ces derni¯res ann®es. Lôintensité électrique fléchit depuis le début des 

                                                      

2 Les valeurs indicatives mentionn®es se r®f¯rent ¨ celles qui figurent dans la loi sur lô®nergie en vigueur. Compte tenu de la réo-
rientation du syst¯me ®nerg®tique vers le nouvel objectif climatique çZ®ro ®mission nette de gaz ¨ effet de serre dôici ¨ 2050», 
ces valeurs sont réexaminées dans le cadre de la révision actuelle de cette loi, sur la base des perspectives énergétiques mises 
à jour. 
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années 1990. Cette évolution peut refléter des procédés de production plus efficaces et, de manière 

générale, un découplage accru entre la consommation énergétique et le développement écono-

mique ï et/ou une d®localisation des processus de production ®nergivores ¨ lô®tranger (p. 26). 

¶ Diversifi cation et dépendance vis -à-vis de lô®tranger: en 2019, les produits pétroliers représen-

taient encore à peine la moiti® de la consommation finale dô®nergie, lô®lectricit® un quart environ, et 

le gaz naturel quelque 14%. Dans lôensemble, lôapprovisionnement en ®nergie est largement diversi-

fi®, ce qui contribue ¨ la bonne s®curit® dôapprovisionnement de la Suisse. La part des importations 

dans la consommation énergétique brute (dépendance vis-à-vis de lô®tranger) a augment® entre 

2000 et 2006. Elle diminue depuis, mais reste à un niveau élevé de 74,6% (2018: 75,0%) (pp. 46 et 

48). 

¶ Sécurit® de lôapprovisionnement en ®lectricit®: pour évaluer le futur approvisionnement en élec-

tricit®, le monitoring sôappuie en premier lieu sur des ®tudes relatives ¨ la s®curit® dôapprovisionne-

ment systémique (adéquation du système). Mise à jour en 2019 sur mandat de lôOffice f®d®ral de 

lô®nergie (OFEN), une ®tude de lô£cole polytechnique f®d®rale et de lôUniversit® de B©le pr®sente un 

horizon temporel allant jusquôen 2040. Les évolutions politiques attendues dans les scénarios de ré-

férence ne montrent aucun délestage3 en Suisse, quelle que soit la structure de lôoffre nationale. Des 

probl¯mes locaux surviennent uniquement lorsque lô®cart entre lôoffre et la demande est cons®quent. 

Il appara´t que si elle est coupl®e ¨ dôautres fluctuations au niveau du r®seau et de lôoffre, une de-

mande accrue engendre des probl¯mes dôapprovisionnement croissants. Dans ce contexte, le d®ve-

loppement de capacités locales reposant sur les énergies renouvelables suisses peut contribuer à 

garantir lôapprovisionnement du pays. Dôapr¯s lô®tude 2019 sur lôad®quation du syst¯me, il convient 

de poursuivre le monitoring r®gulier des ®volutions possibles en Suisse et en Europe afin dôidentifier 

à temps les tendances potentiellement critiques sur le long terme et de prendre les mesures néces-

saires. Par ailleurs, lors de la r®vision de la loi sur lô®nergie et de la loi sur lôapprovisionnement en 

®lectricit®, le Conseil f®d®ral a propos® dôadapter les instruments dôencouragement pour lô®lectricit® 

issue de la force hydraulique et des nouvelles énergies renouvelables et de contribuer ainsi aux in-

vestissements requis. En outre, une réserve de stockage verra le jour en tant qu'assurance en ma-

ti¯re dô®nergie pour garantir lôapprovisionnement de la Suisse ®galement dans des situations ex-

trêmes imprévues. La Commission f®d®rale de lô®lectricit® (ElCom) a publi® quant à elle en 2020 une 

®tude sur lôad®quation du syst¯me ¨ lôhorizon 2030. Dôapr¯s lôElCom, les r®sultats chiffr®s permet-

tent de conclure que lôad®quation du syst¯me dans les sc®narios probables peut être assurée par le 

marché. Les résultats des scénarios de stress pour 2030 indiquent ®galement quôon ne peut pas ex-

clure lôapparition de situations avec de lô®nergie non fournie durant le semestre dôhiver en cas dôen-

chaînement de circonstances malheureuses. Au regard des hypothèses de départ, les problèmes 

dôapprovisionnement sont le plus probables lôhiver, en particulier quand les deux grandes centrales 

nucléaires ne devraient pas être disponibles (p. 49). 

¶ Développement du réseau : plusieurs projets de réseau de transport lancés avant 2013 sont actuel-

lement en cours de planification et dôapprobation, ces phases pouvant durer plusieurs ann®es. Les 

procédures les plus récentes tendent à être plus courtes, car des mesures visant à les accélérer ont 

été mises en place dès 2013. Les mesures découlant de la Stratégie énergétique 2050 et de la stra-

t®gie R®seaux ®lectriques visent une vaste optimisation et simplification des proc®dures dôautorisa-

tion. Certaines étapes importantes des processus et des procédures ont pu être initiées ou décidées 

pendant la période sous revue (p. 33). 

¶ D®penses et prix en mati¯re dô®nergie: les d®penses des consommateurs finaux pour lô®nergie 

ont augment® en Suisse, passant dôenviron 23,8 milliards de francs en 2001 à environ 28,2 milliards 

en 2019, ce qui représente une hausse moyenne de 0,9% par an. Environ la moitié de ces dépenses 

concernent les produits p®troliers (14,7 milliards de francs), un bon tiers revient ¨ lô®lectricit® 

                                                      

3 Lorsque lóon passe en dessous dôune fr®quence pr®cise du r®seau, un d®lestage d®sactive certaines zones dôapprovisionne-
ment. Il all¯ge tout le r®seau, car le nombre de consommateurs dô®lectricit® diminue. Cette mesure prot¯ge le réseau électrique 
dans son ensemble et ®vite des coupures dô®lectricit® suprar®gionales, voire internationales. 
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(9,8 milliards de francs), 10% sont pour le gaz (à peine 2,9 milliards de francs), tandis que le reste 

regroupe les dépenses pour les combustibles solides et la chaleur à distance (0,8 milliard de francs). 

Les dépenses énergétiques comprennent les d®penses pour lô®nergie et son transport ainsi que la 

totalité des taxes et impôts. Une comparaison internationale des prix de lô®nergie dans les secteurs 

industriels révèle que le prix de lô®lectricit® en Suisse présente la même tendance à la stabilité, que 

ce soit en comparaison avec lôAllemagne, avec la France ou avec la moyenne des pays de de lôOr-

ganisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Le niveau des prix en Suisse 

est donc proche de la moyenne de lôOCDE et du niveau des prix en France, est inf®rieur ¨ celui de 

lôAllemagne ou surtout ¨ celui de lôItalie. Les prix du mazout et du diesel sont légèrement supérieurs 

à lOCDE. Quant au gaz naturel, les prix en Suisse sont nettement sup®rieurs ¨ ceux de lôAllemagne 

et de la France ainsi quô¨ la moyenne des pays de lôOCDE (à partir de la p. 64). 

¶ Émissions de CO2: en Suisse, les émissions de CO2 li®es ¨ lô®nergie par habitant ne cessent de 

diminuer depuis lôan 2000. En 2018, elles sôinscrivaient ¨ environ 4,1 tonnes (les données 2019 ne 

seront disponibles quôau printemps 2021), soit à peine 30% en dessous de la valeur de lôan 2000 

(5,8 t). En lôesp¯ce, on observe ®galement un d®couplage croissant entre lô®volution d®mographique 

et les rejets de CO2 li®s ¨ lô®nergie. Pour atteindre lôobjectif strat®gique global ¨ long terme vers le-

quel sôoriente actuellement la Stratégie énergétique 2050 (réduction à 1ï1,5 t par habitant ¨ lôhori-

zon 2050)4, les émissions par habitant doivent diminuer en moyenne de 0,08 tonne par an (p. 77). 

¶ Recherche et t echnologie:  depuis 2005, les ressources publiques affectées à la recherche énergé-

tique ont continuellement augmenté. Depuis 2014 surtout, on observe une nette hausse de la re-

cherche énergétique dans le cadre de la Stratégie énergétique 2050 et du plan dôaction çRecherche 

énergétique suisse coordonnée», même si une certaine stabilisation a été constatée en 2018. En 

2018, les d®penses totales des collectivit®s publiques pour la recherche ®nerg®tique sôinscrivaient ¨ 

404 millions de francs (valeur réelle; 2017: près de 414 millions de francs). Les données 2019 ne 

seront disponibles que début 2021 (p. 83). 

¶ Environnement international : pendant la période sous revue 2019-2020, la pandémie de COVID-

19 a également eu des effets significatifs sur les marchés mondiaux de l'énergie. Concernant les dé-

veloppements dans lôUnion européenne (UE), il convient de mentionner le çpacte vert pour lôEu-

rope», avec lequel la Commission européenne a présenté une stratégie globale pour devenir le pre-

mier continent climatiquement neutre du monde dôici ¨ 2050 (à partir de la p. 88).  

                                                      

4 Cet objectif est actuellement vérifié dans le cadre des travaux pour la stratégie climatique 2050, qui a été mandatée par le Con-
seil fédéral le 28 août 2019, et sera probablement adapté. 
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Introduction  

La Suisse a réorienté sa politique énergétique par la Stratégie énergétique 2050. Cette stratégie doit 

permettre de sortir progressivement de lô®nergie nucl®aire et de transformer le syst¯me ®nerg®tique de 

la Suisse ®tape par ®tape dôici à 2050, sans toutefois mettre en p®ril ni la s®curit® dôapprovisionnement 

®lev®e dont la Suisse a b®n®fici® jusquô¨ pr®sent ni le caract¯re peu co¾teux de lôapprovisionnement 

énergétique. À lôavenir, il faudra nettement améliorer lôefficacit® ®nerg®tique, accroître la part des éner-

gies renouvelables et réduire les émissions de CO2 li®es ¨ lôénergie. En outre, plus aucune autorisation 

générale pour la construction de nouvelles centrales nucléaires ne sera accordée. Le peuple suisse a 

accept® la nouvelle l®gislation sur lô®nergie, en vigueur depuis 2018, lors du vote référendaire du 21 mai 

2017.  

De plus, le Conseil f®d®ral propose, dans le cadre dôune modification de la loi sur lôapprovisionnement en 

®lectricit®, dôouvrir le march® de lô®lectricit® pour tous les clients afin de renforcer la production décentra-

lis®e dô®lectricit® et de mieux int®grer les ®nergies renouvelables dans le march® de lô®lectricit®. En outre, 

dans le cadre dôune r®vision propos®e de la loi sur lô®nergie, le Conseil f®d®ral souhaite prolonger les 

contributions dôencouragement destin®es aux ®nergies renouvelables indig¯nes et les am®nager de ma-

ni¯re ¨ favoriser la comp®titivit®. La branche de lô®lectricit® aura ainsi la s®curit® n®cessaire en mati¯re 

de planification et dôinvestissement, et la s®curit® dôapprovisionnement de la Suisse sera renforc®e (Con-

seil fédéral, 2020b+c+2018). 

En ce qui concerne la sortie du nucléaire, il convient de noter que la centrale de Mühleberg, exploitée 

durant 47 ans, a été la première des cinq centrales nucléaires suisses à avoir été mise ¨ lôarr°t le 20 

décembre 2019 puis définitivement mise hors service à la mi-septembre 2020 (FMB, 2020+2019). 

La Stratégie énergétique est étroitement liée à la politique climatique, car près des trois quarts des émis-

sions de gaz à effet de serre en Suisse proviennent de lôutilisation dôagents ®nerg®tiques fossiles. En 

lôesp¯ce, lôattention se concentre sur la prochaine ®tape, ¨ savoir la r®vision totale de la loi sur le CO2 

(Conseil fédéral, 2017a) que le Parlement a approuvée lors de la session dôautomne en 2020 et qui prévoit 

la mise en îuvre de lôAccord de Paris sur le climat au niveau national jusquôen 2030. La Suisse sôest 

engag®e ¨ r®duire dôici l¨ de moiti® ses ®missions de gaz ¨ effet de serre par rapport ¨ leur niveau de 

1990. Par ailleurs, se basant sur les derni¯res connaissances scientifiques du Groupe dôexperts intergou-

vernemental sur lô®volution du climat (GIEC), le Conseil f®d®ral a d®cid® le 28 ao¾t 2019 que, dôici ¨ 2050, 

la Suisse ne devra plus rejeter dans lôatmosph¯re davantage de gaz à effet de serre que ce que les 

r®servoirs naturels et artificiels sont capables dôabsorber (z®ro ®mission nette). Parall¯lement, il a charg® 

lôadministration dô®laborer une Strat®gie climatique 2050 correspondante à long terme (Conseil fédéral, 

2019b). 

La Stratégie énergétique est étroitement liée à la politique climatique, car près des trois quarts des émis-

sions de gaz ¨ effet de serre en Suisse proviennent de lôutilisation dôagents ®nerg®tiques fossiles. En 

lôesp¯ce, lôattention se concentre sur la prochaine étape, à savoir la révision totale de la loi sur le CO2 

(Conseil f®d®ral, 2017) que le Parlement a approuv®e lors de la session dôautomne et qui pr®voit la mise 

en îuvre de lôAccord de Paris sur le climat au niveau national jusquôen 2030. La Suisse sôest engag®e ¨ 

r®duire dôici l¨ de moiti® ses ®missions de gaz ¨ effet de serre par rapport ¨ leur niveau de 1990. Par 

ailleurs, se basant sur les derni¯res connaissances scientifiques du Groupe dôexperts intergouvernemen-

tal sur lô®volution du climat (GIEC), le Conseil fédéral a décidé le 28 ao¾t 2019 que, dôici ¨ 2050, la Suisse 

ne devra plus rejeter dans lôatmosph¯re davantage de gaz ¨ effet de serre que ce que les r®servoirs 

naturels et artificiels sont capables dôabsorber (z®ro ®mission nette). Parall¯lement, il a charg® lôadminis-

tration dô®laborer une Strat®gie climatique 2050 correspondante à long terme (Conseil fédéral, 2019b). 

Début septembre 2019, lors de la consultation sur le contre-projet direct ¨ lôinitiative pour les glaciers, le 

Conseil f®d®ral a propos® dôinscrire de mani¯re contraignante dans la Constitution le niveau de z®ro 

®mission nette de gaz ¨ effet de serre, qui nô®tait jusquô¨ pr®sent quôun objectif indicatif (Sources: Conseil 

fédéral, 2020e). 
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Dans la mesure où le présent rapport de monitoring de la Stratégie énergétique 2050 comprend princi-

palement des données allant jusquô ̈fin 2019, les effets de la pandémie de COVID-19 sur le secteur de 

lô®nergie, ¨ lôexception des march®s globaux de lô®nergie, ne sont pas encore pris en compte dans les 

indicateurs. 

Base juridique et but du monitoring  

La transformation du système énergétique suisse que vise la Stratégie énergétique 2050 est un projet de 

longue haleine. Compte tenu des perspectives de réalisation éloignée, un monitoring est prévu pour per-

mettre dôobserver les ®volutions et progr¯s d®terminants, de mesurer le degr® de r®alisation des objectifs, 

dô®tudier lôutilit® et les co¾ts économiques des mesures et dôintervenir pour redresser la barre ¨ temps et 

à la lumière des faits en cas dô®volutions non voulues. La base juridique du monitoring est fournie par la 

l®gislation sur lô®nergie aux art. 55 ss de la LEne et 69 ss de lôordonnance sur lô®nergie (OEne). Lôart. 74a 

de la loi sur lô®nergie nucl®aire (LENu), qui vise les rapports sur le développement de la technologie 

nucléaire, est également relevant. 

Le monitoring mis en place par lôOffice f®d®ral de lô®nergie (OFEN), en coop®ration avec le Secr®tariat 

dôÉtat ¨ lô®conomie (SECO) et dôautres services f®d®raux, observe des indicateurs choisis et des analyses 

quantitatives et qualitatives plus approfondies, qui renseignent à intervalles réguliers sur la manière dont 

le système énergétique suisse a évolué depuis la dernière observation ou sur lôavancement de la mise 

en îuvre de la Stratégie énergétique 2050 par rapport aux valeurs indicatives ancrées dans la loi. Ce 

monitoring comprend deux produits principaux: un rapport de monitoring annuel, tel le présent rapport 

pour 2020 (dont la plupart des donn®es sont relev®es jusquôen 2019), et un compte-rendu supplémentaire 

quinquennal.  

Le rapport de monitoring, actualisé chaque année, contient des indicateurs quantitatifs associés à dôim-

portants indices relevant de lô®conomie ®nerg®tique et des parties descriptives. Le compte-rendu quin-

quennal du Conseil f®d®ral ¨ lôattention du Parlement compl¯te et approfondit les rapports de monitoring 

annuels par des analyses supplémentaires. En particulier, ce compte-rendu doit permettre au Conseil 

fédéral et au Parlement de contrôler sur une période assez longue si les valeurs indicatives prévues par 

la loi sur lô®nergie sont atteintes et de d®cider au besoin de prendre des mesures suppl®mentaires ou 

dôadapter les mesures existantes. Ces rapports sont destin®s au monde politique et ¨ lôadministration, 

aux milieux de lô®conomie, de la protection de lôenvironnement et de la soci®t® civile de m°me quô¨ toute 

personne intéressée. 

Cadre de référence du monitoring  

La Stratégie énergétique 2050 ï ses objectifs, valeurs indicatives et lignes directrices ï constitue le cadre 

de référence permettant dô®valuer la politique ®nerg®tique de la Suisse au moyen du monitoring prévu 

(cf. figure 1). Ces éléments sont ancrés dans la LEne et le message y afférent du Conseil fédéral (Conseil 

fédéral, 2013), eux-mêmes fondés sur les scénarios présentés dans les Perspectives énergétiques 2050 

(Prognos, 2012). Compte tenu de la réorientation du système énergétique vers le nouvel objectif clima-

tique de zéro émission nette de gaz à effet de serre dôici ¨ 2050, ces valeurs sont réexaminées dans le 

cadre de la révision actuelle de cette loi, sur la base des perspectives énergétiques mises à jour (Conseil 

fédéral, 2020b+c). Sont pertinents pour le monitoring dôautres projets et politiques de la Conf®d®ration, 

notamment la loi fédérale sur la transformation et lôextension des r®seaux ®lectriques (stratégie Réseaux 

électriques, cf. également Conseil fédéral, 2016), qui est entrée en vigueur début juin 2019 avec les or-

donnances correspondantes, à quelques exceptions près5. De plus, comme mentionné précédemment, 

un lien étroit existe avec la politique climatique et donc avec la loi sur le CO2 et son développement 

(Conseil fédéral, 2017a+2019b). 

                                                      

5 Certaines dispositions concernant les plans pluriannuels de d®veloppement du r®seau nôentreront en vigueur quôen juin 2021. 
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Figure  1 Valeurs indicatives de la loi sur lô®nergie en vigueur et objectifs à long terme selon la Stratégie énergé-

tique 20506 

  

                                                      

6 Valeurs indicatives de la consommation par rapport ¨ lôann®e de r®f®rence 2000. Consommation énergétique finale selon les 
Perspectives énergétiques, sans le trafic aérien international, sans la consommation de gaz des compresseurs de gazoduc de 
transit du gaz naturel et sans la diff®rence statistique, qui comprend lôagriculture. Consommation électrique sans la différence 
statistique, qui comprend lôagriculture. La valeur indicative concernant la production dô®lectricit® renouvelable ®tait fix®e initiale-
ment à 14,5 TWh dans le message, mais le Parlement lôa r®duite ¨ 11,4 TWh. Les valeurs indicatives mentionnées se réfèrent à 
celles qui figurent dans la loi sur lô®nergie en vigueur. Compte tenu de la r®orientation du syst¯me ®nerg®tique vers le nouvel 
objectif climatique çZ®ro ®mission nette de gaz ¨ effet de serre dôici ¨ 2050è, ces valeurs sont réexaminées dans le cadre de la 
révision actuelle de cette loi, sur la base des perspectives énergétiques mises à jour. 

    

Domaine  2020 (à court terme)   

ancré dans la LEne  

2035 (à moyen terme)  

ancré dans la LEne  

2050 (à long terme)  

selon le message relatif au pre-

mier paquet de mesures de la 

Stratégie énergétique 2050  

Consommation énergé-

tique moyenne par per-

sonne et par an 

moins 16% 

 

moins 43% 

 

moins 54% 

 

Consommation élec-

trique moyenne par per-

sonne et par an 

moins 3% 

 

moins 13% 

 

moins 18% 

 

Production annuelle 

moyenne dô®lectricit® re-

nouvelable (sans la force 

hydraulique) 

au moins 4,4 téra-

watts-heures (TWh) 
au moins 11,4 TWh au moins 24,2 TWh 

Production annuelle 

moyenne dô®lectricit® hy-

draulique 

aucune valeur indica-

tive pour 2020 
au moins 37,4 TWh au moins 38,6 TWh 
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Axes de la Stratégie énergétique 2050 

La Stratégie énergétique 2050 définit une série dôaxes fondamentaux afin de montrer comment les ob-

jectifs et les valeurs indicatives peuvent être atteints. Ces axes touchent également le monitoring. 

¶ R®duire la consommation dô®nergie et dô®lectricit®: la gestion économe de l'énergie en général et de 

l'électricité en particulier est encouragée en renforçant les mesures d'efficacité. 

¶ Augmenter la part des énergies renouvelables: la production électrique à partir de la force hydrau-

lique et des nouvelles énergies renouvelables (soleil, biomasse, biogaz, vent, déchets, géothermie) 

est développée. Il doit aussi être possible de répondre à la demande si nécessaire avec le couplage 

chaleur-force et, le cas ®ch®ant, en important davantage dô®lectricit®. 

¶ Garantir lôapprovisionnement en énergie: il importe dôavoir librement acc¯s aux march®s internatio-

naux de lô®nergie. Outre le développement des énergies renouvelables indigènes et les améliora-

tions en mati¯re dôefficacit® ®nerg®tique, lô®change dô®lectricit® avec lô®tranger est nécessaire pour 

assurer lôapprovisionnement ®lectrique et procéder aux ajustements temporaires. Les futures infras-

tructures de production indig¯nes et lô®change dô®lectricit® requi¯rent le d®veloppement rapide des 

r®seaux de transport dô®lectricit® et la transformation des réseaux en réseaux intelligents. En outre, 

le réseau électrique suisse doit être raccordé de manière optimale au réseau électrique européen. 

¶ Transformer et développer les réseaux électriques en tenant compte du stockage dôénergie: en rai-

son des fluctuations de lôinjection inh®rentes au développement des nouvelles énergies renouve-

lables, la nécessité de transformer et de développer les réseaux électriques de même que le besoin 

de stocker lô®nergie vont croissant. 

¶ Renforcer la recherche énergétique: la recherche énergétique doit être renforcée de manière ciblée 

pour soutenir la transformation du système énergétique. À cet effet, le Parlement a adopté  2013 le 

plan dôaction «Recherche énergétique suisse coordonnée» (Conseil fédéral, 2012). En septembre 

2020, le Parlement a approuvé le programme d'encouragement de la recherche Swiss Energy 

Research for the Energy Transition (SWEET), avec lequel le Conseil fédéral souhaite poursuivre la 

recherche dans les domaines centraux de la Stratégie énergétique 2050 (Conseil fédéral, 2020a). 

¶ SuisseEnergie: les mesures volontaires de SuisseEnergie encouragent, en collaboration avec les 

cantons, communes et partenaires du march®, lôefficacit® ®nerg®tique et les ®nergies renouvelables. 

Les outils sont lôencouragement de projets, lôinformation, le d®veloppement de solutions sp®cifiques 

aux différents branches, la formation et le perfectionnement, lôassurance qualité et la coordination 

des mesures au niveau suisse. 

¶ Assumer la fonction dôexemple de la Conf®d®ration, des cantons, des villes et des communes: les 

collectivités publiques prêchent par lôexemple, notamment en respectant les normes de construction 

pour leurs propres bâtiments. Les distinctions «Cit® de lô®nergie» et «Région-énergie», attribuées 

dans le cadre du programme SuisseEnergie, ainsi que la famille de labels du bâtiment jouent à cet 

égard un rôle important. De plus, le Conseil fédéral a adopté en 2019 le train de mesures sur le cli-

mat pour lôadministration f®d®rale qui, en lien avec la Strat®gie ®nergétique 2050, vise à accentuer la 

baisse des ®missions de gaz ¨ effet de serre dans lôadministration f®d®rale (Conseil f®d®ral, 2019a). 

¶ Intensifier encore la coopération internationale: en tant quôimportant p¹le de recherche et dôinnova-

tion, la Suisse peut contribuer sur le plan international au développement de connaissances et au 

transfert technologique dans le domaine de lô®nergie et en b®n®ficier. Lôint®gration de la Suisse dans 

les m®canismes de crise internationaux accro´t la s®curit® dôapprovisionnement de notre pays. 



 

12/108 

 

Champs thématiques et indicateurs du monitoring  

Les objectifs, les valeurs indicatives et les axes mentionnés permettent de déduire les sept champs thé-

matiques, les quelque 44 indicateurs ainsi que les parties descriptives que couvre le monitoring annuel. 

Les observations ainsi r®unies seront compl®t®es et approfondies tous les cinq ans dans le cadre dôun 

compte-rendu supplémentaire comprenant un compl®ment dôanalyses. 

Remarques méthodologiques  

Le monitoring annuel de la Stratégie énergétique 2050, qui embrasse, aux fins de fournir une vue dôen-

semble (pas au niveau des mesures), un large ®ventail de th¯mes et dôindicateurs choisis dans les do-

maines concernant lô®nergie globale et lô®lectricit®, le d®veloppement du r®seau, la s®curit® de lôappro-

visionnement, les d®penses ®nerg®tiques et les prix de lô®nergie ainsi que les ®missions de CO2 liées à 

lô®nergie, d®crit les ®volutions survenant dans lôenvironnement international de m°me que dans les do-

maines de la recherche et de la technologie. La publication comprendra une version détaillée du rapport 

de monitoring annuel (telle que le présent document) et une version abrégée résumant les principaux 

indicateurs et résultats. Lôune et lôautre versions sont mises en ligne sous www.monitoringenergie.ch. 

Le monitoring annuel, qui repose pour lôessentiel sur des donn®es et rapports pr®existants d®j¨ publi®s, 

exploite systématiquement les synergies que comportent les systèmes de monitoring actuels de la Con-

fédération. En r¯gle g®n®rale, lôan 2000 constitue lôann®e de r®f®rence pour les indicateurs. Pour cer-

tains indicateurs, une s®rie plus longue appara´t judicieuse, alors quôune s®rie plus br¯ve est indiqu®e 

pour dôautres parce que les donn®es ne sont disponibles que depuis peu de temps. Le monitoring an-

nuel ne permet pas dôobserver et dôanalyser toutes les th®matiques pertinentes et int®ressantes sous 

forme dôindicateurs actualisables chaque ann®e. Certaines thématiques nécessiteraient des examens 

plus détaill®s portant sur une plus longue p®riode ou n®cessiteraient des donn®es qui nôexistent pas ou 

quôil serait trop co¾teux de collecter chaque ann®e. Côest pourquoi, de par sa nature m°me, le monito-

ring annuel présente des lacunes. Il sôagit toutefois dôun système appelé à être régulièrement remanié 

et développé. Au demeurant, le compte-rendu annuel constitue un ®tat des lieux, en termes dô®conomie 

énergétique et de statistique énergétique, qui renonce ¨ toute conclusion dôun autre ordre. Cependant, 

le compte-rendu quinquennal du Conseil f®d®ral ¨ lôattention du Parlement constitue, dôune part, une 

structure permettant dôint®grer des analyses approfondies qui sont coordonnées avec les travaux de 

base en cours aupr¯s de lôOFEN (p. ex. perspectives énergétiques, évaluations). Dôautre part, il permet 

dô®tablir un bilan interm®diaire de la politique ®nerg®tique et de formuler des recommandations. 

Le tableau ci-apr¯s offre un aperu du choix des champs th®matiques et des indicateurs plac®s au cîur 

du rapport de monitoring annuel. Les indicateurs principaux, qui appellent une attention particuli¯re sôagis-

sant de la Stratégie énergétique 2050, apparaissent en rouge. Les indicateurs complémentaires, qui re-

v°tent de lôimportance pour le contexte g®n®ral de la Strat®gie énergétique 2050, respectivement pour la 

transformation progressive du système énergétique, sont en bleu. 

  

http://www.monitoringenergie.ch/
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Figure  2 Champs thématiques et indicateurs du rapport de monitoring annuel (version détaillée) 

 

En 2019, lôOFEN a commenc® ¨ collecter des données auprès des gestionnaires suisses de réseau de 

distribution électrique dans le cadre du monitoring de la Stratégie énergétique 2050. Ces données con-

cernent la consommation propre ( y c. les regroupements) ainsi que la propagation des comp-

teurs in telligents (smart meters) et des systèmes de commande et de réglage intelligents.  Le pré-

sent rapport de monitoring comprend pour la première fois dans les champs thématiques Consomma-

tion et production énergétiques et Développement du réseau les indicateurs correspondants. Dans la 

  

Champ thématique  Indi cateurs du rapport de monitoring  annuel (version détaillée ) 

Consommation et pro-
duction énergétiques 

¶ Consommation énergétique finale par personne et par an 

¶ Consommation électrique par personne et par an 

¶ Production électrique issue des énergies renouvelables (sans la force hydraulique) 

¶ Production électrique hydraulique  

¶ Evolution et moteurs de la consommation énergétique finale et de la consommation électrique 

¶ Consommation énergétique finale totale et par secteurs 

¶ Part des énergies renouvelables dans la consommation énergétique totale 

¶ Consommation énergétique en fonction de lôapplication 

¶ Consommation énergétique finale et consommation électrique par rapport au PIB (intensité éner-
gétique/électrique) 

¶ Installations photovoltaïques pour la consommation propre 

Développement  
du réseau 

¶ Etat dôavancement et durée des projets dans le réseau de transport 

¶ Enfouissement de lignes (câblage souterrain) 

¶ Investissements dans le réseau et amortissements (réseau de transport et réseau de distribution) 

¶ Compteurs intelligents (smart meters) 

¶ Outils de régulation de la tension (transformation) 

¶ Systèmes de commande et de réglage (flexibilité) 

Sécurité de  
lôapprovisionnement 
 

Perspective dôensemble  

¶ Consommation dô®nergie finale par agents ®nerg®tiques (diversification) 

¶ Production électrique par agents énergétiques (diversification) 

¶ Solde importateur dôagents ®nerg®tiques et de combustibles nucléaires, production  
indigène (dépendance vis-à-vis de lô®tranger) 

Electricité 

¶ Adéquation du système (suivi descriptif) 

¶ Production ®lectrique, importations et consommation au cours de lôann®e   

¶ Capacité dôimportation (capacit® de transfert nette ou NTC pour «net transfer capacity») 

¶ Stabilité du réseau (violations du critère N-1) 

¶ Qualit® de lôapprovisionnement/disponibilité du réseau (SAIDI) 
Gaz naturel 

¶ Installations de type bicombustible 

¶ Normes relatives aux infrastructures / critère N-1 
Pétrole 

¶ Diversification des moyens de transport 

¶ Portefeuille dôimportation du p®trole brut 

¶ Importation de pétrole brut et de produits pétroliers 

Dépenses et prix 

¶ Evolution et moteurs des dépenses énergétiques des consommateurs finaux 

¶ Prix de lô®nergie dans les secteurs industriels en comparaison internationale 

¶ Tarifs de lô®lectricit® et composantes du prix pour les ménages et les entreprises 

¶ Evolution du prix des combustibles et des carburants pour les ménages 

Emissions de CO2 

¶ Emissions de CO2 liées à lô®nergie par habitant 

¶ Emissions de CO2 liées à lô®nergie: globalement et par secteurs 

¶ Emissions de CO2 liées à lô®nergie: de lôindustrie et des services, en fonction de la cr®ation de va-
leur brute 

¶ Emissions de CO2 liées à lô®nergie: des voitures de tourisme en fonction du parc et de la puis-
sance des véhicules 

Recherche et  
technologie 

¶ Dépenses des collectivités publiques pour la recherche énergétique 

¶ Activit®s et programmes de recherche dans le domaine de lô®nergie (suivi descriptif)  

¶ Digression: potentiels, coûts et impact environnemental des technologies de production électrique 
(suivi descriptif) 

Environnement 
international 

¶ Evolution des march®s globaux de lô®nergie (suivi descriptif) 

¶ Evolutions au sein de lôUE (suivi descriptif) 

¶ Politique climatique internationale (suivi descriptif) 

¶ Coop®ration internationale de la Suisse dans le domaine de lô®nergie (suivi descriptif) 
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mesure où le sondage a été remanié suite à la première collecte de données, les données de 2018 et 

en partie celles de 2019 ne sont pas encore assez robustes. De ce fait, le rapport de monitoring ne pré-

sente, à quelques exceptions près, que des données à partir de 2019, qui ne peuvent pas être complè-

tement vérifiées. La collecte de donn®es sera ®tendue ¨ dôautres domaines. 
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Champ thématique Consommation et production 
énergétique s 

Abaisser la consommation dô®nergie et dô®lectricit® en renforant les mesures dôefficacit® constitue lôun 

des axes de la Stratégie énergétique 2050 et, de ce fait, un important pilier de la législation en matière 

énergétique. Il en va de même du développement de la production électrique à partir de sources renou-

velables pour compenser partiellement lôabandon progressif des capacit®s des centrales nucl®aires. Le 

monitoring de la Stratégie énergétique 2050 analyse ces thématiques essentielles au fil de la transforma-

tion progressive du système énergétique de la Suisse. Les indicateurs de ce champ thématique couvrent 

surtout les valeurs indicatives pr®vues par la LEne concernant la consommation dô®nergie et dô®lectricit® 

par personne ainsi que les valeurs indicatives concernant le développement de la production électrique 

à partir des nouvelles énergies renouvelables de même que de la production électrique hydraulique. Les 

crit¯res retenus correspondent aussi aux principes l®gaux pr®voyant que toute forme dô®nergie doit °tre 

utilisée de manière efficace et économe (efficacité énergétique) et que les énergies renouvelables doivent 

couvrir la consommation énergétique globale dans une mesure substantielle. Dôautres indicateurs com-

plémentaires encore sont ajout®s ¨ titre dôinformations contextuelles sur la consommation énergétique et 

la production électrique. 

Contr¹le des valeurs indicatives pr®vues par la loi sur lô®nergie 

La LEne en vigueur pr®voit des valeurs indicatives concernant la consommation dô®nergie et dô®lectricit® 

pour les années 2020 et 2035 par rapport à lôann®e de base 2000 (art. 3, al. 1 et 2). Sôagissant des indi-

cateurs de consommation, la base initiale est fournie par la consommation énergétique finale ou élec-

trique des secteurs Ménages, Industrie, Services et Transports (selon la Statistique globale suisse de 

lô®nergie). Tout comme dans les Perspectives énergétiques 2050 (Prognos, 2012), on ne tient pas compte 

de la consommation de carburant du trafic aérien international dans le secteur des transports ni de la 

consommation de gaz des compresseurs nécessaires ¨ lôexploitation des gazoducs de transit pour le gaz 

naturel. Il nôest ®galement pas tenu compte de la diff®rence statistique, qui comprend lôagriculture. Ainsi, 

la délimitation des indicateurs du monitoring correspond à celle des Perspectives énergétiques 2050: les 

scénarios Mesures politiques du Conseil fédéral (PCF) et Nouvelle politique énergétique (NPE) des Pers-

pectives ®nerg®tiques ont permis de d®duire les valeurs indicatives de consommation vis®es ¨ lôart. 3 

LEne7. Outre lô®volution effective depuis 2000, le monitoring indique lô®volution corrig®e de lôinfluence des 

facteurs météorologiques, car la consommation énergétique annuelle destinée à chauffer les locaux dé-

pend particulièrement des conditions météorologiques8. La valeur de consommation corrigée permet de 

d®duire la consommation ®nerg®tique de lôann®e sous rapport ind®pendamment des variations m®t®oro-

logiques, tandis que lô®valuation par habitant permet de suivre lô®volution de la consommation indépen-

damment de lô®volution d®mographique. Contrairement à la consommation énergétique et électrique, 

dont les valeurs indicatives sont exprimées en termes relatifs, le développement des énergies renouve-

lables est soumis à des valeurs indicatives absolues (cf. ci-après). 

 

 

                                                      

7 Les valeurs indicatives mentionn®es se r®f¯rent ¨ celles qui figurent dans la loi sur lô®nergie en vigueur. Compte tenu de la réo-
rientation du syst¯me ®nerg®tique vers le nouvel objectif climatique çZ®ro ®mission nette de gaz ¨ effet de serre dôici ¨ 2050», 
ces valeurs sont réexaminées dans le cadre de la révision actuelle de cette loi, sur la base des perspectives énergétiques mises 
à jour. 

8 Les valeurs de consommation énergétique pour le chauffage des locaux, qui dépendent des conditions météorologiques, sont 
corrigées des influences météorologiques pour chaque agent énergétique grâce à la méthode basée sur les degrés-jours et 
lôensoleillement (Prognos 2015). La part du chauffage des locaux dans la consommation ®nerg®tique finale repose sur les ana-
lyses de la consommation suisse dô®nergie en fonction des affectations. Les facteurs annuels de correction des variations m®-
téorologiques se rapportent ¨ la moyenne de tous les types de b©timent et sont standardis®s en r®f®rence ¨ lôann®e 2000. 
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Consommation énergétique finale par personne et par an 

 

Figure  3 Évolution de la consommation énergétique finale9 par habitant depuis 2000 (valeurs indexées) 

La consommation énergétique par habitant a baissé depuis 2000, comme le montre la figure 3. Cette 

diminution découle du fait que la consommation énergétique finale en chiffres absolus était de 1,5% plus 

basse en 2019 quôen 2000, alors que lôeffectif de la population avait augment® de 19,4% durant ce laps 

de temps. La réduction recherchée de la consommation énergétique finale par habitant par rapport à 

lôann®e de r®f®rence 2000 est, selon la loi sur lô®nergie, de 16% jusquôen 2020 et de 43% ¨ lôhorizon 

2035. En 2019, la consommation énergétique par habitant était de 87,1 gigajoules (0,024 GWh), soit 

19,1% de moins quôen 2000. Correction faite de lôincidence des conditions m®t®orologiques, la diminution 

était de 18,1%, soit mieux que la valeur indicative prévue pour 2020 (cf. courbe orange). ê lôavenir, la 

consommation énergétique finale par habitant, corrig®e de lôincidence des conditions météorologiques, 

devra baisser en moyenne de 2,2% par an pour pouvoir atteindre la valeur indicative prévue pour 2035. 

Ces dix derni¯res ann®es, le recul moyen sô®tablissait ¨ près de 1,4% par an. La consommation énergé-

tique finale exprim®e en chiffres absolus a progress® de 0,3% en 2019 par rapport ¨ lôann®e pr®c®dente, 

principalement en raison des températures plus basses, qui ont entraîné une hausse de la demande de 

chauffage. Sur lôensemble de la p®riode consid®rée de 2000 à 2019, la consommation a été renforcée 

par les effets de quantité, à savoir tous les facteurs de croissance «purs» tels que la performance écono-

mique globale (¨ lôexclusion des facteurs structurels), la d®mographie, les surfaces de r®f®rence ®nergé-

tique et le parc de véhicules à moteur. Les effets stimulant la consommation ont été compensés en par-

ticulier par des mesures politiques et par le progrès technologique, qui tendent toujours plus à réduire la 

consommation depuis 2000. Entre 2000 et 2019, la substitution du mazout par le gaz naturel et, toujours 

plus, par la chaleur à distance, la chaleur ambiante et le bois, a également induit une baisse de la con-

sommation. Sôagissant des carburants, on constate jusquôen 2016 une substitution de lôessence par le 

diesel; depuis, cet effet est de nouveau plus faible (sources: OFEN, 2020a / OFS, 2020a / OFAC, 2020 / 

Prognos/TEP/Infras, 2020a+b). 

                                                      

9 Sans le trafic aérien international, sans la consommation de gaz des compresseurs de gazoduc de transit du gaz naturel, sans 
la différence statistique, qui comprend lôagriculture. 
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Consommation électrique par personne et par an 

 

Figure  4 Évolution de la consommation électrique10 par habitant depuis 2000 (valeurs indexées) 

La consommation électrique par habitant a augmenté entre 2000 et 2006, puisque la consommation 

dô®lectricit® en chiffres absolus a progress® de 10,3% tandis que lôeffectif de la population ne croissait 

que de 4,2%. Depuis 2006, cette tendance sôinverse, comme lôillustre la figure 4. La consommation élec-

trique a fl®chi de 1,0% entre 2006 et 2019, alors que lôeffectif de la population progressait de 14,6% 

pendant la même période. La forte baisse de la consommation par habitant en 2009 sôexplique par le net 

ralentissement ®conomique. Selon la loi sur lô®nergie, la r®duction vis®e de la consommation ®lectrique 

par habitant est de 3% dôici ¨ 2020 et de 13% jusquôen 2035 par rapport ¨ lôann®e de r®f®rence 2000. En 

2019, la consommation dô®lectricit® par habitant ®tait de 23,6 gigagoules (0,007 GWh), soit 8,3% de moins 

quôen 2000. Compte tenu de lôincidence des conditions m®t®orologiques, la baisse a ®t® de 8,0% (cf. 

courbe orange). La valeur indicative fixée pour 2020 est donc d®j¨ d®pass®e. ê lôavenir, la consommation 

®lectrique par habitant, corrig®e de lôincidence des conditions m®t®orologiques, devra baisser en 

moyenne de 0,4% par an pour pouvoir atteindre la valeur indicative prévue pour 2035 (-13%). Ces dix 

derni¯res ann®es, le recul moyen sô®tablissait ¨ pr¯s de 1,0% par an. En 2019, la consommation ®lec-

trique exprim®e en chiffres absolus a recul® de 0,8% par rapport ¨ lôann®e pr®c®dente, principalement 

grâce au progrès technique et aux mesures politiques. Les temp®ratures plus basses nôont augment® 

que de peu la consommation dô®lectricit®. Des effets de quantit®, surtout, et dans une moindre mesure 

des facteurs structurels (p. ex. les différences de taux de croissance entre les branches) ont contribué 

sur le long terme ¨ lôaugmentation de la consommation ®lectrique durant toute la p®riode de 2000 ¨ 2019. 

Par contre, les instruments et mesures de politique énergétique (p. ex. les prescriptions politiques et les 

mesures volontaires de SuisseEnergie) et les développements technologiques (mesures de construction 

visant lôisolation thermique, recours ¨ des chauffages, appareils ®lectriques, ®clairages, machines, etc. 

plus efficaces) ont eu pour effet de réduire toujours plus la consommation électrique (sources: OFEN, 

2020a / OFS, 2020a / Prognos/TEP/Infras, 2020a+b). 

                                                      

10 Sans la diff®rence statistique, qui comprend lôagriculture. 
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Production électrique issue des énergies renouvelables (sans la force hy-
draulique) 

En ce qui concerne la production, le futur abandon progressif des centrales nucléaires place la production 

électrique issue des ®nergies renouvelables au cîur de lôattention. Côest pourquoi, outre une augmenta-

tion de lôefficacit® ®nerg®tique, la Strat®gie ®nerg®tique 2050 prévoit de développer les nouvelles éner-

gies renouvelables en tenant compte des exigences écologiques. Les valeurs indicatives exprimées en 

chiffres absolus se rapportent ¨ la production indig¯ne, qui correspond au domaine dôaction des instru-

ments prévus par la LEne. Elles sont ancr®es dans lôart. 2, al. 1. 

 

Figure  5 Évolution de la production électrique issue des énergies renouvelables (sans la force hydraulique) de-

puis 2000 (GWh) 

La production électrique issue de sources renouvelables a augmenté depuis 2000, comme le montre la 

figure 5. Cette augmentation sôest acc®l®r®e depuis 2010. En 2019, la production était de 4186 GWh, soit 

6,2% de la production nette totale dô®lectricit® (hormis la consommation des pompes dôaccumulation). 

Pour lôann®e de r®f®rence, ici 2010, la production ®lectrique renouvelable ®tait de 1402 GWh. En consé-

quence, un accroissement net de quelque 3000 GWh est visé entre 2010 et 2020. Environ 92,9% de cette 

augmentation ont ®t® atteints jusquôen 2019. Lôaccroissement net r®alis® en 2019 par rapport ¨ lôann®e 

précédente a été de 309 GWh, la moyenne annuelle étant également de 309 GWh depuis 2011. Un 

accroissement net de 214 GWh sera n®cessaire durant lôann®e ¨ venir pour atteindre la valeur indicative 

de 4400 GWh en 2020. ê lôhorizon 2035, la valeur indicative est de 11 400 GWh. Sa r®alisation requerra 

un accroissement net moyen plus élevé équivalant à 451 GWh par an. La ventilation par technologies 

montre que, depuis 2010, le photovoltaïque a fortement progressé en termes absolus. Il contribue au-

jourdôhui ¨ pr¯s de 52% de la production dô®lectricit® ¨ partir des nouvelles énergies renouvelables. En 

deuxi¯me position, la production ®lectrique issue des usines dôincin®ration des ordures m®nag¯res et des 

d®chets renouvelables, qui participe ¨ la production dô®lectricit® dôorigine renouvelable ¨ hauteur de 

28,1%, a également augmenté. La production électrique provenant des installations de combustion au 

bois et en partie au bois a elle aussi progressé depuis 2010 (part en 2019: 7,5%). La croissance de la 

production dô®lectricit® ¨ partir de biogaz est l®g¯rement plus faible (part en 2019: 8,9%). Enfin, lô®nergie 
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®olienne sôest ®galement accrue depuis 2010, mais sa part dans la production ®lectrique dôorigine renou-

velable demeure faible (3,5%). Aucune installation g®othermique nôa ®t® r®alis®e ¨ ce stade pour produire 

de lô®lectricit® (source: OFEN, 2020a). 

Les projets de production électrique renouvelable se présentent comme suit (en notant que leur réalisa-

tion dépend de nombreux facteurs; état à la fin septembre 2020): 

¶ Au total, 12 145 installations photovoltaï ques, repr®sentant une production pr®visible dôenviron 

217 GWh par an, se trouvent en attente dôune r®tribution unique, dont 193 GWh ont déjà été réali-

sés. 

¶ Toutes technologies confondues, 660 installations au total, représentant une production prévisible 

dôenviron 2638 GWh par an, ont reçu un avis  de décision positive  quant ¨ leur mise en liste dôat-

tente dans le système de r®tribution de lôinjection. Mais ces installations ne sont pas encore cons-

truites et le chemin conduisant au permis de construire et à la réalisation est encore long pour cer-

taines dôentre elles (en particulier sôagissant de lô®nergie ®olienne, soit 430 installations représentant 

1701 GWh). 

(source: Pronovo, 2020) 

Production hydroélectrique 

La force hydraulique, qui assure la majeure partie de lôapprovisionnement ®lectrique de la Suisse, doit 

encore être développée conformément à la Stratégique énergétique 2050 et ¨ la loi sur lô®nergie. Selon 

la valeur indicative pr®vue ¨ lôart. 2, al. 2, de la loi sur lô®nergie en vigueur, la production moyenne visée 

est dôau moins 37 400 GWh en 2035 (aucune valeur indicative nôa ®t® fix®e pour 2020). Sôagissant des 

centrales de pompage-turbinage, seule la production issue des apports naturels est prise en compte dans 

ces chiffres. La Stratégie énergétique 2050 et la loi sur lô®nergie tablent, en ce qui concerne le d®velop-

pement de la production électrique hydraulique, sur une production moyenne probable11 basée sur la 

Statistique des aménagements hydroélectriques de la Suisse (SAHE). Cette méthode est choisie parce 

quôelle permet de lisser les fluctuations annuelles dues au climat ou au march®. 

  

                                                      

11 Production moyenne probable ¨ laquelle sôajoute la production probable des microcentrales hydro®lectriques <300kW, selon la 
Statistique des aménagements hydroélectriques de la Suisse (SAHE) et dont est retranchée la consommation énergétique 
moyenne de lôensemble des pompes dôalimentation (le rendement suppos® des pompes dôalimentation est de 83%) et la con-
sommation électrique nécessaire pour assurer le pompage-turbinage.  
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Figure  6 Évolution de la production moyenne probable dô®lectricit® hydraulique (en GWh) depuis 2000 et venti-

lation par types de centrale pour lôann®e sous rapport 

La figure 6 (N.B. lô®chelle ne commence pas ¨ z®ro) montre que la production ®lectrique hydraulique a 

continuellement progress® depuis lôan 2000, une ®volution quôexpliquent surtout la construction de nou-

velles installations et lôagrandissement ainsi que lôoptimisation des installations existantes. La production 

moyenne attendue ®tait de 36 137 GWh en 2019 (®tat au 1.01.2020), tandis quôelle ®tait de 35 354 GWh 

pour lôann®e de base, ici 2011 (®tat au 1.01.2012). Il faut obtenir un accroissement net dôenviron 2000 

GWh entre 2011 et 2035 pour atteindre la valeur indicative, 38,3% de cet accroissement ayant été réalisés 

jusquôen 2019. Lôaccroissement net par rapport ¨ lôann®e pr®c®dente ®tait de 151 GWh. Il est en moyenne 

de 90 GWh par an depuis 2012. Lôaccroissement net doit °tre de 79 GWh en moyenne annuelle pour 

atteindre la valeur indicative fix®e en 2035. Actualis®e en 2019, lôestimation, par lôOFEN, du potentiel de 

d®veloppement de lôutilisation de la force hydraulique r®v¯le que cette valeur indicative est certes réali-

sable en lô®tat actuel des choses, mais quô¨ cette fin, le potentiel existant jusquôen 2050 devra °tre 

presque enti¯rement exploit® dôici ¨ 2035. Lôanalyse ne tient pas compte, sur cette p®riode, du potentiel 

des nouveaux lacs glaciaires ni de celui des projets que le secteur de lô®lectricit® nôa pas d®voil®s pour 

2019: 36'137 GWh

Valeur indicative pour 2035: 37'400GWh

30'000

31'000

32'000

33'000

34'000

35'000

36'000

37'000

38'000

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035

GWh

17'753; 49%

16'795; 46%

1'328; 4%

261; 1%

2019: 36'137 GWh

Centrales au fil de l'eau

Centrales à accumulation

Centrales de pompage-
turbinage

Microcentrales
hydroélectriques (<300kW)

Source: OFEN 

 



 

 21/108 

 

des raisons de confidentialité. Le graphique inférieur illustre la répartition de la production moyenne at-

tendue par types de centrales durant lôann®e sous rapport (diagramme circulaire). Les proportions sont 

restées plus ou moins constantes depuis 2000. En Suisse, des contributions dôinvestissement peuvent 

être demandées depuis 2018 pour de nouvelles centrales hydrauliques ainsi que pour des agrandisse-

ments ou rénovations notables de ces installations. À la date de référence du 31 août 2020, lôOFEN a 

reçu deux demandes de contributions dôinvestissement pour de nouvelles grandes centrales hydroélec-

triques, qui pourraient fournir ̈  lôavenir un total de 473 GWh, soit une production suppl®mentaire dôenviron 

20 GWh. Lôexamen des deux demandes sera vraisemblablement achev® dôici fin 2020. Les petites cen-

trales hydroélectriques auxquelles lôoctroi dôune contribution dôinvestissement a été confirmé au cours de 

lôann®e sous revue présentent un accroissement de production de près de 20 GWh. En outre, à la mi-

septembre 2019, les demandes de contributions dôinvestissement non encore accordées pour des projets 

de petites centrales hydroélectriques correspondaient à une hausse prévisible de 5 GWh. Par ailleurs, 

125 GWh se trouvent actuellement en construction, dont la centrale électrique commune GKI (Ge-

meinschaftskraftwerk Inn) pour 58 GWh (part suisse, mise en service env. en 2021), Oberwald (Gere) 

pour 22 GWh (mise en exploitation en 2020) et Mitlödi (Föhnen/Sool) pour 21,8 GWh (mise en service en 

2020) (sources: OFEN, 2020b+2019). 

Indicateurs complémentaires sur la consommation dô®nergie et 
dô®lectricit® 

Outre les valeurs par habitant, lôobservation globale de la consommation énergétique et électrique fournit 

dôimportantes informations contextuelles sur les facteurs dôinfluence de la consommation et sur la trans-

formation progressive du syst¯me ®nerg®tique de la Suisse tel quôil se pr®sente dans la Strat®gie ®ner-

gétique 2050. Contrairement aux indicateurs de consommation mentionnés ci-dessus, les indicateurs sui-

vants sont délimités conformément à la Statistique globale suisse de lô®nergie dans lôesprit dôune vue 

dôensemble (le trafic a®rien international et la diff®rence statistique y sont compris, les chiffres ne sont 

pas corrigés des fluctuations météorologiques). En outre, les installations photovoltaïques pour la con-

sommation propre seront examinées de plus près. 

Évolution et moteurs de la consommation dô®nergie finale et dô®lectricit® 

 

Figure  7 Évolution de la consommation dô®nergie finale et dô®lectricit® ainsi que dôimportants facteurs dôin-

fluence (valeurs indexées) 
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La figure 7 pr®sente lô®volution de la consommation dô®nergie finale et dô®lectricit® de m°me que celle 

dôimportants facteurs dôinfluence (croissance d®mographique, PIB et conditions météorologiques/degrés-

jours de chauffage) depuis 2000. À court terme, les conditions météorologiques exercent une forte in-

fluence sur la consommation énergétique, tandis que le PIB et la croissance démographique, notamment, 

la déterminent à long terme. Sur lôensemble de la p®riode consid®r®e, dôautres facteurs qui nôapparaissent 

pas dans le graphique influencent ®galement lô®volution de cette consommation. En font notamment par-

tie le progrès technologique et les mesures politiques visant à réduire la consommation énergétique et 

les effets de substitution qui apparaissent par le fait du changement dôagent ®nerg®tique dans un seul et 

même but (p. ex. le passage de lôessence au diesel pour les transports ou du mazout au gaz naturel pour 

le chauffage). On constate depuis 2000 une stabilisation de la consommation énergétique. La consom-

mation électrique a quant à elle augmenté jusquô¨ la fin des années 2000, avant de ralentir sa progression 

et de laisser également pressentir une stabilisation, bien que la population et le PIB aient nettement crû 

entre 2000 et 2019. Le fléchissement du PIB en 2009 indique un ralentissement économique. En 2011 et 

2014, les degrés-jours ont nettement diminué, ce qui a atténué la consommation énergétique et électrique 

(source: OFEN, 2020a). 

Consommation énergétique finale globale et par secteurs 

  

Figure  8 Évolution de la consommation énergétique finale (en TJ), totaux et valeurs par secteurs (groupes de 

consommateurs) 

Selon la Statistique globale suisse de lô®nergie, la consommation ®nerg®tique finale de la Suisse ®tait 

de 834 210 térajoules (TJ) en 2019, soit une augmentation de 0,3% par rapport à 2018. Cette évolution 

sôexplique surtout par des temp®ratures plus basses en 2019. Depuis lôan 2000, la consommation éner-

gétique finale a reculé de 1,5% (2000: 847 160 TJ), bien que la population ait augmenté dôenviron 19,4%. 

En ventilant les secteurs, la figure 8 montre que les transports  (en lôoccurrence, le trafic aérien interna-

tional est pris en compte) représentent le principal groupe de consommateurs. En 2019, leur part était de 

37,7% (2000: 35,8%). La part du trafic aérien international dans la consommation du secteur des trans-

ports était de 25,8% (2000: 22,4%). La part du secteur de lôindustrie dans lôensemble de la consomma-

tion énergétique finale était de 18,0% en 2019 (2000: 19,0%), tandis que celle du secteur des services 

était de 16,1% (2000: 16,2%). La part des ménages  dans lôensemble de la consommation ®nerg®tique 
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finale était de 27,2% (2000: 27,9%). Les températures un peu plus basses en 2019 quôen 2018 se reflètent 

principalement dans lôaugmentation de la consommation des ménages privés (+2800TJ, +1,2%) et du 

secteur des services (+560 TJ, +0,4%). La consommation énergétique de ces deux secteurs dépend en 

effet fortement des conditions météorologiques à court terme. On constate une diminution de la consom-

mation ®nerg®tique finale dans lôindustrie (-400 TJ, -0,3%). La consommation énergétique finale des 

transports a légèrement augmenté par rapport à 2018 (+270 TJ, +0,1%), ce qui sôexplique principalement 

par le fait que le kérosène a enregistré une hausse (+820 TJ, +1,0%). Par rapport ¨ lôan 2000, cette 

consommation a fl®chi dans tous les secteurs, ¨ lôexception de celui des transports (m®nages: -9400 TJ 

ou -4,0%; industrie: -10 450 TJ ou -6,5%; services: -3250 TJ ou -2,4%; transports: +11 010 TJ ou +3,6%).  

À long terme , dans tous les secteurs, les facteurs quantitatifs constituent le plus puissant inducteur de 

consommation. Les facteurs quantitatifs déploient leurs plus grands effets sur la consommation énergé-

tique des ménages privés et des transports. Dans ces deux secteurs, on observe une augmentation sen-

sible des facteurs depuis lôan 2000: population (+19,4%), surfaces de référence énergétique (dans les 

logements: +33,3%), parc de véhicules à moteur (+34,4%). Le développement technique et les mesures 

politiques visant à réduire la consommation énergétique ont contrecarré les facteurs quantitatifs dans 

tous les secteurs: ils ont complètement compensé lôaugmentation de la consommation g®n®r®e par les 

facteurs quantitatifs dans les ménages privés et dans le secteur de lôindustrie. Il sôen est fallu de peu pour 

quôils compensent les facteurs quantitatifs dans les services. Lôimpact du d®veloppement technique et 

des mesures politiques sur la diminution de la consommation est sensiblement inférieur à celui des fac-

teurs quantitatifs dans le seul secteur des transports. Globalement, les effets de substitution ont égale-

ment contribué à réduire la consommation énergétique, mais leur action sôest av®r®e bien moindre que 

celle du développement technique et des mesures politiques. La tendance à remplacer le mazout par le 

gaz naturel, par la chaleur à distance, par le bois ou par la chaleur ambiante dans le domaine du chauf-

fage des locaux a revêtu une grande importance dans les secteurs des ménages privés et aussi des 

services. Concernant les carburants, on a relev® jusquôen 2016 une substitution de lôessence par le diesel, 

mais cet effet sôest estomp® depuis. Sur le long terme, les facteurs structurels et les conditions météoro-

logiques nôont que faiblement influenc® le niveau de consommation dans les différents secteurs.  

Tous secteurs confondus , la hausse de la consommation énergétique due aux facteurs quantitatifs a 

été plus que compensée par le développement technique, les mesures politiques et les effets de substi-

tution. Côest pourquoi la consommation énergétique finale a recul® depuis lôan 2000, malgré une nette 

augmentation de la population, du PIB, du parc de véhicules à moteur et des surfaces de référence éner-

gétique (sources: OFEN, 2020a / Prognos/TEP/Infras 2020a+b). 
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Part des énergies renouvelables dans la consommation dô®nergie finale 

 

Figure  9 Part des ®nergies renouvelables dans la consommation dô®nergie finale (en %) 

Conformément à la Stratégie énergétique 2050 et ¨ la loi sur lô®nergie, les ®nergies renouvelables devront 

¨ lôavenir couvrir une part substantielle de la consommation dô®nergie finale. La figure 9 montre que la 

part des énergies renouvelables dans la consommation énergétique finale tend à augmenter depuis 2000. 

Cette croissance est plus importante depuis la moitié des années 2000. La part des énergies renouve-

lables dans la consommation totale dô®nergie finale ®tait globalement de 24,1% en 2019 (2018: 23,6%; 

2000: 17,0%) (source: Eicher + Pauli, 2020). 

Consommation dô®nergie finale en fonction de lôapplication 

Lôanalyse de la consommation ®nerg®tique en fonction de lôapplication met en exergue la répartition de 

la consommation globale entre les principales affectations telles que lô®clairage, le chauffage, la cuisine, 

les transports, etc. La plupart de ces affectations concernent plusieurs secteurs. Les affectations consi-

d®r®es sont dôune part celles dont la part dans la consommation totale est importante (p. ex. le chauffage 

des locaux, la chaleur industrielle, la mobilit®, les processus et les moteurs). Dôautres domaines, impor-

tants dans la société actuelle, jouent également un rôle (p. ex. lô®clairage ou lôinformation et la communi-

cation). Lôétude de la consommation énergétique en fonction de lôapplication repose sur des analyses, 

elles-mêmes fondées sur des modèles, qui couvrent la consommation énergétique indigène. De ce fait, 

le trafic aérien international et le tourisme à la pompe ne sont pas pris en compte, contrairement à ce qui 

pr®vaut pour la consommation dô®nergie finale recens®e par la Statistique globale suisse de lô®nergie. 
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Figure  10 Évolution de la consommation dô®nergie finale12 en Suisse en fonction de lôapplication 

La figure 10 montre que la consommation énergétique finale en Suisse a augmenté en 2019 (+0,7%) par 

rapport ¨ lôann®e pr®c®dente, principalement en raison des températures plus basses. Le nombre de 

degrés-jours de chauffage a augmenté de 6,1% et la consommation liée au chauffage des locaux de 

2,0%. De plus, en 2019, une légère augmentation de la consommation a également été constatée par 

rapport ¨ lôann®e pr®c®dente en matière dôeau chaude (+0,5%), de chaleur de processus (+1,6%), de 

climatisation, aération et technique du bâtiment (+0,7%), de moteurs et processus (+0,7%) ainsi que dans 

diverses formes de consommation (+2,3%). La consommation liée à lô®clairage (-3,7%) et à la mobilité 

intérieure (-0,6%) a en revanche reculé. Le besoin de chauffage des locaux fluctue fortement dôann®e en 

année en fonction des conditions météorologiques. Dans lôensemble, il a toutefois sensiblement diminué 

depuis lôan 2000 (-14,9%; -11,4% après correction de lôincidence des conditions m®t®orologiques). La 

consommation li®e ¨ lôeau chaude (-1,3%) et celle liée à lô®clairage (-20,4%) ont également fléchi par 

rapport ¨ lôan 2000. Par contre, la consommation liée à la mobilité intérieure (+3,8%), à la climatisation, 

aération et technique du bâtiment (+23,1%), à la chaleur de processus (+0,5%), aux moteurs et processus 

(+1,9%) ainsi quô¨ diverses formes de consommation (+46,0%)13 ont augmenté. On observe aussi une 

augmentation par rapport à lôan 2000 à la rubrique Information, communication et divertissement 

(+20,7%), dont la consommation diminue toutefois de nouveau depuis 2011. En 2019, la consommation 

énergétique finale indigène est dominée par les applications Chauffage des locaux (part de 30,1%) et 

Mobilité intérieure (31,4%). Lôapplication Chaleur de processus (12,9%), de m°me que lôapplication Mo-

teurs et processus (9,4%) jouent également un rôle important. Entre 2000 et 2019, la part du chauffage 

des locaux dans la consommation énergétique finale indigène a baissé de 4,3 points de pourcentage, 

tandis que celle de la mobilité progressait de 2,0 points de pourcentage. Les parts des autres applications, 

comparativement faibles, ne se sont que peu modifiées (source: Prognos/TEP/Infras, 2020b). 

                                                      

12 La consommation dô®nergie finale en Suisse correspond, dans sa repr®sentation en fonction de lôapplication, ¨ la consomma-
tion totale dô®nergie finale diminu®e des çautres carburantsè, qui comprennent la consommation du trafic a®rien international et 
le tourisme à la pompe. 

13 Toutes les applications non attribuables ¨ lôune des affectations mentionn®es figurent dans la cat®gorie çAutres formes de con-
sommation énergétique indigène». Cette rubrique comprend par exemple divers appareils ménagers électriques, les canons à 
neige et certaines parties des infrastructures de transport (infrastructure ferroviaire, tunnels, etc.). 
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Intensités énergétique et électrique 

Lôintensit® ®nerg®tique est un indicateur couramment utilis® sur le plan international, outre la consomma-

tion ®nerg®tique par habitant, pour ®valuer lôefficacit® ®nerg®tique dôune ®conomie. Lôintensit® ®nerg®-

tique d®signe le rapport entre la consommation dô®nergie finale et le produit int®rieur brut r®el (PIB). Une 

intensit® ®nerg®tique en baisse indique lôutilisation accrue de m®thodes de production modernes, éner-

gétiquement efficaces, et généralement un découplage croissant de la consommation énergétique et du 

d®veloppement ®conomique. Toutefois, lôintensit® ®nerg®tique peut aussi baisser en raison de la mutation 

structurelle dôune ®conomie, par exemple si elle ®volue de lôindustrie lourde vers une extension du secteur 

des services ou en cas de délocalisation de son industrie lourde. Le monitoring annuel ne permet pas 

dô®valuer dans quelle mesure tel ou tel facteur a influenc® lôintensit® ®nerg®tique. Les indicateurs de 

lôintensit® ®nerg®tique et de lôintensit® ®lectrique sont pr®sent®s ci-après. 

  

Figure  11 Évolution de lôintensit® énergétique et de lôintensit® électrique exprimées par le rapport entre la con-

sommation dô®nergie finale, respectivement la consommation dôélectricité et le PIB réel14 (en MJ/CHF) 

La figure 11 illustre lô®volution de lôintensit® ®nerg®tique et de lôintensit® ®lectrique sur le long terme. 

Lôintensit® ®nerg®tique (courbe bleue, ®chelle de gauche), qui a augment® jusquô¨ la fin des ann®es 1970 

pour atteindre 1,98 MJ/CHF, diminue continuellement depuis lors (2019: 1,17 MJ/CHF). Lôintensit® ®lec-

trique (courbe rouge, échelle de droite), qui est dans lôensemble nettement plus faible que lôintensit® 

énergétique, a grimp® de 1972 jusquô¨ la fin des ann®es 1980 pour atteindre 0,39 MJ/CHF. Elle est en-

suite rest®e stable ¨ ce niveau jusquôau milieu des ann®es 2000. Depuis, on observe une nette diminution 

pour lôintensit® ®lectrique ®galement (2019: 0,29 MJ/CHF) (source: OFEN, 2020a / OFS, 2020b)15. 

                                                      

14 PIB aux prix de 2010 (état en août 2020). 
15 Des ®tudes concernant dôautres pays montrent que la baisse de lôintensit® ®nergétique est due pour une part importante à 
lôam®lioration de lôefficacit® ®nerg®tique au sein des secteurs et non pas seulement ¨ la mutation structurelle (Voigt et al., 2014). 
Noailly et Wurlod (2016) estiment en outre pour la période 1975-2005, sur la base dôun ®chantillon de 18 pays de lôOCDE dont 
la Suisse, quels facteurs expliquent lôam®lioration de lôefficacit® ®nerg®tique ¨ lôint®rieur des secteurs. Ils attribuent la moitié des 
am®liorations au progr¯s technologique et lôautre moiti® aux effets de substitution vers dôautres facteurs de production. 
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Installations photovoltaïques pour la consommation propre 

La consommation propre dô®lectricit® permet de r®duire les frais dôacquisition dô®nergie et incite ainsi ¨ 

produire cette dernière individuellement. Elle revêt une grande importance dans le cadre de la Stratégie 

énergétique 2050, car elle constitue un moteur du d®veloppement et de la d®centralisation de lôapprovi-

sionnement en électricité. Les regroupements dans le cadre de la consommation propre (RCP) présen-

tent un fort potentiel en vue dôune utilisation d®centralis®e de lô®nergie produite: plusieurs consommateurs 

situ®s ¨ proximit® g®ographique dôune installation de production peuvent utiliser conjointement lô®lectricit® 

qui y est générée. Des systèmes intelligents de commande et de réglage peuvent alors être mis en place, 

par exemple pour adapter activement la consommation ¨ lôoffre dô®lectricit® (cf. indicateurs correspon-

dants dans le champ thématique Développement du réseau). Les installations pour la consommation 

propre sont principalement photovoltaïques (installations PV), raison pour laquelle le monitoring publie 

dans un premier temps des indicateurs relatifs ¨ cette technologie de production dô®lectricit®. Les don-

n®es se fondent sur une enqu°te men®e par lôOffice f®d®ral de lô®nergie (OFEN) aupr¯s des gestionnaires 

de réseaux de distribution (GRD). Elles sont provisoires (les plausibilisations sont encore en cours dans 

la mesure du possible; des enqu°tes sur dôautres installations sont en train dô°tre ®labor®es). 

Figure 12 Installations PV pour la consommation propre en 2019 (source: enquête auprès des GRD)16 

La  

Figure 12 indique le nombre dôinstallations PV qui ont ®t® utilis®es en 2019 pour la consommation propre, 

réparti entre les installations autonomes et les RCP. Fin 2019, on comptabilisait dôapr¯s les r®sultats de 

                                                      

16 Donn®es provisoires qui ne peuvent pas toutes faire lôobjet dôune plausibilisation. 
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(RCP) 

3079 installations 124 MW 50 899 MWh 

Installations PV sans consommation propre 21 450 installa-

tions 

980 MW 917 394 MWh 



 

28/108 

 

lôenqu°te (donn®es provisoires qui ne peuvent pas toutes faire lôobjet dôune plausibilisation) 76 919 ins-

tallations PV, y compris les RCP, pour la consommation propre (env. 78% du total des installations PV), 

pour une puissance installée17 de quelque 1278 MW. Selon les indications fournies, ces installations ont 

injecté au total 746 724 MWh dô®lectricit® dans le réseau de distribution. Parmi elles, 3079 sont organi-

sées en RCP, dont la puissance installée est de 124 MW. Elles ont alimenté le réseau de distribution à 

hauteur de 51 000 MWh environ. Lorsque les RCP atteignent une consommation annuelle de plus de 

100 000 MWh, ils b®n®ficient dôun libre acc¯s au march®. En 2019, 36 de ces RCP comportant des ins-

tallations PV ont acquis leur électricité sur le marché (source: GRD, 2020). 

Aucune mesure de la production nôest prescrite pour les petites installations de moins de 30 kVA. La 

consommation propre sp®cifique ne peut donc pas °tre chiffr®e de mani¯re exacte, car seule lô®nergie 

excédentaire (énergie non consommée par les exploitants eux-mêmes, mais injectée dans le réseau 

contre rémunération) est recensée. La puissance install®e et lô®nergie exc®dentaire permettent n®an-

moins dôestimer la consommation propre moyenne des installations PV. En 2019, une installation PV 

affichait une puissance de quelque 960 kWh par kWp installé, mais ces valeurs peuvent varier très for-

tement selon lôorientation et la r®gion. La consommation propre des installations  PV (y c. les pe-

tites installations et les RCP) est ainsi évalué e à quelque 0,48  milli ard de kWh en 2019, soit envi-

ron 0,8%  de la consommation dô®lectricit® globale de la Suisse, qui sô®tablissait ¨ 57,2 milliards 

de kWh cette m°me ann®e. Le taux moyen de consommation propre, côest-à-dire la part dô®lectri-

cité consommée directement sur plac e, sôinscrivait ¨ pr¯s de 39% pour les installations PV, le 

reste étant injecté dans le réseau de distribution  (sources: GRD, 2020 / OFEN, 2020c / Swissolar, 

2020 / calculs de lôOFEN). 

  

                                                      

17 Puissance de lôonduleur (puissance AC). Correspond ¨ env. 80% ¨ 90% de la puissance du module (puissance DC). 
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Champ thématique Développement du réseau  

La Stratégie énergétique 2050 et la transformation du syst¯me ®nerg®tique quôelle implique, ainsi que le 

contexte international posent de nouvelles exigences aux réseaux énergétiques. Le développement des 

réseaux électriques, qui relient la production à la consommation, est particulièrement crucial. Côest lôob-

jectif que vise la loi f®d®rale sur la transformation et lôextension des r®seaux ®lectriques (strat®gie R®-

seaux électriques)18, qui fait partie de la Stratégie énergétique 2050 bien quôil ait ®t® ®labor® dans le cadre 

dôun projet distinct (Conseil fédéral, 2016). Le monitoring se concentre actuellement sur les réseaux élec-

triques en recourant aux indicateurs État dôavancement et durée des projets de réseau, Enfouissement 

de lignes, Investissements dans le réseau et amortissements ainsi quôaux indicateurs sur le d®veloppe-

ment du réseau intelligent. 

Lôapprovisionnement en ®lectricit® des consommateurs finaux de la Suisse est actuellement assuré par 

quelque 630 gestionnaires de réseau. Le réseau électrique se compose de lignes, de sous-stations et 

de stations transformatrices. Il est exploité à une fréquence de 50 Hertz (Hz) et à différents niveaux de 

tension. On distingue les sept niveaux de tension (niveaux de réseau) suivants: 

Niveau de réseau  1: réseau de transport à très haute tension (de 220 kilovolts (kV) à 380 kV) 

Niveau de réseau  3: réseaux de distribution suprarégionaux à haute tension (de 36 kV à moins de 

220 kV) 

Niveau de réseau  5: réseaux de distribution régionaux à moyenne tension (de 1 kV à moins de 36 kV) 

Niveau de réseau  7: réseaux de distribution locaux à basse tension (moins de 1 kV) 

Les niveaux de réseau 2 et 4 (sous-stations, postes de transformation) ainsi que 6 (station transforma-

trice) sont des niveaux de transformation. 

État dôavancement et durée  des projets dans le réseau  de transport  

La Stratégie énergétique 2050 et la stratégie Réseaux électriques instituent des conditions-cadre fiables 

pour un développement des réseaux en temps utile, adapté aux besoins et qui garantisse la sécurité 

dôapprovisionnement en électricité. À cet effet, on a développé des directives visant à déterminer les 

besoins de transformation et dôextension des r®seaux ®lectriques suisses, optimis® les proc®dures dôauto-

risation des projets de ligne tout en élaborant les critères et directives décisionnels permettant dôopter soit 

pour une ligne souterraine, soit pour une ligne aérienne. Les nouvelles règles doivent accroître la trans-

parence du processus de planification du r®seau et am®liorer globalement lôacceptation des projets de 

r®seau, lôattention portant plus particulièrement sur le réseau suisse de transport. Celui-ci doit garantir, 

sur de longues distances, le transport s¾r et en quantit®s suffisantes de lô®nergie import®e et de lô®nergie 

injectée aux centres de production indigènes à destination des centres de consommation. Il doit aussi 

compenser à large échelle, grâce aux importations, aux exportations et à la complémentarité des divers 

parcs de centrales, les fluctuations de lôinjection dô®nergies renouvelables. 

Phases et d®roulement dôun projet de réseau de transport  

Avant-projet: la société nationale du réseau de transport Swissgrid élabore un avant-projet comprenant 

les principaux éléments du projet de réseau, comme base pour la procédure de plan sectoriel. Elle ga-

rantit que les intérêts des cantons concernés soient intégrés dans la planification aussi tôt que possible. 

La phase de lôavant-projet débute, dans le présent monitoring, par esprit de simplification, avec le lance-

ment du projet et elle se termine en général par le dépôt de la demande dôint®gration du projet dans le 

plan sectoriel des lignes de transport dô®lectricit® (PSE). Lorsquôun projet nôa pas encore atteint le stade 

                                                      

18 Cf. www.developpementreseaux.ch. 

http://www.developpementreseaux.ch/
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de lôavant-projet ou le stade de la construction au sens propre et quôil se trouve donc encore dans une 

phase très précoce de planification, le rapport de monitoring le mentionne comme idée de projet. 

Plan sectoriel des lignes de transport dô®lectricit® (PSE): lorsquôau niveau du r®seau de transport, un 

projet de ligne comporte des incidences considérables sur lôespace et lôenvironnement, une proc®dure 

de plan sectoriel doit °tre conduite avant lôouverture de la proc®dure dôapprobation des plans (cf. ci-des-

sous). Le PSE est d®terminant sôagissant des lignes ®lectriques. LôOFEN est responsable des proc®-

dures de PSE. Il est soutenu dans cette t©che par lôOffice f®d®ral du d®veloppement territorial (ARE). La 

proc®dure de plan sectoriel permet dôune part de d®finir une zone de projet , puis un corridor de projet  

pour le tracé de la future ligne. Elle apporte en outre une réponse à la question de la technologie de 

transport  à adopter (ligne aérienne ou ligne souterraine). La phase PSE débute au dépôt de la de-

mande de PSE par Swissgrid et elle se termine par la décision du Conseil fédéral, consignée dans la 

fiche dôobjet correspondante fixant le corridor de projet. Cette décision étant contraignante pour les 

autorités, celles-ci doivent en tenir compte dans la proc®dure dôapprobation des plans et lors de leurs 

autres activit®s ayant des effets sur lôam®nagement du territoire. 

Projet de construction: le corridor de projet étant fixé, Swissgrid élabore concrètement le projet de ré-

seau dans le cadre dôun projet de construction. Swissgrid doit alors veiller ¨ ce que la ligne soit r®alis®e 

selon la technologie de transport définie et que son tracé corresponde au corridor de projet arrêté. Dans 

le présent monitoring, la phase de projet de construction commence en général au moment où le corri-

dor de projet est arr°t® (côest-à-dire au moment o½ la phase de PSE se termine), et sôachève avec le 

d®p¹t, par Swissgrid, de la demande dôapprobation des plans aupr¯s de lôInspection f®d®rale des instal-

lations ¨ courant fort (ESTI). Sôil sôagit dôun projet sans PSE, le d®but du projet de construction est d®fini 

conformément à la norme SIA correspondante.  

Proc®dure dôapprobation des plans (PAP): Swissgrid soumet ensuite le projet de construction concret 

(projet de mise ¨ lôenqu°te) ¨ lôESTI en lui joignant la demande dôapprobation des plans, qui constitue 

lôouverture de la proc®dure dôapprobation des plans (PAP). LôESTI a la comp®tence dôexaminer les dos-

siers et dôapprouver les plans. La PAP permet de v®rifier quôun projet de construction concret respecte 

les prescriptions de sécurité et les exigences légales, notamment les dispositions du droit de lôenviron-

nement et de lôam®nagement du territoire. Simultan®ment, lôESTI contr¹le que le projet de construction 

est compatible avec les int®r°ts des personnes priv®es (propri®taires fonciers, riverains). Si lôESTI nôest 

pas en mesure de lever toutes les oppositions ou régler les différences avec les autorités fédérales im-

pliqu®es, elle transmet le dossier ¨ lôOFEN, qui poursuit la PAP pour rendre finalement une d®cision 

dôapprobation des plans, ¨ condition que le projet remplisse les conditions l®gales. Cette décision règle 

aussi les ®ventuelles oppositions (®galement en mati¯re dôexpropriation). Les parties peuvent former 

recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (TAF), puis dans certains cas au-

près du Tribunal fédéral (TF). D¯s lors que lôOFEN a accept® la demande dôapprobation des plans et 

quôaucun recours nôest d®pos® dans les d®lais l®gaux, lôapprobation des plans entre en force et Swiss-

grid peut réaliser le projet de ligne. 

Réalisation: dans le monitoring, le début de la phase de réalisation coïncide avec la date de la décision 

ex®cutoire dôapprobation des plans. La r®alisation sôach¯ve ¨ la mise en service du projet de r®seau. 

En avril 2015, la société nationale du réseau Swissgrid a présenté une planification stratégique du ré-

seau19 qui tient compte de la sortie progressive de lô®nergie nucl®aire pr®vue par la Strat®gie ®nerg®-

tique 2050 et qui pr®voit, dôici ¨ 2025, des projets correspondants visant ¨ renforcer et ¨ d®velopper le 

réseau de transport. Le présent monitoring examine lô®tat dôavancement et la dur®e des projets concer-

nant le réseau de transport en se référant au Réseau stratégique 2025 présenté par Swissgrid (chiffres 

1-10) de m°me que dôautres projets parfois initiés par des tiers. Lôattention se concentre sur les projets 

de ligne qui sont décrits dans la figure 13. 

                                                      

19 Cf. www.swissgrid.ch/reseau2025. 

http://www.swissgrid.ch/reseau2025
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Projet de réseau  Description et objectif principal  £tat dôavancement actuel20 Année de 
mise en ser-
vice prévue 21 

1. Chamoson -Chippis  ¶ Nouvelle ligne aérienne à 380 kV de 30 km 
entre Chamoson et Chippis 

¶ Démantèlement de près de 89 km de ligne 
dans la plaine du Rhône 

¶ Écoulement de la production des centrales hy-
droélectriques du Valais 

¶ Amélioration du raccordement du Valais aux 
réseaux à très haute tension suisse et euro-
péen 

¶ Contribution à la sécurité du réseau suisse 

Réalisation 2022 

2. Bickigen -Chippis  
(ligne de la Gemmi)  

 

¶ Adaptation des sous-stations de Bickigen et 
Chippis et du tracé sur 106 km par un relève-
ment de la tension à 380 kV 

¶ Installation dôun transformateur de couplage 
220/380 kV dans la station de couplage de 
Chippis 

¶ Amélioration du transport de la production 
électrique valaisanne hors du canton 

¶ Contribution ¨ la s®curit® de lôapprovisionne-
ment 

PAP OFEN 2027 

3. Pradella -La Punt  ¶ Relèvement de la tension de 220 à 380 kV sur 
50 km du tracé actuel  

¶ Transformation de la station de couplage de 
Pradella et agrandissement pour une tension 
de 380 kV. 

¶ £limination du goulet dô®tranglement actuel 

¶ Contribution à la sécurité des réseaux suisse 
et européenne 

Réalisation 2023 

4. Chippis -Lavorgo  
4.1. Chippis-Mörel 
4.2. Mörel-Ulrichen («Gommerleitung») 
4.3. Chippis-Stalden 
4.4. Airolo-Lavorgo 
 

¶ Relèvement de la tension à 380 kV sur les 
124 km de lôaxe Chippis-Mörel-Lavorgo (Chip-
pis-Stalden reste à 220 kV)  

¶ Démantèlement des lignes existantes sur 
67 km  

¶ Compl®ment au principal axe dôapprovisionne-
ment du Tessin 

¶ £limination dôun goulet dô®tranglement critique 

4.1. PAP ESTI 
4.2. Réalisation (Mörel-Ernen) / 

En service (Ernen-Ulrichen)  
4.3. PAP OFEN (Agarn-Stalden) 

/ PAP ESTI (Chippis-Agarn) 
4.4. PAP ESTI 

2029 

5. Beznau -Mettlen  

5.1. Beznau-Birr  
5.2. Birr-Niederwil 
5.3. Niederwil-Obfelden  
5.4. Obfelden-Mettlen 

¶ Optimisation du tracé actuel sur 40 km par le 
relèvement de la tension à 380 kV et renforce-
ments sur 24 km 

¶ £limination de goulets dô®tranglement structu-
rels 

¶ Création des conditions permettant de combi-
ner, en fonction des besoins, la flexibilité des 
centrales hydroélectriques indigènes avec 
lô®nergie fluctuante issue des installations ®o-
liennes et photovoltaïques 

5.1. En service 
5.2. Avant-projet 
5.3. PSE 
5.4. Avant-projet 

2030 

6. Bassecourt -Mühleberg  ¶ Renforcement de la ligne actuelle sur 45 km 
par le relèvement de la tension à 380 kV, car la 
désaffectation prévue de la centrale nucléaire 
de M¿hleberg entra´nera la suppression dôune 
part de lôinjection dô®nergie ¨ M¿hleberg au ni-
veau de réseau de 220 kV 

¶ Contribution à la sécurité du réseau et à la sé-
curit® dôapprovisionnement de la Suisse 

TAF 2023 

 

7. Magadino  ¶ Installation dôune solution de transformation 
entre les réseaux à 220 kV et à 380 kV 

¶ Am®lioration du transport de lô®nergie hydro®-
lectrique produite dans la vallée de la Maggia 

¶ Contribution ¨ la s®curit® dôapprovisionnement 
du Tessin 

Idée de projet 2035 

8. Génissiat -Foretaille  ¶ Renforcement (remplacement du câble con-
ducteur) sur 17 km de la double ligne actuelle 
à 220 kV  

¶ Élimination des fréquentes congestions surve-
nant en cas dôimportations en provenance de 
la France 

En service Terminé et mis 
en service en 
2018 

9. Mettlen -Ulrichen  
9.1. Mettlen-Innertkirchen 

¶ Renforcement sur quelque 88 km en vue du re-
lèvement prévu à 380 kV de la ligne à 220 kV 
actuelle  

9.1. Avant-projet (ligne princi-
pale) 

9.2. PSE 

2035 

                                                      

20 État au 15 septembre 2020 
21 Selon la planification Swissgrid. 
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9.2. Innertkirchen-Ulrichen (ligne du Grim-
sel) 

¶ Important pour raccorder de nouvelles cen-
trales de pompage-turbinage au réseau de 
380 kV et permettre le transport de lô®nergie 
dans le reste de la Suisse 

10. AllôAcqua-Vallemaggia -Magadi no  ¶ Nouvelle ligne à 220 kV dans la vallée de la 
Maggia 

¶ Démantèlement de la ligne existante datant 
des années 1960, dôo½ une r®duction de lôim-
pact sur les magnifiques paysages de lôAlto Ti-
cino 

¶ Extension de la capacité du réseau pour trans-
porter lô®nergie produite par les centrales hy-
drauliques de la vallée de la Maggia 

¶ Am®lioration de la future s®curit® dôapprovi-
sionnement au Sud des Alpes, la production 

des centrales devant actuellement être réduite 

PSE 2035 

Raccordement de Nant de Drance  

NdD_1 Le Verney/Rosel-Bâtiaz 
NdD_2 Bâtiaz-Châtelard 
NdD_3 Châtelard-Nant de Drance 

¶ Raccordement de la centrale de pompage-tur-
binage de Nant de Drance au réseau à très 
haute tension 

¶ Partie du réseau stratégique de Swissgrid dans 
son réseau initial 

¶ Contribution ¨ lôint®gration des nouvelles éner-
gies renouvelables 

NdD_1 Réalisation 
NdD_2 En service 
NdD_3 En service 

2022 

Axe Stratégique Réseau (ASR) dans la ré-
gion de Genève  

¶ Enfouissement de la ligne à 220 kV existante 
reliant Foretaille à Verbois sur env. 4,5 km le 
long de lôaéroport de Genève 

Réalisation 2023 

Obfelden -Samstagern  
OS_1 Schweikrüti (pylône 46)-Kilchberg 
OS_2 Kilchberg-Wollishofen (Frohalp) 
OS_3 Wollishofen (Frohalp)-Waldegg 
OS_4 Waldegg-Obfelden 
OS_5 Siebnen-Samstagern 

¶ Développement ou remplacement des lignes à 
150 kV existantes entre la sous-station dôObfel-
den, la sous-station prévue de Waldegg et 
celle de Samstagern par une ligne à 
380/220 kV 

¶ Am®lioration de lôapprovisionnement en ®ner-
gie des centres de consommation que sont la 
ville de Zurich et la région de Thalwil 

OS_1 TF 
OS_2 Projet de construction 
OS_3 Projet de construction 
OS_4 Avant-projet 
OS_5 PAP OFEN 

2030 

Grynau -Siebnen  ¶ Remplacement de la ligne à 220 kV existante 
par une nouvelle ligne à 380 kV (comblement 
des lacunes du réseau à 380 kV) 

¶ Amélioration de la s®curit® dôapprovisionne-
ment dans la région du lac de Zurich/de la 
plaine de la Linth; et 

¶ Augmentation de la capacit® dôimportation de-
puis le Nord 

PAP OFEN 2028 

Amsteg -Mettlen  
AM_1 Lauerz 
AM_2 Evschachen bei Altdorf 

¶ AM_1: Swissgrid déplace la ligne hors de la 
zone de glissement au-dessus de Lauerz (SZ) 

¶ AM_2: Swissgrid et les CFF déplacent les 
lignes à haute tension situées dans la plaine 
uranaise 

¶ Cela lib®rera de lôespace dans les zones dôha-
bitation dôAttinghausen et dans le p¹le de d®-

veloppement prioritaire de Werkmatt Uri. 

AM_1 Projet de construction 
AM_2 En service 

2028 

Airolo -Mettlen  ¶ Possibilit® de regrouper lôinfrastructure dans le 
second tube du tunnel routier du Gothard 
Examen de lôenfouissement au niveau du Go-
thard de la ligne à 220 kV existante Airolo-
Mettlen  

Avant-projet 2029 

Figure 13 Aperu des projets de r®seau, ®tat dôavancement et ann®e de mise en service pr®vue (®tat au 

15 septembre 2020) 

La figure 14 présente la durée des phases de projet des divers projets de r®seau. Lôindication de la dur®e 

des phases dôun projet est simplifi®e en ce sens que les it®rations suppl®mentaires au cours du projet ne 

sont pas repr®sent®es en d®tail (p.ex. renvoi du dossier ¨ lôOFEN en raison dôune d®cision du Tribunal 

administratif fédéral et/ou du Tribunal fédéral). Les décisions des tribunaux peuvent conduire à réitérer 

certaines phases de projet, mais la durée totale des différentes phases est représentée comme si elles 

se déroulaient linéairement et sans itération. La figure illustre la situation initiale telle quôelle se pr®sente 

sous le régime juridique actuel. Elle ne permet pas encore de préciser dans quelle mesure la Stratégie 

énergétique 2050 et la stratégie Réseaux électriques pourront déployer les effets souhaités dôune optimi-

sation continue des proc®dures, car une grande partie de la l®gislation aff®rente nôest entr®e en vigueur 

quôau d®but du mois de juin 2019. Les nouvelles dispositions visent à optimiser et à simplifier les procé-

dures dôautorisation. 
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Figure 14 Durée cumulée des phases de projets de réseau au niveau de réseau 1 (état au 15 septembre 2020, 

en années)22 

 

  

                                                      

22 Remarques méthodologique s:  a) pour les projets de r®seau dont lôhistoire ant®rieure est d®j¨ longue, la dur®e a ®t® calcul®e 
à partir du nouveau lancement du projet concerné; b) pour les projets de r®seau dont lôhistoire ant®rieure est d®j¨ longue, les 
phases de lôavant-projet et du projet de construction ne sont plus toujours identifiables, raison pour laquelle elles nôapparaissent 
pas dans certains cas dans la figure; c) dôentente avec Swissgrid, des hypoth¯ses ont ®t® retenues pour les dates de r®f®rence 
qui ne sont plus précis®ment traables aujourdôhui; d) lorsque les instances judiciaires ont renvoyé une «décision PAP» à 
lôOFEN, la dur®e suppl®mentaire de la proc®dure a ®t® r®partie ¨ raison de moiti® entre la phase çPAP de lôOFENè et la phase 
«projet de construction». 
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Description sommaire des divers projets de réseau (état au 15  septembre  2020): 

1. Chamoson -Chippis  

La construction de la ligne reliant Chamoson ¨ Chippis, en Valais, a ®t® initi®e avant m°me lô®laboration 

du plan sectoriel des lignes de transport dô®lectricit® (PSE). Ce projet a travers® des ann®es durant les 

phases de planification et dôautorisation. Une ®tape importante était franchie en 2017: par son arrêt du 

1er septembre 2017, le Tribunal fédéral rejetait les recours formés contre le jugement du Tribunal admi-

nistratif fédéral du 14 décembre 2016, confirmant ainsi en dernière instance la «décision PAP» rendue 

par lôOFEN en date du 19 janvier 2015. Swissgrid a ensuite commencé la réalisation de la nouvelle ligne 

a®rienne. Les travaux proprement dits ont d®but® en 2018 et sont d®j¨ bien avanc®s, dôapr¯s les infor-

mations de Swissgrid. Le projet continue de rencontrer une forte résistance au sein de la population, 

même pendant la phase de réalisation. La mise en service de la ligne était initialement prévue pour 2021, 

mais Swissgrid lôa report®e ¨ lô®t® 2022, car lôacc¯s ¨ certaines parcelles destin®es ¨ recevoir des pyl¹nes 

doit encore être clarifié. 

2. Bickigen -Chippis  

Sôagissant du rel¯vement de la tension et de la modernisation sur la ligne existante entre Bickigen et 

Chippis, la faible incidence territoriale du projet a permis de renoncer ¨ lôex®cution dôune proc®dure de 

PSE. Apr¯s une phase de projet de construction dôenviron deux ans, la PAP a commenc® ¨ la mi-2015 

aupr¯s de lôESTI, qui a transmis le dossier ¨ peine deux ans plus tard ¨ lôOFEN. La PAP est actuellement 

en cours aupr¯s de lôOFEN. La mise en service est prévue pour 2027. 

3. Pradella -La Punt  

Dans le cadre du renforcement du réseau, un deuxième conducteur à 380 kV est mis en place entre 

Pradella et La Punt, sur la ligne existante qui est longue de quelque 50 km. À cette fin, la ligne à 220 kV 

de dérivation de la centrale électrique d'Ova Spin, installée sur la ligne aérienne actuelle entre Zernez et 

Pradella, sera remplacée par un terne à 380 kV. L'énergie de la centrale électrique d'Ova Spin sera 

transportée à l'avenir par un réseau de vallée de 110 kV à réaliser. Compte tenu de la faible incidence 

territoriale du projet, une proc®dure de PSE nô®tait pas requise. Les phases çprojet de constructionè et 

«PAP» ont chacune duré environ trois ans. Depuis la mi-2016, le projet est en cours de réalisation, 

puisque la çd®cision PAPè de lôESTI nôa pas ®t® attaqu®e. La ligne doit °tre mise en service fin 2023. 

4. Chippis -Lavorgo  

Le projet de réseau Chippis-Lavorgo devrait entrer en service en 2029. Il se compose de plusieurs projets 

partiels, dont lô®tat dôavancement est exposé ci-après:  

4.1. Chippis-Mörel 

La nouvelle ligne, qui a travers® une proc®dure de PSE dôenviron sept ans, se trouvait en phase de projet 

de construction depuis près de six ans et demi. La phase PAP a commenc® aupr¯s de lôESTI fin 

mars 2019. 

4.2. Mörel-Ulrichen 

La construction de la ligne a franchi les phases de planification et dôautorisation au cours dôune proc®dure 

de plusieurs années; depuis mi-octobre 2019, le tronçon entre Ernen et Ulrichen est en service; pour le 

tronçon Mörel-Ernen, lôOFEN a reu lô®tude dôune solution c©bl®e, demand®e par le Tribunal f®d®ral, pour 

la région «Binnegga-Binnachra-Hockmatta-Hofstatt» (traversée de la Binna); dans le cadre de sa décision 

du 23 décembre 2016, l'OFEN a approuvé le projet de ligne aérienne et rejeté tous les recours. Cette 

d®cision a fait lôobjet de recours aupr¯s du Tribunal administratif f®d®ral, qui a confirm® le projet de ligne 

aérienne le 26 mars 2019. Aucun recours nôayant ®t® d®pos® dans les d®lais aupr¯s du Tribunal f®d®ral, 

la décision est entrée en force. La construction a commencé.  
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4.3. Chippis-Stalden 

La demande dôapprobation des plans pour le tronon Agarn-Stalden est en traitement ¨ lôOFEN pour le 

conducteur suppl®mentaire (proc®dure selon lôancienne r®gulation, pas de proc®dure de PSE). Le plan 

sectoriel pour la ligne Chippis-Mörel (ligne de la vallée du Rhône) a arrêté en 2012 que le tronçon Chippis-

Agarn serait conduit parallèlement dans le corridor de projet pour la ligne de la vallée du Rhône. Le projet 

concernant le tronçon Chippis-Agarn est actuellement en phase PAP aupr¯s de lôESTI.  

4.4. Airolo-Lavorgo 

Le projet concernant cette ligne a été soumis à une procédure de PSE de presque neuf ans et se trou-

vait depuis quatre bonnes années en phase de projet de construction. Swissgrid a remis le dossier à 

lôESTI fin avril 2020 en vue dôune approbation des plans. 

5. Beznau -Mettlen  

Le projet de réseau Beznau-Mettlen devrait entrer en service en 2030. Il se compose de plusieurs projets 

partiels, dont lô®tat dôavancement est expos® ci-après:  

5.1. Beznau-Birr 

La ligne, y compris le c©blage partiel au çGªbihubelè, ¨ Riniken, a ®t® initi®e avant m°me lô®laboration 

du PSE. Pendant des ann®es, les phases de planification et dôautorisation se sont alors succ®d®. Une 

étape importante a été franchie en 2016 ¨ lôentr®e en force de lôapprobation des plans par lôOFEN, qui 

coµncidait avec le lancement de la r®alisation. Les travaux li®s au trac® du c©blage nôont pu d®buter quôen 

août 2018, contrairement à la planification initiale. Ils ont cependant progressé rapidement et Swissgrid a 

pu mettre la ligne en service le 19 mai 2020, y compris le c©blage partiel susmentionn®. Côest la pre-

mière fois quôun grand tronon dôune ligne ¨ tr¯s haute tension de 380 kV est enfoui dans le sol. 

5.2. Birr-Niederwil 

Le tronon de ligne se trouve actuellement dans la phase de lôavant-projet.  

5.3. Niederwil-Obfelden 

Le projet de rel¯vement de tension a franchi une phase dôavant-projet dôenviron un an et demi et se trouve 

depuis plusieurs années dans la procédure de PSE; en 2016, une importante étape intermédiaire était 

franchie lorsque la zone de projet fut définie. La prochaine étape devrait porter sur la définition du corridor 

et de la technologie. 

5.4. Obfelden-Mettlen 

Le tronçon de ligne se trouve actuellement dans la phase de lôavant-projet. 

6. Bassecourt -Mühleberg  

LôESTI a approuv® d¯s 1978 la ligne Bassecourt-M¿hleberg pour une tension dôexploitation de 380 kV, 

m°me si cette ligne nôa ®t® exploit®e jusquôici quô¨ une tension de 220 kV. Une proc®dure de PSE nô®tait 

pas nécessaire pour le relèvement de tension prévu, compte tenu de la faible incidence territoriale du 

projet par rapport à la situation existante. Le 30 juin 2017, au terme dôune phase de projet de construction 

dôenviron deux ans et demi, Swissgrid a d®pos® le dossier de PAP aupr¯s de lôESTI. Plusieurs oppositions 

ont été formées contre le projet. LôESTI a transmis le dossier ¨ lôOFEN le 24 août 2018, qui a approuvé 

les plans le 22 août 2019. Cette d®cision a fait lôobjet de recours de plusieurs plaignants auprès du Tri-

bunal administratif fédéral (TAF). Dans un arrêt de septembre 2020, le TAF a rejeté les recours sur les-

quels il est entr® en mati¯re. Si cette d®cision nôest pas attaqu®e aupr¯s du Tribunal f®d®ral, la ligne 

devrait être mise en service fin 2023. 
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7. Magadino  

Ce projet en phase pr®coce de planification nôexiste pour le moment quô¨ lô®tat dôid®e de projet. Selon le 

Réseau stratégique 2025, la mise en service était initialement prévue en 2018, mais la planification ac-

tualis®e lôa repouss®e ¨ 2035. 

8. Génissiat -Foretaille  

Swissgrid a adapt® lôampleur du projet pour le ramener ¨ lôharmonisation des goulets dô®tranglement 

entre la France et la Suisse. On a renoncé au renforcement initialement prévu de la ligne Foretaille-

Verbois, côté suisse, et au remplacement du c©ble conducteur quôil impliquait. Lôajout de c©bles conduc-

teurs du côté français de la ligne Génissiat-Verbois et les adaptations correspondantes de la protection 

de la ligne sur les territoires suisse et français suffisent, selon Swissgrid, ¨ supprimer le goulet dô®tran-

glement identifi® en France. Le projet a ®t® cl¹tur® en 2018 et lôexploitation a d®but®. 

9. Mettlen -Ulrichen  

La mise en service de lôensemble du projet est actuellement pr®vue pour 2035. Celui-ci comprend 

deux tronons, dont lôavancement est exposé ci-après: 

9.1. Mettlen-Innertkirchen 

Ce tronon en est au stade de lôavant-projet depuis plusieurs années. Fin juin 2020, Swissgrid a demandé 

¨ lôOFEN de r®aliser une proc®dure de PSE pour la mise en place dôune nouvelle ligne dans la sous-

station dôInnertkirchen. La demande de proc®dure de PSE pour la partie principale de la ligne devrait °tre 

déposée ultérieurement. 

9.2. Innertkirchen-Ulrichen (ligne du Grimsel) 

Le passage de la ligne à 220 kV existante entre Innertkirchen et Ulrichen (ligne du Grimsel) à 380 kV sur 

toute sa longueur constitue un élément essentiel de la planification stratégique du réseau 2025. Début 

juillet 2020, Swissgrid a demand® la r®alisation dôune proc®dure de PSE pour ce tronon. 

10. AllôAcqua-Vallemaggia -Magadino  

La planification du projet de ligne dans la r®gion AllôAcqua-Vallemaggia-Magadino (et du projet partiel 

4.4. Airolo-Lavorgo susmentionn®) sôappuie sur une ®tude compl¯te r®alis®e en 2013 en vue du r®agen-

cement du réseau à haute et très haute tension dans lôAlto Ticino. Cette ®tude portait sur la coordination 

des objectifs dôassainissement et de modernisation des lignes avec ceux de lôam®nagement du territoire. 

Lôavant-projet a ®t® ®labor® sur cette base et la proc®dure de PSE, lanc®e en 2015. Lôann®e suivante, la 

définition de la zone de projet a permis de franchir une étape intermédiaire importante. La procédure de 

PSE concernant la définition du corridor de projet est en cours de réalisation. Compte tenu de sa longueur, 

le projet a été subdivisé en trois tronçons pour pouvoir être exécuté en étapes claires. La nouvelle ligne 

à 220 kV devrait entrer en service en 2035. Les lignes qui ne seront plus nécessaires seront ensuite 

démantelées. 

Autres projets sélectionnés  

Le raccordement  au réseau à très haute tension de la centrale de pompage -turbinage de Nant de 

Drance  contribue à intégrer les nouvelles énergies renouvelables et constitue de ce fait un projet impor-

tant dans lôoptique de la Strat®gie ®nerg®tique 2050. Ce projet se compose de trois projets partiels. Les 

deux premiers projets partiels ont franchi une proc®dure de PSE dôenviron trois ans avant de traverser 

les phases «projet de construction» (près de cinq, respectivement un an et demi) et «PAP» (un peu plus 

dôun an, respectivement pr¯s de quatre ans). Pour le troisième projet partiel, les phases «projet de cons-

truction» et «PAP» ont été relativement rapides (respectivement deux ans et demi et à peine deux ans); 

une proc®dure de PSE nô®tait pas n®cessaire. En 2017 et en 2018, la ligne a®rienne Châtelard-La Bâtiaz 

(NdD_2) et la ligne câblée souterraine Châtelard-Nant de Drance (NdD_3) dans la caverne, qui relient la 

centrale de Nant de Drance à la sous-station de Châtelard, ont été achevées et mises en service. Le 

troisième et dernier tronçon, à savoir la liaison souterraine Le Verney/Rosel-Bâtiaz (NdD_1) est encore 



 

 37/108 

 

en construction. Sa mise en service est pr®vue vers 2022. Dôapr¯s les informations de Swissgrid, la cen-

trale a cependant déjà pu être raccordée provisoirement au réseau à très haute tension, puisquôen 2019, 

la tension de lôune des deux lignes aériennes existantes entre La Bâtiaz et Rosel a été augmentée, pas-

sant de 220 à 380 kV. 

Le canton et lôa®roport de Gen¯ve ainsi quôun groupe dôinvestisseurs priv®s pr®voient dans la zone de 

lôa®roport plusieurs projets de développement urbain appelés Axe Stratégique Réseau (ASR) . Pour me-

ner à bien ce projet, la ligne à 220 kV existante sera enfouie sur 4,5 km le long de lôautoroute et de 

lôa®roport de Gen¯ve, dans le cadre de lôextension de lôautoroute et du projet de réseau de chaleur et de 

froid des Services industriels de Gen¯ve (SIG). Le canton et les investisseurs financent le projet. LôOFEN 

a approuvé les plans fin mars 2019, soit deux ans et demi apr¯s le d®p¹t de la demande dôapprobation 

auprès de lôESTI (une proc®dure de PSE nô®tait pas n®cessaire). Selon la planification actuelle, la ligne 

devrait entrer en service fin 2023. 

Le projet Obfelden -Samstagern  prévoit de renforcer les lignes actuelles en les passant de 150 kV à 

380/220 kV. Par ailleurs, la ligne de traction électrique à 132 kV doit être partiellement regroupée sur 

cette même ligne. Le projet comprend plusieurs tronçons: entre Wollishofen (Frohalp) et Waldegg, le 

Conseil fédéral a défini fin 2015 le corridor de planification pour la réalisation dôune ligne c©bl®e, apr¯s 

une procédure de PSE de trois ans et demi; le projet de construction est en cours de préparation. Le 

tronçon Kilchberg-Wollishofen (Frohalp) est exempté de plan sectoriel et le tracé de la ligne est en cours 

dô®laboration. Apr¯s que le Tribunal f®d®ral a renvoy® le dossier dôapprobation des plans du tronon 

Schweikrüti (pylône 46)-Kilchberg ¨ lôOFEN, ce dernier a ordonn® la construction dôune ligne a®rienne. 

Des recours ont été déposés auprès du TAF contre cette décision. Ils ont été rejetés en février 2020 et la 

construction de la ligne a®rienne a ®t® d®cid®e. Cette d®cision a fait lôobjet de recours aupr¯s du Tribunal 

f®d®ral, qui a refus® la demande dôeffet suspensif le 23 juin 2020. Lô®change dô®critures sôest achev® le 

25 septembre. En septembre 2016, la preuve du respect de lôordonnance sur la protection contre le rayon-

nement non ionisant (ORNI) en vue dôune exploitation ¨ 220/380 kV a été apportée pour la ligne existante 

Waldegg-Obfelden, exploitée à 150 kV (ESTI). En coordination avec la construction de la sous-station de 

Waldegg, Swissgrid entend d®poser en temps opportun aupr¯s de lôESTI une demande dôaugmentation 

de la tension de 2 x 150 kV à 2 x 220 kV. Depuis 2014, le tronçon Siebnen-Samstagern est au stade de 

la PAP OFEN, les ®tapes suivantes sont en cours de v®rification. Lôensemble du projet devrait °tre r®alis® 

en 2030. 

La ligne aérienne à 220 kV entre Grynau  et Siebnen  est remplacée par une nouvelle ligne à 380 kV. 

Initi® avant lô®laboration du PSE, ce projet a fait lôobjet dôune PAP de pr¯s de dix ans aupr¯s de lôESTI, 

qui a transmis le dossier ¨ lôOFEN en octobre 2006. Près de deux ans plus tard, ce dernier a décidé 

dôapprouver les plans, mais cette d®cision a ®t® attaqu®e devant le TAF, qui a renvoy® la procédure à 

lôOFEN et demand® une ®tude sur lôenfouissement de la ligne ainsi quôune nouvelle ®valuation subs®-

quente du projet. ê la demande de Swissgrid, lôOFEN a suspendu la proc®dure ¨ plusieurs reprises entre 

fin 2013 et fin juin 2020. Le 30 juin 2020, Swissgrid a d®pos® aupr¯s de lôOFEN un dossier dôapprobation 

des plans remani® et mis ¨ jour en vue de son acceptation. La r®alisation est pr®vue jusquôen 2028. 

Swissgrid et les CFF déplacent les lignes à haute tension situées dans la plaine uranaise. Fin 2001, Alpiq, 

qui ®tait alors le propri®taire, a d®pos® une demande dôapprobation des plans pour la r®novation totale 

du tronçon Ingenbohl-Mettlen de la ligne à 380 kV Amsteg -Mettlen . Depuis, une grande partie de la ligne 

a été rénovée, et le tronçon Eyschachen bei Altdorf a été mis en service au printemps 2008. Le tronçon 

Lauerz, qui en est au stade du projet de construction, est encore en suspens. On a pu renoncer à une 

proc®dure de PSE, car les cons®quences sur lôam®nagement du territoire avaient d®j¨ ®t® examinées 

dans le cadre de la demande de renonciation au PSE ou traitées au niveau cantonal et communal. Les 

obligations d®coulant de la renonciation au PSE sont en cours dô®laboration. La r®alisation est pr®vue 

jusquôen 2028. 

Dans le cadre de sa planification, Swissgrid entend remplacer la ligne aérienne Airolo -Mettlen  à 220 kV. 

La planification actuelle du second tube du tunnel routier du Gothard prévoit une galerie technique 

spécifique, située sous la chaussée en vue du regroupement des infrastructures. En tenant compte des 



 

38/108 

 

investissements imputables, Swissgrid examinera si cette variante peut °tre mise en îuvre. 

Lôenfouissement repr®sente sur ce tronon une alternative ¨ lôassainissement de la ligne a®rienne. 

(Sources: OFEN/Swissgrid, 2020 / Swissgrid 2015). 

Enfouissement de lignes  

Lôenfouissement dôune ligne ®lectrique (c©blage) peut contribuer ¨ am®liorer lôacceptation de la construc-

tion de lignes par la population et, de ce fait, accélérer sa progression. Il améliore en outre généralement 

la qualité du paysage et diminue les risques dô®lectrocutions et de collisions pour lôavifaune. La d®cision 

de construire une ligne du réseau de transport (niveau de réseau 1) sous forme de ligne aérienne ou de 

câble sous-terrain doit cependant être prise de cas en cas et sur la base de critères objectifs23. Selon la 

loi f®d®rale sur la transformation et lôextension des r®seaux ®lectriques (strat®gie R®seaux ®lectriques), 

les lignes du réseau de distribution (niveaux de réseau 3, 5 et 7) doivent être enfouies pour autant quôun 

facteur de co¾t d®termin® ne soit pas d®pass® (facteur de surco¾t). Côest pourquoi le monitoring suit 

prioritairement lô®volution du c©blage souterrain au niveau du r®seau de distribution, ce qui fournit ®gale-

ment des indications sur les effets du facteur de surcoût. 

 

Figure 15 Inventaire des lignes câblées dans le réseau de distribution (en km) 

                                                      

23 Cf. Mod¯le dô®valuation pour les lignes de transport dô®lectricit®, publi® par lôOFEN: www.bfe.admin.ch.   
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Les lignes câblées du réseau de distribution ont augmenté à tous les niveaux de réseau depuis 2010, 

bien que dans des proportions diverses, comme le montre la figure 15. Dôune mani¯re g®n®rale, les ni-

veaux de réseau inférieurs présentent un nombre de lignes câblées nettement plus important. Le niveau 

de réseau 7, en particulier, est actuellement presque totalement câblé. Le câblage est très avancé éga-

lement au niveau de réseau 5, notamment dans les zones urbaines. En revanche, au niveau de réseau 3, 

on observe seulement une faible augmentation du nombre de lignes câblées, de surcroît à un degré 

nettement inférieur à celui des autres niveaux de réseau (cf. courbe rouge dans la figure ci-dessus, dont 

lô®chelle est diff®rente). La tendance au c©blage souterrain y est encore peu marqu®e. De plus, une di-

minution, dont les raisons restent floues, est observée entre 2014 et 2015 et entre 2017 et 2018. Les trois 

niveaux de réseau de distribution (lignes aériennes et câbles, raccordement des clients finaux compris) 

ont une longueur totale dôenviron 198 231 kilomètres, dont près de 88% sont câblés. À ce stade, le câ-

blage souterrain ne sôest gu¯re appliqué aux lignes du réseau de transport (niveau de réseau 1), dont la 

longueur est dôenviron 6700 kilomètres. Sur la ligne «Beznau-Birr» (cf. ci-dessus), qui comprend un câ-

blage partiel au «Gäbihübel», à Bözberg/Riniken, une ligne à très haute tension à 380 kV a pour la pre-

mière fois ®t® enfouie et mise en service sur un long tronon dôenv. 1,3 km. De plus, le projet de réseau 

«Bâtiaz-Le Vernayè, qui pr®voit la construction dôune nouvelle ligne c©bl®e de 2 x 380 kV en remplace-

ment de la ligne aérienne à 220 kV existante qui traverse la vallée du Rhône sur 1,3 km, comporte un 

projet dôenfouissement du r®seau ¨ tr¯s haute tension. Un autre projet comprend le c©blage dôune ligne 

de transport à 220 kV existante sur une distance de 4,5 km dans le canton de Genève, dans le cadre 

dôASR (sources: ElCom, 2020a / OFEN/Swissgrid, 2020). 

Investi ssements dans le réseau et amortissements  

Des investissements sont indispensables pour que les r®seaux ®lectriques restent en bon ®tat et quôils 

soient développés conformément aux besoins. Lôindicateur montre comment les investissements dans 

les réseaux de transport et de distribution évoluent et quel est leur niveau par rapport aux amortissements.  

Investissements dans le réseau de transport et amortissements 

 

Figure  16 Investissements et amortissements portant sur des immobilisations corporelles du réseau de transport 

La figure 16 présente les investissements réalisés dans les immobilisations corporelles du réseau de 

transport et les amortissements effectués sur celles-ci. Entre 2013 et 2019, les investissements dans le 

réseau de transport ont fluctué entre 80 millions et 238 millions de francs, tandis que les amortissements 
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oscillaient entre 84 à 125 millions de francs par an. De 2013 à 2016, les investissements ont augmenté. 

Après une légère diminution en 2017, les investissements ont de nouveau augmenté en 2018. La baisse 

des investissements en 2019 est due ¨ lôadaptation de la planification des investissements à moyen terme 

et au report de certains projets. Le montant de certains investissements annuels dans le réseau dépend 

fortement dô®ventuel retards dans les proc®dures de projets dôextension de r®seau du fait dôoppositions 

ou pour dôautres raisons. Au cours des années passées, les investissements annuels dans le réseau ont 

été égaux ou supérieurs aux amortissements. Ces chiffres contiennent, outre les investissements con-

cernant les infrastructures du réseau, les investissements dans les systèmes ainsi que dans les projets 

de transaction et dôorganisation de même que les investissements dôexploitation (p. ex. matériels infor-

matiques). Swissgrid part de lôid®e que des investissements dôenviron entre 150 millions et 200 millions 

de francs par an seront n®cessaires jusquôen 2025 pour ®tendre et maintenir le réseau dans le cadre de 

la réalisation du projet de «Réseau stratégique 2025». Ces indications ne couvrent que les purs investis-

sements dans le réseau (source: ElCom, 2020d). 

Investissements dans le réseau de distribution et amortissements 

 

Figu re 17 Investissements (en gras) et amortissements (en traitillé) pour les niveaux de réseau 2 à 7 (en millions 

de CHF) 

La figure 17 montre que les valeurs (nominales) des investissements  aux niveaux de réseau 5 et 7 ont 

eu tendance à augmenter entre 2009 et 2018. Sur la même période, les investissements ont reculé au 

niveau de réseau 3. Il en allait de même pour le niveau de réseau 4 jusquôen 2017 mais une forte aug-

mentation a été enregistrée en 2018. Durant la période sous revue, les valeurs sont restées relativement 

stables aux niveaux de réseau 2 et 6. 
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Sôagissant des amortissements , on relève une augmentation au niveau de réseau 7, alors quôils restent 

à peu près stables aux autres niveaux de réseau, tout au moins ces dernières années. Les amortisse-

ments observés par niveau de réseau sont inférieurs aux investissements (¨ lôexception des niveaux de 

réseau 2 et 4 en 2017). 

Pour la somme des niveaux de réseau  au cours de la période allant de 2009 à 2018,  les investisse-

ments et les amortissements sont restés stables. Les gestionnaires de réseau de distribution ont investi 

chaque année environ 1,4 milliard de francs en moyenne. Au cours de cette période, les amortissements 

sont passés de 891 millions de francs à plus de 940 millions de francs. De ce fait, lôexc®dent dôinvestis-

sement a baiss®, passant dôenviron 510 millions de francs ¨ pr¯s de 460 millions de francs. Vu la qualité 

dôapprovisionnement très élevée des réseaux électriques suisses, également en comparaison internatio-

nale (cf. indicateur correspondant dans le champ thématique Sécurité de lôapprovisionnement), lôElCom 

considère que lôactivit® dôinvestissement dans le réseau de distribution reste suffisante (source: ElCom, 

2020a+c). 

Développement de réseaux intelligents  

La part croissante de la production d®centralis®e dô®lectricit® engendre de nombreux d®fis au niveau des 

r®seaux ®lectriques. Outre le renouvellement et le d®veloppement, la transformation en vue dôun r®seau 

intelligent (smart grid) constitue donc une orientation importante de la Stratégie énergétique 2050. Le 

recours aux technologies de lôinformation et de la communication cr®e des r®seaux int®gr®s de donn®es 

et dô®lectricit® qui offrent de nouvelles fonctionnalit®s. Par exemple, des commandes intelligentes per-

mettent dô®quilibrer les fluctuations de la production dô®lectricit® ¨ partir dô®nergies renouvelables ainsi 

que la consommation électrique. Les réseaux intelligents garantissent une exploitation sûre, fiable et ef-

ficace des systèmes et des réseaux, tout en contribuant à réduire le besoin de développement de ces 

derniers. Les indicateurs ci-apr¯s montrent lô®volution des principaux composants de ces r®seaux intelli-

gents: compteurs intelligents (smart meters), outils de régulation de la tension (transformation), nouveaux 

systèmes de commande et de réglage au service du réseau, y compris la part de la puissance gérable 

sur le réseau (flexibilité). 

Compteurs intelligents (smart meters) 

 

Figure 18 Part des compteurs intelligents par rapport aux compteurs conventionnels24 

                                                      

24 Lôenqu°te a ®t® r®alis®e pour la premi¯re fois en 2019 avec des donn®es sur lôann®e de livraison 2018. Elle a ensuite été rema-
niée, car les données 2018 nô®taient pas encore suffisamment solides, ¨ lôexception de celles sur les compteurs intelligents. 
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Les compteurs intelligents (smart meters) constituent un élément primordial des réseaux intelligents. Leur 

mise en place sera considérée comme un premier pas important vers ces r®seaux. Lôordonnance sur 

lôapprovisionnement en ®lectricit® (OApEl) fixe donc des exigences techniques minimales et prescrit lôin-

troduction de tels syst¯mes: en lôespace de dix ans ¨ compter de lôentr®e en vigueur de lôOApEl d®-

but 2018, soit jusquô¨ la fin 2027, 80% des installations de mesure dôune zone de desserte doivent ré-

pondre aux exigences. Les 20% dôinstallations restantes peuvent °tre utilis®es aussi longtemps que leur 

bon fonctionnement est assuré. Dôapr¯s les informations des gestionnaires de r®seaux de distribution, 

environ 944 220 compteurs intelligents ont été installés et utilisés comme tels en 2019 en Suisse. Cela 

représente à peine 17%, comme le montre la Figure 18 (2018: 14%; source: GRD, 2020). 

Outils de régulation de la tension (transformation) 

  

Figure 19 Développement des transformateurs réglables avec régulation de la tension en charge 

La transformation intelligente, sur des niveaux de tension inférieurs, de la tension électrique provenant 

du réseau de moyenne tension est un ®l®ment important du r®seau intelligent. Lôaccent est mis sur les 

graduateurs de réglage qui peuvent modifier en charge le rapport de conversion et réguler ainsi la tension 

sur le réseau de distribution (On Load Tap Changer, OLTC). Ceux-ci englobent également les transfor-

mateurs de réseau local réglables (RONT). Ces éléments permettent, par exemple, une injection renfor-

c®e de courant solaire sans que la tension du r®seau nôaugmente ou ne baisse de mani¯re excessive. 

Compte tenu de la décentralisation croissante de la production dô®lectricit®, lôutilisation de tels syst¯mes 

en particulier sur les niveaux de réseau 4 et 6 est int®ressante. Dôapr¯s les r®sultats de lôenqu°te men®e 

auprès des GRD, ces éléments intelligents sont déjà très répandus sur le niveau de réseau 4, comme 

                                                      

Sauf pour ces derniers, le monitoring ne publie donc que des donn®es ¨ partir de 2019 qui nôont pas toutes pu faire lôobjet dôune 
plausibilisation. 
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lôindique la figure 19. Ils jouent encore un rôle subalterne sur le niveau de réseau 6, où dominent les 

transformateurs conventionnels sans graduateur de réglage et ceux qui ne régulent pas la tension en 

charge (No Load Tap Changer NLTC; source: GRD, 2020). 
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Systèmes de commande et de réglage (flexibilité) 

Figure 20 Systèmes de commande et de réglage sur les niveaux de réseau les plus bas en 2019 (source: 

enquête auprès des GRD) 

Lôutilisation de syst¯mes intelligents de commande et de réglage chez les consommateurs finaux et les 

producteurs est une autre caractéristique principale des réseaux intelligents. Le marché et le réseau bé-

n®ficient alors dôune flexibilit® accrue, qui est n®cessaire pour compenser les fluctuations des ®nergies 

renouvelables. Par utilisation de la flexibilité au service du réseau, on entend le pilotage de lôinjection 

dô®nergie ®lectrique et de la consommation par le gestionnaire du r®seau. Le monitoring observe, du côté 

de la charge, de nouveaux systèmes de commande au service du réseau chez les consommateurs dô®lec-

tricité et des systèmes conventionnels de télécommandes centralisées ainsi que, du côté de la production, 

de nouveaux systèmes de commande au service du réseau chez les producteurs dô®lectricit® du niveau 

de réseau 7 le plus bas. Le gestionnaire du réseau peut piloter lui-m°me ces installations. Comme lôin-

dique la figure 20, les systèmes conventionnels de télécommandes centralisées prédominent chez les 

consommateurs dô®lectricit®. Un nombre bien plus faible de nouveaux systèmes de commande est utilisé 

chez les producteurs dô®lectricit® (source: GRD, 2020). 

  

  

Type dôinstallation État au  31.12. 

Nouveaux systèmes de commande au service du réseau chez les consommateurs 

dô®lectricit® (NR7) 

100 904 installations 

Systèmes conventionnels de télécommandes centralisées chez les consommateurs 

dô®lectricit® (NR7) 
1 396 404 installations 

Nouveaux systèmes de commande au service du réseau chez les producteurs dô®lec-

tricité (NR7) 
3308 installations 

Total 1 500 616 installations 
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Champ th®matique S®curit® de lôapprovisionnement 

La Stratégie énergétique 2050 vise à garantir sur le long terme le niveau jusquôici élevé de la sécurité de 

lôapprovisionnement ®nerg®tique. La s®curit® de lôapprovisionnement est ancr®e dans lôarticle sur lô®ner-

gie de la Constitution f®d®rale et dans la loi sur lô®nergie. Sôagissant dô®valuer la s®curit® de lôapprovi-

sionnement en énergie, le monitoring se concentre sur les agents énergétiques dont le volume est pré-

pondérant pour la Suisse: lô®lectricit®, le p®trole et le gaz naturel. Il convient cependant de garder ¨ lôesprit 

que la Suisse doit décarboniser à plus long terme son approvisionnement en énergie pour atteindre ses 

objectifs climatiques. Dans une perspective dôensemble, le monitoring observe des indicateurs ï la répar-

tition entre les agents énergétiques (diversification) et la dépendance vis-à-vis de lô®tranger ï qui révèlent 

des aspects importants de lô®volution de la s®curit® de lôapprovisionnement. Celle-ci dépend fondamen-

talement du système global, qui dépasse les frontières suisses sôagissant de lôapprovisionnement en 

®lectricit®, en gaz et en p®trole. En outre, lôefficacit® ®nerg®tique, le développement des énergies renou-

velables indigènes, les infrastructures ®nerg®tiques et les prix de lô®nergie jouent un r¹le dans la s®curit® 

de lôapprovisionnement. Ces aspects sont trait®s dans le cadre des champs th®matiques correspondants. 

Vue dôensemble 

Diversification de lôapprovisionnement ®nergétique 

La diversification de lôapprovisionnement en ®nergie joue un r¹le important en vue de la s®curit® de lôap-

provisionnement. Un mix énergétique équilibré réduit la dépendance envers les différents agents éner-

gétiques et diminue ainsi la vulnérabilité de lôensemble du syst¯me en cas dôinterruption totale ou partielle 

de lôapprovisionnement dôun agent énergétique. Côest pourquoi le monitoring analyse la manière dont la 

diversification de lôapprovisionnement ®nerg®tique ®volue. À cet effet, deux sous-indicateurs retiennent 

en particulier lôattention: dôune part, du c¹t® de la consommation, la r®partition de la consommation ®ner-

gétique finale par agents énergétiques; dôautre part, du c¹t® de la production, le domaine de lô®lectricit® 

est examiné de plus près en ventilant la production dô®lectricit® par agents ®nerg®tiques. Les fluctuations 

annuelles peuvent être causées par les conditions météorologiques ou par la situation économique. Elles 

peuvent aussi révéler la bonne substituabilité des agents énergétiques. La figure 21 fournit une vue dôen-

semble du mix ®nerg®tique depuis 2000 sous lôangle de la consommation finale dô®nergie. 
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Figure  21 Diversification de lôapprovisionnement ®nerg®tique: parts des agents ®nerg®tiques dans la consomma-

tion énergétique finale 

La figure 21 montre quô¨ peine la moiti® de la consommation finale dô®nergie en 2019 concernait les 

produits p®troliers (combustibles et carburants, y compris les carburants dôaviation pour le trafic a®rien 

international). La consommation dô®lectricit® repr®sente environ un quart de la consommation finale totale 

dô®nergie et celle du gaz, environ 14%. La part des produits p®troliers a baiss® de 10% entre 2000 et 

2019, en raison du recul de la consommation de combustibles pétroliers. Le gaz (+2,8%), lô®lectricit® 

(+2,4%), le bois et le charbon de bois (+1,4%), les autres énergies renouvelables (+2,9%) et la chaleur à 

distance (+1%) ont vu leurs parts augmenter. Par rapport ¨ lôann®e pr®c®dente, la ventilation 2019 ne 

présente aucun écart significatif: combustibles pétroliers (-0,4%), carburants pétroliers (-0,1%), gaz 

(+0,3%), électricité (-0,3%) et ®nergies renouvelables (+0,2%). Dans lôensemble, l'approvisionnement 

énergétique est largement diversifié, ce qui contribue à la bonne s®curit® dôapprovisionnement de la 

Suisse (Source: OFEN, 2020a). 

  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

Parts en %

Carburants pétroliers Combustibles pétroliers Electricité
Gaz Bois et charbon de bois Autres énergies renouvelables
Chaleur à distance Déchets industriels Charbon et coke

Source: OFEN



 

 47/108 

 

 

 

Figure  22 Diversification de la production électrique: parts des agents énergétiques 

La figure 22 illustre comment ont évolué les parts des divers agents énergétiques dans la production 

®lectrique. Elle montre que lô®lectricit® produite en Suisse provient pour une part pr®pond®rante des cen-

trales hydroélectriques (env. 56%) et des centrales nucléaires (env. 35%). Ces proportions sont restées 

relativement stables entre 2000 et 2019 en dépit des fluctuations annuelles. Malgré une disponibilité ac-

crue des installations (2019: 86,9%, 2018: 83,9%), la part de production des centrales nucléaires a dimi-

nué (-1%). La mise ¨ lôarr°t de la centrale nucléaire de Mühleberg le 20 d®cembre 2019 nôa pour lôinstant 

eu que peu dôimpact sur la part de la production électrique issue des centrales nucléaires. Dans lôinter-

valle, la proportion de la production électrique issue des nouvelles énergies renouvelables a augmenté 

(2019: env. 6%). Cette évolution tend à élargir la diversification, la production non renouvelable issue des 

centrales thermiques classiques restant stable (2019: à peine 3%). Fondamentalement, le mix de pro-

duction électrique suisse (forte proportion de force hydraulique fiable et partiellement flexible, possibilité 

de stockage à long terme des combustibles nucléaires et de lô®lectricit® en ruban provenant du nucléaire, 

production électrique indigène en hausse grâce aux nouvelles énergies renouvelables) influence favora-

blement la s®curit® de lôapprovisionnement en ®lectricit®. Il ne faut pas confondre la production électrique 

indigène avec le mix des fournisseurs: le mix des fournisseurs, qui représente lôorigine de lô®lectricit® 

consommée, contient entre autres les importations dô®lectricit®. Sôagissant du mix de production, il faut 

consid®rer que lô®lectricit® nôest pas exclusivement consomm®e ¨ lôint®rieur du pays et quôune part est 

aussi exportée (source: OFEN, 2020a+c). 

Dépendance vis-à-vis de lô®tranger 

Lôapprovisionnement énergétique de la Suisse se caractérise par une forte dépendance envers lô®tranger. 

Cette d®pendance peut °tre r®duite en d®veloppant les ®nergies renouvelables et en am®liorant lôeffica-

cité énergétique. La Suisse continue de faire partie du march® ®nerg®tique mondial, lôautarcie ®nerg®-

tique nô®tant pas recherch®e. Mais la Strat®gie ®nerg®tique 2050 doit contribuer à diminuer globalement 

la forte dépendance envers lô®tranger observée actuellement. Afin dôanalyser la d®pendance vis-à-vis de 

lô®tranger, le monitoring prend en consid®ration, par analogie au syst¯me dôindicateurs MONET pour le 
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développement durable, lô®volution des importations ®nerg®tiques brutes (solde importateur dôagents 

énergétiques et de combustibles nucléaires25) et simultan®ment la quantit® dô®nergie produite dans le 

pays. Cet indicateur correspondant au rapport entre lô®nergie produite dans le pays et lô®nergie import®e, 

il révèle la dépendance de la Suisse ¨ lô®gard des importations dô®nergie. 

 

Figure  23 Excédents des importations et production indigène (en TJ); part des importations dans la consomma-

tion énergétique brute (en%) 

La figure 23 montre une tendance à la hausse du solde importateur entre 2000 et 2006, puis une tendance 

à la baisse soumise à de fortes fluctuations occasionnelles. Simultanément, on observe une légère aug-

mentation de la production indigène depuis 2000. Les importations brutes se composent essentiellement 

dôagents ®nerg®tiques fossiles et de combustibles nucl®aires, elles ne comprennent donc pas dô®nergies 

renouvelables. La force hydraulique demeure la principale source dô®nergie indig¯ne, alors que les autres 

®nergies renouvelables enregistrent une croissance continue. Comme lôindique la courbe grise, la part 

des importations dans la consommation énergétique brute (dépendance vis-à-vis de lô®tranger) a aug-

menté entre 2000 et 2006 pour diminuer depuis lors tout en restant à un niveau élevé: en 2019, elle était 

de 74,6% (75,0% en 2018, 81,6% en 2006). Cependant, il faut interpréter ce ratio avec précaution, car il 

d®pend de divers facteurs. De mani¯re g®n®rale, on peut dire que les mesures dôefficacit® ®nerg®tique, 

qui r®duisent la consommation et par cons®quent les importations, notamment dô®nergies fossiles, ainsi 

que le d®veloppement de la production indig¯ne dô®nergie renouvelable r®duisent la d®pendance envers 

lô®tranger et influencent positivement la s®curit® de lôapprovisionnement. Sôagissant du pétrole , la Suisse 

dépend totalement des importations. Fondamentalement, cette situation constitue un facteur essentiel 

dans lô®valuation de la s®curit® de lôapprovisionnement. Cette dépendance est en partie relativisée par 

les bonnes possibilités de stockage dans de vastes citernes sur le territoire national et par la diversification 

des sources (cf. chap. S®curit® de lôapprovisionnement en p®trole). Sôagissant du gaz naturel , la sécurité 

de lôapprovisionnement est ®galement caractérisée par une dépendance complète envers lô®tranger. Il 

convient cependant de relativiser cette dernière en raison du bon raccordement de la Suisse au réseau 

européen de gazoducs, de la part assez élevée des installations bicombustibles et de la possibilit® dôim-

porter du gaz depuis lôItalie grâce au flux inversé (reverse flow; cf. chap. S®curit® de lôapprovisionnement 

                                                      

25 Conform®ment aux conventions internationales, sôagissant de combustibles nucl®aires, on ne retient pas lô®lectricit® produite, 
mais lô®nergie thermique produite ¨ un taux dôefficacit® de 33%. 
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en gaz). En principe, le gaz peut aussi être stocké, mais notre pays ne dispose pas pour lôheure de 

grandes installations de stockage de gaz susceptibles dôassurer lôapprovisionnement au-delà de quelques 

heures ou jours. Quant ¨ lôélectric ité , la Suisse d®pend principalement des importations pendant lôhiver. 

Cet aspect est examiné dans le sous-chapitre suivant, S®curit® de lôapprovisionnement en ®lectricit® 

(sources: OFEN 2020a / OFS/OFEV/ARE, 2020). 

S®curit® de lôapprovisionnement en ®lectricité  

La s®curit® de lôapprovisionnement en ®lectricit® de la Suisse revêt une signification particulière eu égard 

à la sortie progressive de lô®nergie nucl®aire dans le cadre de la Strat®gie ®nerg®tique 2050 et à la dé-

carbonisation à plus long terme du système énergétique. Le monitoring de la Stratégie énergétique 2050 

renvoie tout dôabord à des ®tudes actuelles, qui adoptent une approche syst®mique de la s®curit® dôap-

provisionnement en électricité (adéquation du système). À titre complémentaire, le monitoring présente 

des indicateurs choisis tirés du rapport «La s®curit® dôapprovisionnement en ®lectricit® de la Suisse», 

établi par lôElCom, et dôautres sources. Enfin, le th¯me de la s®curit® de lôapprovisionnement en ®lectricit® 

est étroitement lié au champ thématique du développement du réseau, où figurent dôautres indicateurs. 

Adéquation du système 

La s®curit® de lôapprovisionnement en ®lectricit® repose aussi, en Suisse, sur lôinteraction entre les 

capacités des centrales électriques et le réseau électrique qui permet le transport et la distribution de 

lô®nergie produite. Les r®seaux ®lectriques, qui compl¯tent les capacit®s des centrales ®lectriques indi-

g¯nes, sont eux aussi importants pour assurer la s®curit® de lôapprovisionnement. En outre, le pays très 

interconnect® quôest la Suisse d®pend des conditions dans ses pays voisins. Comme la situation change 

au fil du temps, en raison des r®orientations strat®giques des pays (surtout au sein de lôUE), des analyses 

®tendues p®riodiques de lôadéquation du système sont n®cessaires pour ®valuer la s®curit® de lôapprovi-

sionnement. Il sôagit dôune approche globale visant ¨ mod®liser la situation dôapprovisionnement en tenant 

compte de lôorientation strat®gique dans les domaines de la production, de la consommation et des in-

frastructures de réseau nécessaires. En 2017, lô£cole polytechnique f®d®rale de Zurich (EPFZ) et lôUni-

versit® de B©le ont men® pour la premi¯re fois cette analyse ¨ lô®chelle de la Suisse jusquôen 2035 sur 

mandat de lôOFEN. Lôanalyse a ®t® mise ¨ jour en 2019 en rallongeant son horizon temporel  de cinq ans, 

soit jusquôen 2040, et publiée début 2020. Comme en 2017, lô®tude repose sur divers sc®narios concer-

nant le d®veloppement de lôoffre et de la demande dô®nergie en Suisse et en Europe. Les r®sultats de 

lôanalyse actualis®e en 2019 de lôad®quation du syst¯me sont conformes aux enseignements de la pre-

mière édition datant de 2017: les évolutions politiques attendues dans les scénarios de référence ne 

montrent aucun délestage26 en Suisse, quelle que soit la structure de lôoffre nationale (ç®nergies renou-

velables et importations» ou «énergies conventionnelles et renouvelables»). Cette évaluation vaut éga-

lement pour la p®riode suivant lôarr°t des centrales nucl®aires en Suisse. Un report du d®veloppement du 

r®seau et une limitation des possibilit®s dôimportation en Suisse nôinfluent gu¯re sur lô®tat de lôapprovi-

sionnement. De m°me, la situation en la mati¯re ne sôaggrave pas lors de certaines r®ductions des ca-

pacités en Europe (centrales nucléaires en France, centrales au charbon en Allemagne). Des problèmes 

locaux, qui ont ®t® analys®s dans le cadre de la variante de lô®lectrification, surviennent uniquement lors-

que lô®cart entre lôoffre et la demande est cons®quent. Il appara´t que si elle est coupl®e ¨ dôautres fluc-

tuations au niveau du r®seau et de lôoffre, une demande accrue engendre des probl¯mes dôapprovision-

nement croissants. Dans ce contexte, le développement de capacités locales reposant sur les énergies 

renouvelables suisses peut contribuer à garantir lôapprovisionnement du pays, mais le probl¯me de la 

s®curit® dôapprovisionnement demeure au niveau europ®en. Lôapprovisionnement ad®quat de la Suisse 

repose sur deux piliers: premièrement, sur un raccordement approprié de la Suisse avec les pays voisins. 

Dans tous les scénarios, la Suisse est tributaire des importations pour couvrir sa demande totale, tandis 

                                                      

26 Lorsque lóon passe en dessous dôune fr®quence pr®cise du r®seau, un d®lestage d®sactive certaines zones dôapprovisionne-
ment. Il all¯ge tout le r®seau, car le nombre de consommateurs dô®lectricit® diminue. Cette mesure prot¯ge le r®seau ®lectrique 
dans son ensemble et évite des coupures dô®lectricit® suprar®gionales, voire internationales. 
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que la force hydraulique helvétique est surtout tournée vers les exportations. Par conséquent, les capa-

cit®s dô®change avec les pays voisins sont décisives. Dans les modèles qui reproduisent la capacité des 

réseaux conformément à leurs possibilités physiques, celles-ci sont plus que suffisantes pour les besoins 

de la Suisse en mati¯re dô®change. Deuxi¯mement, les p®nuries ®ventuelles au niveau des exportations 

européennes peuvent être compensées par le principal pilier de lôapprovisionnement suisse: la flexibilit® 

de la force hydraulique. Cette dernière peut couvrir la charge en Suisse même dans des scénarios cri-

tiques, car la dynamique horaire et journalière de la demande sur le réseau électrique européen laisse 

en général suffisamment de temps pour recourir aux importations et aux centrales à accumulation. Dès 

lors, la Suisse fait aussi partie, en général, des pays exportateurs pendant les phases critiques de lôap-

provisionnement, quelle que soit sa propre demande locale. Un développement accru des énergies re-

nouvelables aura donc une influence positive sur lôapprovisionnement en Suisse, car lôinjection suppl®-

mentaire ï même si elle ne se produit pas pendant la charge de pointe ï accroîtra la flexibilité du pays 

en relation avec le besoin dôimportations et lôutilisation de la force hydraulique. Les enseignements tir®s 

des ®tudes sur lôad®quation du syst¯me effectu®es en 2019 et en 2017 montrent que la participation de 

la Suisse au n®goce transfronti¯re de lô®lectricit® en Europe demeure primordiale. Ses capacit®s au ni-

veau de la force hydraulique lui permettent de réagir à de nombreuses évolutions en Europe sans pour 

autant devoir craindre des problèmes dôapprovisionnement majeurs. Dôapr¯s lô®tude 2019 sur lôad®qua-

tion du système, il convient de poursuivre le monitoring régulier des évolutions possibles en Suisse et en 

Europe afin dôidentifier ¨ temps les tendances potentiellement critiques sur le long terme (p. ex. hausse 

sensible de la demande sans adaptation correspondante de lôoffre et des capacit®s requises du r®seau) 

et de prendre les mesures n®cessaires. Par ailleurs, lors de la r®vision de la loi sur lô®nergie et de la loi 

sur lôapprovisionnement en ®lectricit®, le Conseil f®d®ral a propos® dôadapter les instruments dôencoura-

gement pour lô®lectricit® issue de la force hydraulique et des nouvelles ®nergies renouvelables et de 

contribuer ainsi aux investissements requis. En outre, une réserve de stockage verra le jour en tant 

qu'assurance en mati¯re dô®nergie pour garantir lôapprovisionnement de la Suisse ®galement dans des 

situations extr°mes impr®vues. Lô®tude 2019 sur lôad®quation du syst¯me ne fournit pas encore de con-

clusion définitive pour la variante de lô®lectrification. Des ®tudes qui tiennent raisonnablement compte 

dôune d®carbonisation compl¯te sur le long terme devront d¯s lors reproduire au moins les sc®narios de 

d®veloppement pour la Suisse et lôUnion europ®enne (UE) jusquôen 2050, notamment en ce qui concerne 

le parc de centrales et lô®volution de la demande, les plans de d®veloppement du r®seau qui seront adap-

tés en conséquence, ainsi que les nouvelles dynamiques de la demande et les nouveaux paramètres 

structurels pour les technologies offrant de la flexibilité (sources: Université de Bâle/EPFZ, 2019+2017 / 

Conseil fédéral, 2020b+c). 

La Commission f®d®rale de lô®lectricit® (ElCom) a publi® ¨ la mi-juin 2020 une ®tude sur lôad®quation du 

syst¯me ¨ lôhorizon  2030. Dôapr¯s lôElCom, les r®sultats chiffr®s permettent de conclure que lôad®quation 

du système dans les scénarios probables (scénario de base 2030 et scénario de stress 1-2030) peut être 

assurée par le marché. Il convient toutefois de noter que le scénario de base probable part précisément 

de lôhypoth¯se dôune disponibilit® maximale de la production suisse et de lô®nergie de ruban en France. 

£tant donn® que dôici ¨ 2030, une partie suppl®mentaire de la production dô®nergie de ruban sera hors 

service en Allemagne, lôimportance de la disponibilité des productions françaises (et suisses) durant le 

semestre dôhiver continuera de progresser. La production contr¹lable accrue en France appara´t comme 

la principale amélioration par rapport à la situation de 2025. Du fait de la plus faible probabilité de pénuries 

dôapprovisionnement en France, le risque dôimporter de telles p®nuries en Suisse diminue ®galement. 

Les r®sultats des sc®narios de stress pour 2030 indiquent ®galement quôon ne peut pas exclure lôappari-

tion de situations avec de lô®nergie non fournie durant le semestre dôhiver en cas dôencha´nement de 

circonstances malheureuses. Au regard des hypoth¯ses de d®part, les probl¯mes dôapprovisionnement 

sont le plus probables lôhiver, en particulier quand les deux grandes centrales nucléaires ne devraient pas 

être disponibles (source: ElCom, 2020e). 

À titre complémentaire, les gestionnaires de réseaux de distribution des États membres du Forum pen-

talat®ral de lô®nergie (Allemagne, France, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, Autriche et Suisse) ont pu-

blié en mai 2020 leur troisième rapport commun sur la s®curit® r®gionale de lôapprovisionnement en ®lec-

tricit® (Europe centrale et occidentale) jusquô¨ lôhorizon  2025. Les résultats concernant la Suisse ne ré-

v¯lent aucune p®nurie dôapprovisionnement notable dans le scénario de base (source: PENTA, 2020). 
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Production électrique, importations et consommation au cours de lôann®e 

En raison de la configuration du parc de centrales électriques sur le territoire national, la production élec-

trique suisse, considér®e au cours de lôann®e, atteint son maximum en ®t®, lorsquôen particulier la pro-

duction ®lectrique des centrales au fil de lôeau est ®lev®e. Durant la p®riode estivale, la part des centrales 

nucléaires est régulièrement plus faible en raison des révisions. La consommation nationale atteint son 

maximum en hiver en raison du besoin dô®nergie plus important alors pour chauffer les locaux. Lôindica-

teur suivant illustre ces relations au cours de lôann®e civile 2019 tout en présentant les importations phy-

siques. 

 

Figure  24 Productions mensuelles par types de centrales électriques, importations et consommation nationale 

durant lôann®e civile 2019 

Lôanalyse mensuelle montre que la Suisse produit plus dô®lectricit® quôelle nôen consomme pendant les 

mois dô®t® (cf. figure 24). De ce fait, pendant la p®riode estivale, la Suisse exporte plus dô®lectricit® quôelle 

nôen importe. En revanche, pendant les mois dôhiver, la production ®lectrique indig¯ne ne suffit pas ¨ 

couvrir la consommation nationale dô®lectricit®, de sorte que la Suisse pr®sente un solde importateur. En 

2019, cette situation était peu marquée malgré la mise ¨ lôarr°t de la centrale nucléaire de Mühleberg le 

20 décembre 2019. Cela sôexplique principalement par la hausse de la production issue de la force hy-

draulique également pendant les trimestres dôhiver et par la disponibilité accrue de celle de Leibstadt. La 

sortie progressive de lô®nergie nucl®aire devrait tendre ¨ accro´tre le besoin dôimportation dô®lectricit® au 

semestre dôhiver. Mais la Suisse est tr¯s bien reli®e au r®seau europ®en de lô®lectricit® et elle dispose de 

grandes capacités de réseau aux frontières avec ses pays voisins (cf. indicateurs de la capacit® dôimpor-

tation et de lôad®quation du syst¯me). Au demeurant, la Stratégie énergétique 2050 prévoit de développer 

la production ®lectrique renouvelable et la force hydraulique tout en r®duisant la consommation dô®lectri-

cité. En outre, dans le cadre de la révision de la loi sur lô®nergie et de de la loi sur lôapprovisionnement en 

électricité en cours, le Conseil fédéral envisage dôautres mesures visant ¨ assurer la sécurité de lôappro-

visionnement à plus long terme (sources: OFEN, 2020c / Conseil fédéral, 2020b+c+2018). 
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Capacit®s dôimportation 

En raison de sa position au cîur de lôEurope, la Suisse est tr¯s bien raccord®e aux r®seaux de transport 

de ses pays voisins, la France, lôAllemagne, lôAutriche et lôItalie. Les lignes transfrontalières permettent 

donc à la Suisse de couvrir une partie de son approvisionnement en électricité par les importations. La 

capacité de transfert nette (NTC pour «Net Transfer Capacity»), définie par les gestionnaires de réseau 

de transport, indique la capacit® dôimportation maximale commercialement utilisable par frontière pour 

assurer lôapprovisionnement en électricité de la Suisse sans menacer la stabilité du réseau. 

 

Figure  25 Capacit®s dôimportation aux fronti¯res de la Suisse (en GW) 

La figure 25 illustre la moyenne horaire annuelle des capacit®s dôimportation à chacune des quatre fron-

tières nationales de la Suisse (la capacité de la Principauté de Lichtenstein est intégrée dans celle à la 

fronti¯re avec lôAutriche). Les flux dô®lectricit® non planifi®s croissants contribuent ¨ faire baisser les va-

leurs moyennes à la frontière nord (Autriche, Allemagne, France) depuis 2018. La capacit® dôimportation 

en provenance de France et dôAllemagne a ainsi continu® ¨ diminuer en moyenne en 2019, mais cette 

baisse a ®t® partiellement compens®e par lôaugmentation de la capacit® dôimportation en provenance 

dôAutriche, dont le march® de gros est d®coupl® du march® allemand depuis octobre 2018. ê lôinverse, la 

capacit® dôimportation en provenance dôItalie est rest®e relativement stable. Jusquô¨ pr®sent, dans des 

situations normales, celle-ci est considérée comme moins pertinente pour la s®curit® dôapprovisionne-

ment de la Suisse que la capacit® dôimportation ¨ la fronti¯re nord. Avec la volatilit® croissante des mar-

chés et la sortie du nucléaire et du charbon en Allemagne, les importations en provenance dôItalie gagne-

ront ®galement en importance ¨ lôavenir (source: ElCom 2020a). 

Charge N-1 sur le réseau de transport 

Le respect du critère N-1 est un param¯tre essentiel pour lôexploitation du r®seau de transport. Ce crit¯re 

veut quôen cas de d®faillance dôun ®l®ment quelconque du r®seau, les valeurs de charge des ®l®ments 

restants ne dépassent pas 100%. Cette analyse repose non pas sur la charge effective du réseau mais 

sur une simulation consistant à calculer la charge hypothétique du r®seau en cas de d®faillance dôun de 

ses éléments essentiels. Ce calcul est lôun des principaux fondements de la gestion syst¯me, tant du 

point de vue pr®ventif que pour lôadoption de mesures curatives. Ces simulations sont r®p®t®es toutes 

les cinq minutes et agr®g®es en valeurs au quart dôheure dans la présente évaluation. Les valeurs de 

charge de lôélément du réseau le plus fortement sollicité sont ensuite réparties en trois catégories: 100 à 

110%, 110 à 120% et plus de 120%. 
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Figure  26 Valeurs de charge simulées en cas de violation du critère N-1 sur le réseau de transport 

La figure 26 présente la charge simulée du réseau depuis 2016 en situation N-1. Les valeurs de sollicita-

tion maximales des éléments restants du réseau en cas de d®faillance potentielle sôinscrivent pour la 

plupart dans la catégorie 100-110%. Une comparaison saisonnière montre que les valeurs de charge 

simulées en cas de violation du critère N-1 sont plus ®lev®es durant les mois dô®t® que durant les mois 

dôhiver. Cette hausse est dôune part due ¨ la mise hors service dô®l®ments du r®seau afin dôen assurer la 

maintenance et, dôautre part, au fait que les temp®ratures ®lev®es de lô®t® r®duisent les performances du 

réseau électrique. Aux semestres dôhiver 2015-2016 et 2016-2017, la situation dôapprovisionnement ®tait 

parfois tendue. De ce fait, il a fallu importer davantage dô®nergie, en particulier en janvier 2016 et en 

février 2017, ce qui sôest traduit par un niveau élevé de la charge de base du réseau électrique. La charge 

simulée du réseau a globalement eu tendance à augmenter ces deux dernières années. Une comparai-

son saisonni¯re permet dôobserver une augmentation des valeurs ¨ la fois durant le semestre dôhiver que 

durant le semestre dô®t®. Le niveau des violations du critère N-1 dépend notamment de la qualité des 

prévisions des flux de charge par les GRT. La tendance à la hausse durant le semestre hivernal sôexplique 

notamment par lôaugmentation des flux de transit non planifi®s qui d®coulent de lôoptimisation du couplage 

du marché basé sur les flux dans la r®gion centre ouest de lôEurope (AT, DE, FR, LU, NL, BE). En parti-

culier pendant les heures creuses, les capacités ont été augmentées en 2018 et 2019 aux dépens de la 

sécurité du réseau en Suisse. Durant le semestre dô®t®, lôaugmentation des violations du crit¯re N-1 sôex-

pliquent par la part accrue de la production stochastique. Par le pass®, lô®nergie hydraulique tr¯s flexible 

®tait d®j¨ export®e lô®t® aussi bien vers le nord quôen Italie. La volatilité de la production tend à augmenter 

globalement en Europe, ce qui rend les prévisions de la charge du réseau plus difficile. Ceci se reflète 

également dans les violations du critère N-1 (source: ElCom, 2020d). 

Qualit® de lôapprovisionnement/disponibilit® du réseau 

LôElCom suit et analyse depuis 2010 lô®volution de la qualit® de lôapprovisionnement sur les principaux 

r®seaux de distribution de la Suisse. Conform®ment ¨ la norme internationale, toutes les coupures dôap-

provisionnement ®lectrique dôune dur®e ®gale ou supérieure à trois minutes sont enregistrées. Lôanalyse 
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repose sur lôindice SAIDI («System Average Interruption Duration Index»), usuel sur le plan international, 

qui indique la durée annuelle moyenne pendant laquelle un consommateur final a été privé de courant en 

raison dôune coupure de lôapprovisionnement en ®lectricit®. On distingue les coupures planifi®es (p. ex. 

les interruptions aux fins dôentretien des installations, que le gestionnaire de réseau annonce au moins 

24 heures ¨ lôavance) des coupures non planifiées (p. ex. causées par un événement naturel, une défail-

lance humaine, un incident dôexploitation, une intervention de tiers ou un cas de force majeure). Lôexamen 

de la qualit® de lôapprovisionnement se concentre sur les coupures non planifiées. 

 

Figure  27 Évolution de la dur®e moyenne dôinterruption par consommateur final (expression de la qualit® dôappro-

visionnement en minutes, SAIDI) 

En 2019, en Suisse, la durée moyenne dôinterruption par consommateur final a de nouveau baissé au 

niveau de 2016 et a été globalement de 19 minutes (cf. figure 27). Par rapport ¨ lôann®e pr®c®dente, la 

qualit® dôapprovisionnement sôest améliorée de quatre minutes. La dur®e moyenne dôinterruption en rai-

son de coupures planifiées était meilleure que celle de lôann®e pr®c®dente et sôinscrivait ¨ onze minutes 

par consommateur final. Cette augmentation est principalement due aux travaux de maintenance sur une 

ligne à haute tension qui ont privé de nombreux consommateurs finaux pendant une longue durée. La 

dur®e moyenne dôinterruption en raison de coupures non planifi®es est cependant tombée à 8 minutes et 

a atteint sa meilleure valeur depuis le d®but des mesures en 2010. Lôam®lioration en 2019 par rapport ¨ 

2018 est de 6 minutes. Sur le long terme, on a observé au cours des dix dernières années une évolution 

positive de lôindice SAIDI en Suisse. Lôam®lioration de lôindice SAIDI au cours des ann®es 2014, 2015 et 

2016 par rapport aux années précédentes (2010ï2013) sôexplique principalement par la diminution des 

coupures dues aux ®v®nements naturels et aux causes relevant de lôexploitation. En 2018, les minutes 

dôinterruption li®es aux coupures non planifi®es ont l®g¯rement progress®, principalement ¨ cause de la 

tempête Éléanor (également appelée Burglind) en janvier de cette même année. Il y a eu en 2019 beau-

coup moins de coupures non planifiées. Selon les informations officielles du Conseil des régulateurs eu-

rop®ens de lô®nergie («Council of European Energy Regulators», CEER), la Suisse fait partie des pays 

disposant de la meilleure qualit® dôapprovisionnement en Europe27 (sources: ElCom, 2020a+c). 

  

                                                      

27 Cf. «CEER Benchmarking Report 6.1 on the Quality of Electricity and Gas Supply» 
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S®curit® de lôapprovisionnement en gaz 

La Suisse est bien intégrée au réseau de transport européen de gaz naturel. Son intégration est essen-

tielle pour la s®curit® dôapprovisionnement en gaz du pays. Suite à la crise du gaz survenue en 2009 

entre lôUkraine et la Russie, lôUE a renforc® sa gestion des crises du gaz. Elle a notamment institu® à cet 

effet un groupe de coordination «gaz naturel» (Groupe de coordination pour le gaz, GCG). Depuis 2013, 

la Suisse est invitée de manière ad hoc, mais régulièrement aux séances du GCG. Le règlement UE 

no 994/2010 concernant des mesures visant ¨ garantir la s®curit® de lôapprovisionnement en gaz naturel 

obligeait les États membres de lôUE à réaliser une évaluation des risques affectant leur approvisionne-

ment en gaz naturel et à ®tablir un plan dôaction pr®ventif et un plan dôurgence. Afin dôaméliorer la sécurité 

de son approvisionnement et de coopérer avec le GCG, lôOFEN a établi deux rapports conformément aux 

directives européennes; sur la base de lôçÉvaluation des risques li®s ¨ lôapprovisionnement en gaz naturel 

de la Suisse», il a élaboré un plan dôaction pr®ventif et un plan dôurgence pour le gaz naturel (OFEN, 

2014+2016)28. Dans le domaine du gaz, le monitoring observe certains indicateurs issus de ces rapports. 

Installations bicombustibles 

Les clients finaux dotés dôinstallations bicombustibles peuvent au besoin, principalement dans le domaine 

industriel, passer du gaz naturel aux produits pétroliers (généralement du mazout extraléger). Comme la 

Suisse ne dispose ni de sa propre production de gaz naturel ni de grandes installations de stockage de 

gaz, les installations bicombustibles représentent un élément important pour la s®curit® de lôapprovision-

nement en gaz du pays29. Au besoin (p. ex. en cas de perturbation de lôapprovisionnement en gaz natu-

rel), le passage au mazout des installations bicombustibles permet de réduire de manière significative la 

capacité de transport ou la consommation de gaz en un court laps de temps afin de continuer à garantir 

lôapprovisionnement en gaz des autres consommateurs30. Si du gaz peut être acheté sur le marché de 

gros des pays environnants et importé en Suisse et si les capacités sont disponibles, il est possible dô®vi-

ter partiellement ou totalement le passage au mazout de ces installations. Des réserves obligatoires de 

mazout sont constituées en Suisse en remplacement du gaz pour les installations bicombustibles (cf. en-

cadré p. 61), afin de couvrir environ quatre mois et demi de consommation de gaz naturel de ces instal-

lations au cas où les approvisionnements en pétrole et en gaz naturel seraient simultanément perturbés. 

  

                                                      

28 Le règlement a été révisé fin 2017 (règlement UE n°2017/1938). La révision comprend principalement une coopération plus 
intensive entre les Etats membres de lôUE et ne consid¯re gu¯re les Etats tiers. Par cons®quent, ¨ ce stade, la Suisse nôa pas 
mis ¨ jour son ®valuation des risques et ses plans dôaction pr®ventif et dôurgence. Elle continue cependant ¨ suivre les activités 
dans ce domaine. 

29 Les installations bicombustibles servent aussi ¨ augmenter la flexibilit® dans lôacquisition de gaz naturel et permettent une opti-
misation des coûts. Ces installations sont également utilisées pour optimiser la stabilité du réseau. 

30 En Suisse il nôexiste pas de clients prot®g®s au sens du r¯glement UE nÁ2017/1938. 
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Figure  28 Ventes de gaz pour les installations mono- et bicombustibles (parts en%) 

Actuellement, à peine 24% de la consommation annuelle de gaz en Suisse peuvent être substitués à 

court terme par du mazout grâce aux installations bicombustibles. Ce potentiel peut toutefois diminuer 

lors de basses températures, si les clients de gaz naturel dot®s dôune installation bicombustible sont d®j¨ 

pass®s du gaz au mazout en vertu dôune convention contractuelle. La part du gaz vendue en Suisse pour 

les installations bicombustibles est élevée en comparaison mondiale. Mais cette part a diminué ces der-

nières années, comme le montre la figure 28. LôApprovisionnement économique du pays, en collaboration 

avec lôindustrie gazi¯re examine, actuellement des mesures supplémentaires pour garantir la sécurité de 

lôapprovisionnement ¨ court terme même si les conditions-cadre venaient à changer (source: ASIG, 

2020). 

Normes relatives aux infrastructures 

Les normes relatives aux infrastructures permettent dô®valuer dans quelle mesure le syst¯me dôapprovi-

sionnement en gaz serait capable de couvrir la demande de lôensemble de la Suisse pendant une journ®e 

de demande exceptionnellement ®lev®e (froide journ®e dôhiver) ï dont la probabilit® statistique est dôune 

fois en vingt ans ï même en cas de défaillance du plus grand point dôinjection (examen N-1). La Suisse 

calcule ces normes conform®ment aux dispositions correspondantes du r¯glement de lôUE et une analyse 
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a été publiée pour la première fois en 2014 (OFEN, 2014)31. Le Tessin et la vallée grisonne du Rhin ne 

sont pas considérés dans le calcul de la valeur N-1, car ces régions ne sont pas ou que très peu raccor-

d®es au reste du r®seau suisse de gaz naturel. Lô®valuation des normes relatives aux infrastructures ne 

tient compte que de la capacit® dôinjection et ignore le pays de destination final du gaz injecté (défini selon 

les contrats de livraison). Une grande partie du gaz transport® en Suisse par le gazoduc de transit nôest 

pas destin®e au march® int®rieur. De m°me, dôautres gazoducs de transport acheminent du gaz destiné 

¨ lô®tranger. En g®n®ral, lôindicateur est mis ¨ jour tous les deux ans. 

Figure 29 Évolution des normes N-1 relatives aux infrastructures pour diverses catégories de la demande 

(Sources: Swissgas et ASIG, calculs de lôOFEN) 

La valeur N-1 repr®sente la part de la demande de gaz susceptible dô°tre couverte par lôinfrastructure 

gazière restante en cas de panne du plus grand point dôinjection. Le critère N-1 est rempli si le résultat 

du calcul atteint au moins 100%. Comme la figure 29 lôindique, cette condition ®tait remplie durant les 

quatre p®riodes consid®r®es (semestres dôhiver), tant pour la demande totale «maximale» (côest-à-dire 

sans passage au mazout) que pour la demande «maximale» des clients ®quip®s dôune installation mo-

nocombustible (pas de possibilité de passer au mazout). Les deux premières valeurs N-1 calculées se 

situent dans un même ordre de grandeur. Sôagissant des dernières périodes calculée, les valeurs N-1 est 

bien plus élevée: depuis août 2017, il est possible selon Swissgas de transporter du gaz dôItalie via le col 

du Gries également de manière physique grâce au flux inversé («reverse flow»). Puisque cette possibilité 

ne sôapplique pas à toute la période de référence (2016/17 et 2017/18), une valeur sans le flux inversé 

est également indiquée entre parenthèses33. De même, la mise hors service depuis fin septembre 2017 

du gazoduc transeuropéen TENP I et par cons®quent la r®duction dôenviron 50% des capacit®s de sortie 

(de lôAllemagne vers la Suisse) à Wallbach (AG) à la frontière allemande ont également été considérées 

dans les calculs le plus récents, étant donné quô¨ Wallbach les capacités de sortie allemandes sont en 

fait d®terminantes pour les capacit®s dôentr®e suisses. La différence entre les deux dernières périodes 

peut sôexpliquer par une l®g¯re hausse de la demande en gaz escomptée et de la capacité en gaz 

(sources: Swissgas et ASIG, 2020 / calculs de lôOFEN). 

                                                      

31 Comme les composantes de la formule N-1 ont été révisées, les valeurs présentées dans le présent rapport de monitoring pour 
2011/2012 et 2012/2013 sô®cartent l®g¯rement de celles du rapport sur lô®valuation des risques de 2014. 

32 Une p®riode de r®f®rence de deux semestres dôhiver correspond ¨ la pratique ®prouv®e des fournisseurs de gaz pour adapter 
la demande de gaz en fonction des effets des températures. En ce qui concerne les capacités, les données disponibles les plus 
récentes de la période de référence sont utilisées. 

33 Grâce au flux inversé, le col du Gries devient le plus grand point dôinjection. En lôabsence du flux invers®, comme pour les deux 
premières périodes de calcul, Wallbach est le plus grand point dôinjection. 

   

Période de référence 

(semestres dôhiver)32 

N-1 

Demande total de la suisse  

N-1  

Demande des clients monocombustibles (ne 

pouvant pas passer au mazout)  

2011/2012 

2012/2013 

151% 227% 

2013/2014 

2014/2015 

152% 216% 
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229% (128%) 319% (178%) 

2018/19 

2019/20 
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S®curit® de lôapprovisionnement en p®trole 

Diversification des moyens de transport 

Le pétrole brut et les produits pétroliers comme lôessence, le diesel ou le mazout sont achemin®s par 

diverses voies en Suisse, où ils sont distribués. Les principales voies dôimportation se situent surtout dans 

la partie ouest du pays: à Bâle avec la navigation rhénane et dans les cantons raccordés à des oléoducs34. 

Des importations sôeffectuent aussi par le rail et par camion. La distribution fine ¨ lôint®rieur du pays se 

fait principalement par camion. La diversification des moyens et voies de transport pertinents ï oléoduc, 

bateau, rail ou route ï rev°t donc une importance cruciale sôagissant dô®valuer la s®curit® de lôapprovi-

sionnement en p®trole de la Suisse. Lôindicateur montre lô®volution des parts dôimportation de p®trole 

couvertes par les divers moyens de transport. 

 

Figure  30 Importation de pétrole brut et de produits finis par moyens de transport (quantité importée en %) 

La figure 30 montre que les parts respectives des moyens de transport sont restées relativement stables 

entre 2003 et 2010 sôagissant de lôimportation de p®trole (p®trole brut et produits). Par contre, en 2011, 

les transports sur le Rhin ont régressé de 20% par rapport ¨ lôann®e pr®c®dente. Cette diminution sôex-

plique par lôinterdiction de naviguer sur le fleuve pendant tout le mois de janvier en raison dôun accident 

de navire et par les niveaux dôeau extr°mement bas en mai et en novembre. De ce fait, 5% de produits 

pétroliers supplémentaires ont été importés par le rail et 25% de plus par lôol®oduc SAPPRO. En 2012, 

suite ¨ lôarr°t de lôexploitation de la raffinerie de Cressier (NE) pendant environ six mois, les importations 

de p®trole brut par ol®oduc ont baiss® dôenviron un quart. Pr¯s de 60% de produits pétroliers supplémen-

taires ont été transportés par le Rhin pour compenser cette perte de production. En 2013, les parts des 

moyens de transport de pétrole avaient retrouvé leurs niveaux pluriannuels respectifs. En 2014, les ventes 

de mazout ont baissé par rapport ¨ lôann®e pr®c®dente, en raison surtout des conditions météorologiques 

clémentes et, peut-être aussi, du relèvement de la taxe sur le CO2. Les importations de mazout passent 

en majeure partie par la navigation sur le Rhin, ce qui explique la baisse marquée de ce mode de trans-

port. En revanche, les importations de pétrole brut (intégralement par oléoduc) ont augmenté cette année-

là. Les importations de pétrole brut par oléoduc ont nettement baissé en 2015: lôarr°t de la production ¨ 

la raffinerie de Collombey, à la mi-mars, a induit une augmentation des importations de produits finis, qui 

                                                      

34 Ol®oduc du Jura neuch©telois OJNSA (NE), ol®oduc du Rh¹ne ORH (VS; hors service depuis 2015 en raison de lôarr°t de lôex-
ploitation de la raffinerie de Collombey), oléoduc multi-produit SAPPRO (GE; Marseille-Genève/Vernier). 
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sont davantage acheminés par le rail et la voie rhénane. Les transports ferroviaires ont continué de pro-

gresser en 2016, avant que leur tendance à la hausse ne soit temporairement freinée en 2017, parce que 

la ligne ferroviaire du Rhin supérieur était interrompue partiellement pendant quelques semaines. ê lôau-

tomne 2018, le niveau historiquement bas du Rhin à la suite de la sécheresse durable a fortement affecté 

les importations réalisées via ce fleuve. La baisse correspondante des volumes de marchandises nôa pu 

être compensée que partiellement par les autres canaux, ceux-ci étant déjà fortement sollicités en raison 

de lôimpact de cette situation sur les pays limitrophes. La Conf®d®ration a donc autorisé des prélèvements 

provisoires sur les r®serves obligatoires de diesel, dôessence et de k®ros¯ne pour surmonter ces difficul-

t®s dôapprovisionnement. En 2019, la situation est revenue à la normale sur le Rhin. En 2019, les parts 

afférentes aux divers moyens de transport étaient les suivantes: 34,7% pour les oléoducs, 32,3% pour le 

rail, 26,2% pour la navigation rhénane et 6,8% pour la route (la part de transport aérien est négligeable). 

Les moyens de transport sont donc largement diversifiés et substituables pour certains, ce qui influence 

positivement la s®curit® dôapprovisionnement. De plus, si lôapprovisionnement est perturb®, la Suisse est 

en mesure de couvrir intégralement la consommation des principaux produits pétroliers pendant au moins 

3 (kérosène) ou 4,5 mois grâce à ses importantes réserves obligatoires (cf. encadré p. 61), comme ce fut 

le cas en 2015 et en 2018 (sources: Avenergy Suisse, 2020, OFAE, 2019). 
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Portefeuille dôimportation de p®trole brut 

Lôune des strat®gies visant ¨ garantir la s®curit® de lôapprovisionnement ®nerg®tique dans le domaine 

p®trolier consiste ¨ largement diversifier le portefeuille dôimportation du p®trole. Un approvisionnement 

diversifié induit une plus forte r®sistance de la cha´ne dôapprovisionnement et, de ce fait, une meilleure 

s®curit® dôapprovisionnement. Lôindicateur suivant ventile les importations de p®trole brut par pays de 

provenance35. 

  

Figure  31 Importations de pétrole brut par pays de provenance (volumes importés en %) 

Le Nigéria, le Kazakhstan et la Libye étaient les principaux fournisseurs de pétrole brut en 2019. Plus de 

10% des importations provenaient des États-Unis tandis que des parts plus petites venaient de lôAlg®rie 

et de la Russie. En 2019, le pétrole brut a donc été importé depuis six pays. Les parts des pays produc-

teurs dans le portefeuille dôimportation de p®trole brut de la Suisse ont fortement fluctu® ces dernières 

années (cf. figure 31). À partir de 2009, par exemple, les importations de Libye se sont effondrées suite 

à des différends diplomatiques et des troubles politiques. Le Kazakhstan, lôAzerbaµdjan et lôAlg®rie, en 

particulier, ont sauté dans la brèche. Entre 2012 et 2014, la Libye était de nouveau le principal fournisseur 

de pétrole brut de la Suisse. Le Nigéria occupe cette position depuis 2015, les importations de Libye 

sô®tant une nouvelle fois effondr®es, avant de se r®tablir quelque peu en 2017 et de poursuivre leur pro-

gression en 2018. En outre, la Suisse a importé une part notable de pétrole brut des États-Unis en 2015, 

2016 et 2019. Les grands changements survenus dans les importations suisses de pétrole brut montrent 

la flexibilité de lôapprovisionnement sur le marché du pétrole (source: Avenergy Suisse, 2020, OFAE, 

2019). 

                                                      

35 La Suisse importe pratiquement exclusivement les produits pétroliers de pays de lôUE. Lôorigine et la quantit® de p®trole brut 
importé sous-jacente ne peuvent pas être déterminées avec précision. 
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Importations de pétrole brut et de produits pétroliers 

 

Figure  32 Importations de pétrole brut, de produits pétroliers et total des importations pétrolières 

Comme le montre la figure 32, les importations pétrolières globales tendent à baisser depuis lôan 2000 

(courbe verte). En 2018, elles sont passées sous la barre des 10 millions de tonnes pour la première fois 

depuis 1970, confirmant ainsi une tendance ¨ long terme. Cette baisse peut sôexpliquer par des effets de 

substitution (le gaz ou les pompes à chaleur remplacent le mazout), par les mesures dôefficacit® ®nerg®-

tique, par la consommation croissante de carburants biogènes, par le progrès technologique et par des 

mesures politiques (étiquette-énergie pour les voitures de tourisme, taxe sur le CO2 grevant les combus-

tibles fossiles). En 2019, les importations ont augment® par rapport ¨ lôann®e pr®c®dente car il a de 

nouveau fallu compenser les réserves obligatoires autorisées ¨ lôautomne 2018, en particulier des ré-

serves de diesel. Les importations de mazout ont également augmenté. Les importations de pétrole brut 

ont encore fléchi. Les conditions m®t®orologiques, la conjoncture et lô®volution des prix sont tenus pour 

°tre ¨ lôorigine des fluctuations à court terme. Globalement, le pétrole et ses produits dérivés demeurent 

un agent énergétique important (presque 50% de la consommation finale dô®nergie, cf. figure 21). Mais 

en lôoccurrence ici ®galement, la s®curit® de lôapprovisionnement est garantie malgr® la d®pendance de 

lô®tranger, car la Suisse est intégrée dans un marché mondial qui fonctionne bien et qui peut normalement 

compenser les fluctuations à court terme. Fondamentalement, disposer de ses propres raffineries repré-

sente un avantage pour la Suisse, mais une fermeture éventuelle ne menacerait pas lôapprovisionnement 

du pays en combustibles et carburants fossiles, puisquôil est possible dôimporter la totalit® des produits 

pétroliers finis (en 2019, 99,6% des produits finis provenaient de lôUE). Des volumes supplémentaires de 

produits pétroliers ont toutefois dû être importés par les modes de transport existants (navigation rhénane, 

rail, route, oléoduc SAPPRO; cf. indicateur «moyens de transport»). En cas dôindisponibilit® de la seule 

raffinerie suisse en exploitation située à Cressier, lôOffice f®d®ral pour lôapprovisionnement ®conomique 

du pays (OFAE) sôattend ¨ des manques de capacités à court terme dans la logistique de lôapprovision-

nement en p®trole, en particulier si une interruption de lôapprovisionnement devait simultan®ment frapper 

lôol®oduc SAPPRO et/ou la navigation sur le Rhin. En cas dôurgence toutefois, il serait possible de recourir 

temporairement aux vastes réserves obligatoires constituées en Suisse pour compenser un éventuel dé-

ficit de produits pétroliers pendant plusieurs mois (cf. encadré) (source: Avenergy Suisse, 2020, OFAE, 

2019). 

Stockage obligatoire de produits pétroliers  

Les réserves obligatoires de produits pétroliers servent à approvisionner le pays  de manière continue 

avec ces agents ®nerg®tiques au cas o½ lôapprovisionnement de la Suisse serait entravé. Les causes 

possibles dôune perturbation de lôapprovisionnement sont nombreuses: de la rupture des importations 
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due à des troubles dans les pays de production aux restrictions de la navigation sur le Rhin en raison 

du niveau bas ou élevé des eaux ou dôune défectuosité des écluses, en passant par lôindisponibilit® des 

raffineries ou des oléoducs et les perturbations des réseaux logistiques et des technologies de lôinfor-

mation et de la communication (TIC). Cependant, lôexp®rience montre quôune combinaison dô®v®ne-

ments dommageables doit affecter les infrastructures logistiques ou TIC pour quôune importante p®nurie 

survienne en Suisse. Sôagissant des produits pétroliers, le d®fi de lôapprovisionnement consiste ¨ les 

importer de manière sûre en quantités suffisantes et de les distribuer en Suisse. Le stockage obligatoire 

de produits pétroliers joue donc un rôle important pour pallier les ruptures dôimportations prolongées (en 

semaines voire en mois). Le volume des réserves obligatoires de produits pétroliers (y c. les stocks obli-

gatoires visant à suppléer le gaz naturel) dépend de la couverture des besoins visée36. Le volume des 

stocks obligatoires de produits pétroliers et ses variations dépendent par conséquent directement de la 

consommation indigène. 

  

                                                      

36 En sa qualité de membre de lôAIE, la Suisse doit pourvoir ¨ des stocks suffisants pour couvrir la consommation int®rieure de 
produits pétroliers pendant au moins 90 jours. Pour la plupart des produits, la Suisse va au-delà de ces exigences, puisque, 
notamment, elle nôa pas dôacc¯s direct à la mer (essence pour les voitures: 4,5 mois, kérosène: 3 mois, diesel: 4,5 mois, ma-
zout: 4,5 mois, mazout extra-léger pour suppléer au gaz naturel dans les installations bicombustibles: 4,5 mois). 
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Champ thématique Dépenses et prix  

Outre la sécurité et le respect de lôenvironnement, la rentabilit® ®conomique est lôune des importantes 

dimensions de lôapprovisionnement énergétique durable. Lôart. 89 de la Constitution fédérale et lôart. 1 de 

la loi sur lô®nergie visent un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économique et res-

pectueux de l'environnement. La Stratégie énergétique 2050 a pour but de transformer progressivement 

le système énergétique de la Suisse en conséquence de la sortie graduellement de lô®nergie nucl®aire et 

dôautres modifications profondes du contexte ®nerg®tique, sans pour autant menacer la comp®titivit® in-

ternationale de la place économique suisse. Côest pourquoi, dans ce champ th®matique, le monitoring se 

concentre sur les dépenses des consommateurs finaux pour lô®nergie, sur les prix de lô®nergie et sur les 

différentes composantes des prix.  

Dépenses de s consommat eurs  fin aux pour lôénergie  

Les dépenses des consommateurs finaux pour lôénergie comprennent toutes les dépenses réalisées en 

Suisse par les consommateurs finaux pour les combustibles p®troliers, les carburants, lô®lectricit®, le gaz, 

le charbon, le bois et la chaleur à distance. Elles se calculent sur la base des quantit®s dô®nergie vendues 

chaque année en Suisse (y c. le carburant vendu en Suisse à des consommateurs étrangers) et sur les 

prix de vente correspondants. Elles comprennent les d®penses pour lô®nergie et son transport ainsi que 

la totalité des taxes et impôts (p. ex. taxe sur le CO2, impôt sur les huiles minérales, taxe sur la valeur 

ajoutée). Les d®chets industriels utilis®s pour produire de lô®nergie ne sont pas ®valu®s, parce quôils 

constituent dans le système énergétique des produits secondaires disponibles presque gratuitement. La 

consommation dô®nergie autoproduite est implicitement tenue pour gratuite, m°me si sa production a 

impliqué des investissements. Les prix de lô®nergie et la consommation ®nerg®tique influencent les d®-

penses des consommateurs finaux pour lô®nergie. La consommation énergétique dépend quant à elle 

notamment des conditions météorologiques, de la situation économique générale et spécialement de la 

production industrielle, de la croissance démographique ainsi que des parcs de logements et de véhi-

cules. 
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Figure  33 Évolution des dépenses des consommateurs finaux pour lôénergie (en millions de CHF, estimations) et 

des importants facteurs dôinfluence (index®s); répartition par agents énergétiques 

La figure 33 présente lô®volution des d®penses des consommateurs finaux pour lô®nergie en Suisse. Elles 

sont pass®es dôenviron 23,8 milliards de francs en 2001 à près de 28,2 milliards de francs en 2019. En-

viron la moitié de ces dépenses concernent les produits pétroliers, un bon tiers revient ¨ lô®lectricit®, 10% 

sont pour le gaz, tandis que le reste regroupe les dépenses pour les combustibles solides et la chaleur à 

distance37. Entre 2001 et 2019, cette évolution correspond en moyenne à une augmentation de 0,9% par 

                                                      

37 Les d®penses pour ló®nergie englobent non seulement les d®penses consacr®es ¨ lô®nergie et au transport, mais ®galement 
tous les impôts et les taxes (p. ex. taxe sur le CO2, impôt sur les huiles minérales, taxe sur la valeur ajoutée, etc.). En 2018, les 
impôts et les taxes représentaient, selon une estimation de lôOFEN, 5,24 milliards de francs pour les carburants pétroliers, 
1,24 milliard de francs pour les combustibles pétroliers, 2,04 milliards de francs pour lô®lectricit® (hors r®mun®rations vers®es 
pour lôutilisation du r®seau) et 0,76 milliard de francs pour le gaz (hors r®mun®rations vers®es pour lôutilisation du r®seau). 
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an. Pendant la même période, la production industrielle a progressé de 1,9% par an, tandis que la popu-

lation croissait de 0,9% par an et que lôindice suisse des prix ¨ la consommation augmentait de 1,5% par 

an dans le domaine de lô®nergie. On constate que les d®penses de consommation finale et lôindice des 

prix ¨ la consommation dô®nergie ®voluent de mani¯re semblable. Cette similarit® est notamment due au 

fait que les prix de lô®nergie nôinfluencent gu¯re ¨ court terme le comportement des consommateurs, 

celui-ci dépendant plutôt des structures existantes relativement stables (p. ex. le parc de véhicules et le 

parc de logements). En dôautres termes, lô®lasticit®-prix à court terme est faible dans ce domaine. Sur le 

plan historique, on relève en 2008 une nette augmentation des dépenses de consommation finale pour 

lô®nergie, suivie une ann®e plus tard dôune forte baisse quôexpliquent en partie lôessor ®conomique et le 

ralentissement subséquent en raison de la crise financière et économique. En 2019, les dépenses des 

consommateurs finaux ont l®g¯rement fl®chi par rapport ¨ lôann®e pr®c®dente, notamment en raison des 

baisses de prix. Cependant, lôam®lioration de lôefficacit® ®nerg®tique peut freiner la consommation ®ner-

gétique, entraînant ainsi une baisse des dépenses des consommateurs finaux (cf. figure 11 Évolution des 

intensités énergétique et électrique (sources: OFEN, 2020a / OFS, 2020). 

Prix de lô®nergie 

Le monitoring des prix de lô®nergie pour le consommateur final fournit des indications sur la rentabilité de 

lôapprovisionnement en ®nergie et sur lôattractivit® de la place ®conomique suisse. Outre de nombreux 

autres facteurs, le positionnement concurrentiel des entreprises suisses d®pend des prix de lô®nergie en 

Suisse comparativement ¨ lô®tranger. Toutefois, les comparaisons de prix internationales sont entachées 

de certaines difficult®s, parce quôelles ne reposent pas sur des statistiques uniformes et quôelles ne sont 

pas totalement robustes. De plus, lô®valuation de lô®volution des prix peut diff®rer selon la perspective de 

lôobservateur. Par exemple, une augmentation des prix peut appara´tre tout ¨ fait avantageuse dôun point 

de vue macroéconomique si elle est liée à une internalisation de coûts autrement supportés par la com-

munauté. Une telle augmentation de prix peut aussi rester sans effet notable sur lôattractivit® de la place 

lorsquôelle sôexplique par des d®veloppements du march® global de lô®nergie observables dans tous les 

pays. Mais pour le consommateur individuel dôénergie, des prix plus élevés signifient des dépenses éner-

gétiques supérieures. Les prix de lô®nergie se composent de plusieurs ®l®ments influenc®s par de nom-

breux facteurs déterminants. La décomposition des prix en leurs composantes au niveau de la consom-

mation finale fournit des indications sur les possibles déterminants des prix et sur leur influence. Les 

impôts et les taxes sont dôimportants facteurs dôinfluence. Ils expliquent pour une part les différences de 

prix sur les marchés internationaux, en sus des différences spécifiques aux pays des coûts de transport, 

des structures de marché (notamment la taille du marché et son intensité concurrentielle) et des coûts de 

production des sources dô®nergie non n®gociables ¨ lôinternational. Le monitoring annuel des prix sert de 

«syst¯me dôalerte» approximatif destiné à déclencher des analyses de détail supplémentaires ciblées si 

le système énergétique suisse devait se trouver économiquement sous pression en comparaison inter-

nationale. Ci-après, le monitoring sôint®resse ¨ lô®volution, en comparaison internationale, des prix de 

lô®nergie pour les consommateurs finaux industriels en Suisse, ¨ lô®volution des prix de lô®nergie pour les 

consommateurs finaux en Suisse et ¨ lô®volution des diff®rentes composantes de ces prix. 

Prix de lô®nergie dans les secteurs industriels en comparaison internatio-
nale 

Les prix de détail (impôts compris) facturés en Suisse aux clients industriels de mazout, de diesel, de gaz 

naturel et dô®lectricit® sont présentés ci-après en comparaison internationale. Il sôagit de moyennes an-

nuelles (la moyenne sur douze mois pouvant différer des prix effectivement payés), de prix nominaux en 

dollars américains convertis aux cours de change du marché. La conversion en dollars américains a pour 
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effet que le cours de change CHF/USD peut influencer les résultats38. Certains agents énergétiques ne 

sont pas pr®sent®s parce quôils ne sont pas suffisamment pertinents pour la place industrielle suisse. On 

compare les prix facturés au consommateur final industriel en Suisse avec ceux facturés dans une sélec-

tion de pays voisins. Pour faciliter la mise en perspective au sein de lô®chantillon, les valeurs de ces pays 

sont complétées par la moyenne de lôOCDE et par les valeurs du pays de lôOCDE o½ les prix sont le plus, 

respectivement le moins ®lev®s sur lôannée. Notons que le prix le plus ®lev® ou le plus bas nôest pas 

enregistré nécessairement chaque année dans le même pays. Ces valeurs extrêmes sont des indicateurs 

de la distribution. Lô®volution des prix sur les march®s internationaux des mati¯res premi¯res (en particu-

lier sôagissant des produits pétroliers) et sur les march®s de gros europ®ens (pour lô®lectricit® et le gaz 

naturel), ainsi que lô®volution des cours de change et les ®l®ments sp®cifiques aux pays mentionn®s ci-

dessus constituent dôimportants facteurs influençant les prix. 

  

                                                      

38 Une part des co¾ts des produits ®nerg®tiques consid®r®s (surtout les co¾ts dôachat dô®nergie ¨ lô®tranger) est libell®e en de-
vises étrangères, de sorte que les fluctuations de change du franc suisse nôont pas ou peu dôeffets, puisque les r¯glements sont 
en dollars américains. Mais une autre part des coûts (p. ex. co¾ts de r®seau, co¾ts dôexploitation ou co¾ts de distribution) est 
largement générée en francs suisses, si bien que les fluctuations de change influencent le résultat des règlements internatio-
naux. 
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Figure  34 Prix de détail moyens nominaux du mazout et du diesel dans le secteur industriel, impôts compris (en 

USD convertis aux cours de change du marché) 

Le pétrole brut et les agents énergétiques issus de son raffinage, le mazout et le diesel, sont négociés au 

niveau mondial, ce qui explique en partie la similitude du développement de leurs prix dans la plupart des 

pays représentés (cf. figure 34). En 2019 aussi, le prix du mazout  est supérieur en Suisse à la moyenne 

de lôOCDE. Par rapport ¨ lôann®e pr®c®dente, il a l®g¯rement diminu® tant en Suisse que dans lôOCDE. 

Une explication, au moins partielle, de la hausse des prix du mazout en Suisse par rapport ¨ dôautres 

pays au cours des dernières années pourrait résider dans le relèvement progressif de la taxe sur le CO2, 

de 12 francs par tonne de CO2 lors de son introduction en 2008 à 96 francs par tonne de CO2 en 2018. 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019

USD/1000 litres Prix de détail du mazout extra-léger à usage industriel

Indications en prix moyens ςsusceptibles 

de différer des prix effectivement payés

Source: Basé surdes donnés de l'AIE (Energy Prices and Taxes) © OCDE/AIE 2020

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

2.2

2.4

2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019

USD/litre Prix de détail du carburant diesel à usage commercial 

Pays de l'OCDE le moins cher Pays de l'OCDE le plus cher Suisse

Moyenne de l'OCDE France Allemagne

Indications en prix moyens ςsusceptibles de 

différer des prix effectivement payés

Source: Basé surdes donnés de l'AIE (Energy Prices and Taxes) © OCDE/AIE 2020



 

68/108 

 

Les relèvements de la taxe sont intervenus parce que les objectifs intermédiaires bisannuels fixés par le 

Conseil f®d®ral pour r®duire les ®missions provenant des combustibles fossiles nô®taient pas atteints. Le 

prix du diesel  en Suisse est sup®rieur ¨ celui not® en Allemagne ou ¨ la moyenne de lôOCDE, la France 

ayant rattrapé la Suisse en termes de prix depuis 2018. La situation devrait °tre diff®rente pour lôessence, 

parce que le diesel est frapp® en Suisse de taxes relativement plus lourdes que lôessence par rapport aux 

autres pays. Cependant, le monitoring ne livre aucune information sur le prix de lôessence en comparaison 

internationale, car lôessence ne joue quôun r¹le secondaire dans lôindustrie. Le prix du diesel en Suisse 

est sensiblement plus proche du prix le plus ®lev® que du prix le moins ®lev® des pays de lôOCDE (source: 

OCDE/AIE, 2020a). 

 

Figure  35 Prix de détail moyens nominaux de lô®lectricit® et du gaz naturel dans le secteur industriel, impôts com-

pris (en USD convertis aux taux de change du marché) 
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Le prix de lô®lectricit® dépend de nombreux facteurs, notamment les technologies employées dans la 

production, les coûts de production et de transport, les capacités des réseaux, la structure du marché et 

les taxes. Lô®volution des prix de lô®lectricit® en Suisse pr®sente la m°me tendance ¨ la stabilité, que ce 

soit en comparaison avec lôAllemagne, avec la France ou avec la moyenne des pays de lôOCDE (cf. fi-

gure 35). Le niveau des prix en Suisse est donc proche de la moyenne de lôOCDE et du niveau des prix 

en France, est inférieur à celui de lôAllemagne ou surtout ¨ celui de lôItalie (qui pr®sente le prix de lô®lec-

tricité le plus élevé durant toute la période). Il faut toutefois se montrer prudent en interprétant les diffé-

rences de niveau, car les entreprises grandes consommatrices dô®lectricité peuvent être exemptées des 

taxes comprises dans le prix et parce que la base de donn®es nôest pas compl¯te. En effet, les prix 

facturés aux clients industriels qui achètent sur le marché libre ne sont pas recensés en Suisse. La part 

de ces clients industriels a constamment augment® en Suisse depuis lôouverture partielle du march®. 

Actuellement, environ deux tiers des clients ayant le droit dôacc®der au march® ont opt® pour le march® 

libre et soutirent quatre cinqui¯mes de la quantit® dô®nergie correspondante39. Sôagissant du gaz naturel , 

les prix en Suisse sont nettement sup®rieurs ¨ ceux de lôAllemagne et de la France ainsi quô¨ la moyenne 

des pays de lôOCDE. Dans ce domaine, la Suisse ®tait le plus cher des pays de lôOCDE en 2010, en 2011 

et depuis 2013. Les ®carts aux autres pays de lôOCDE sont consid®rables, en particulier par rapport aux 

États-Unis, le pays o½ les prix ®taient les moins ®lev®s en 2019. Ces diff®rences de prix peuvent sôexpli-

quer de diverses manières: comme mentionné ci-dessus, la taxe sur le CO2 frappant les combustibles a 

été relevée, ce qui apparaît dans les chiffres. Dans ce cadre, il faut considérer que certaines entreprises40 

peuvent se faire exempter de la taxe pour autant quôelles sôengagent ¨ r®duire leurs ®missions en con-

trepartie, ce qui nôappara´t toutefois pas dans les pr®sents chiffres. Certes, ces entreprises paient aussi 

le prix de détail, mais elles peuvent obtenir sur demande le remboursement de la taxe. Pourtant, la taxe 

sur le CO2 nôexplique que partiellement le prix relativement élevé et elle ne fournit aucune explication 

pour les années antérieures à 2008. On peut chercher des explications supplémentaires dans les coûts 

de réseau élevés (ils sont dus par exemple au nombre assez limité de raccordements par kilomètre) et 

dans lôintensit® concurrentielle. En effet, les march®s gaziers des pays qui ont servi ¨ la comparaison 

étaient intégralement ouverts pendant la période de comparaison. En Suisse, une convention de branche 

a permis de r®glementer en 2012 les conditions dôachat de gaz naturel par les grands clients industriels, 

quelques centaines de clients finaux pouvant dès lors choisir librement leur fournisseur de gaz. Entre-

temps, le Conseil f®d®ral a propos® fin dôoctobre 2019 dans le cadre de la proc®dure de consultation 

relative ¨ une loi sur lôapprovisionnement en gaz une ouverture partielle du march®. Par rapport ¨ la 

convention de branche actuelle, davantage de clients auraient ainsi accès au marché (environ 40 000). 

En outre, la Commission de la concurrence a entièrement ouvert le marché du gaz dans la région de 

Lucerne de par sa décision de juin 2020, donnant ainsi un signal ¨ lôensemble de la Suisse (sources: 

OCDE/AIE, 2020a / Conseil fédéral 2019d / COMCO, 2020). 

 

  

                                                      

39 Source: ElCom, rapport dôactivit® 2019, p. 9 
40 Notamment les entreprises de certains secteurs dont la taxe est élevée par rapport à leur création de valeur, ce qui affecterait 

fortement leur compétitivité internationale; cf. ordonnance sur le CO2, annexe 7 (activités donnant droit de participer au système 
dô®change de quotas dô®mission [SEQE]). Ces entreprises obtiennent, sur demande, le remboursement de la taxe sur le CO2. 
Les grandes entreprises à forte émission de CO2 participent au SEQE et sont (elles aussi) exonérées de cette taxe. 
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Tarifs de lô®lectricit® et composantes du prix pour les ménages et les en-
treprises 

Lô®volution des tarifs de lô®lectricit® et leurs composantes est présentée ci-après pour les profils de con-

sommation des ménages, des grandes entreprises et des petites entreprises. Les données indiquées 

sont des moyennes, les prix pouvant varier considérablement en Suisse entre les gestionnaires de réseau 

(en raison des diff®rences de taxes, de co¾ts de r®seau et de tarifs de lô®nergie). On peut consulter les 

tarifs des communes et des gestionnaires de réseau de distribution sur le site web des prix de lô®lectricit® 

mis en ligne par lôElCom (www.strompreis.elcom.admin.ch). 

 

Figure  36 Évolution des composantes du prix de lô®lectricit® pour les ménages (en ct./kWh) 

La figure 36 illustre lô®volution du prix moyen de lô®lectricit® et de ses composantes pour le profil de 

consommateur H4 (le consommateur final de la catégorie H4 correspond à un logement de cinq pièces, 

sans chauffe-eau électrique, dont la consommation annuelle est de 4500 kWh). Selon cette présentation, 

les tarifs totaux pour les ménages augmentent légèrement en 2021 par rapport ¨ lôann®e pr®c®dente 

(+0,15 ct./kWh)41. Cette ®volution sôexplique par lôaugmentation des tarifs dôutilisation du réseau, qui sont 

pass®s dôenviron 9,49 à près de 9,6 ct./kWh, ainsi que par celle des redevances aux collectivités pu-

bliques, qui sont passées de 1,35 à 1,42 ct./kWh. Les prix de lô®nergie sont restés stables (légère baisse 

de 7,88 à 7,87 ct./kWh). Le supplément réseau, qui finance notamment la promotion de la production 

électrique renouvelable, reste inchangé en 2021 (2,3 ct./kWh, comme lôann®e pr®c®dente). Sur le plus 

long terme, on constate que les prix de lô®nergie ont recul® depuis 2011, alors que les tarifs dôutilisation 

du réseau sont restés à peu près stables et que les redevances et le supplément réseau ont augmenté, 

ce dernier dôailleurs de mani¯re assez sensible. Au total, le prix de lô®lectricit® pour les m®nages a connu 

une hausse de 20,2 à 21,2 ct./kWh environ (source: ElCom, 2020b). 

  

                                                      

41 Valeurs 2021: état en septembre 2020. Les gestionnaires de r®seau doivent transmettre au pr®alable ¨ lôElcom les tarifs de 
lôann®e suivante. Côest pourquoi ceux-ci sont intégrés au présent rapport. 
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Figure  37 Évolution des composantes du prix de lô®lectricit® pour les clients industriels et commerciaux (en 

ct./kWh) 

La figure 37 présente lôévolution pour les clients commerciaux et industriels . Tant les prix de lô®nergie 

que les tarifs dôutilisation du r®seau restent stables pour le profil C5 (grandes entreprises dont la consom-

mation annuelle est de 500 000 kWh). Concernant le profil C2 (petites entreprises dont la consommation 

annuelle est de 30 000 kWh), ces tarifs demeurent presque stables, mais les prix de lô®nergie fl®chissent 

légèrement par rapport à 2020. Les redevances augmentent légèrement et le supplément réseau ne va-

rient pas pour ces deux profils. Au total, ceux-ci affichent des tarifs de lô®lectricit® stables en 2021 par 

rapport ¨ lôann®e pr®c®dente. Il convient de noter que les tarifs de lô®lectricit® mentionn®s pour les 
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grandes entreprises (C5) ne sôappliquent quôaux clients qui ne font pas usage de leur droit de sôapprovi-

sionner en électricité sur le marché libre. Les prix de lô®nergie payés par les clients qui achètent leur 

électricité sur le marché libre ne font pas lôobjet dôun relev®, m°me si leur part augmente dôann®e en 

année. En 2020, quelque 69% des grands consommateurs sôapprovisionnaient sur le libre marché et 

consommaient environ 81% de lô®lectricit® librement commercialisable. Le bas niveau des prix de lô®lec-

tricité en bourse a continuellement conforté la tendance vers le libre marché. En outre, certaines entre-

prises grandes consommatrices dô®nergie ont, sous certaines conditions, la possibilité de se faire rem-

bourser totalement ou en partie le suppl®ment sur les co¾ts du r®seau quôelles ont vers®. En 2018, 

169 entreprises ont obtenu un tel remboursement sur la base des suppl®ments quôelles avaient pay®s 

durant lôexercice pr®c®dent (sources: ElCom, 2020a+b / OFEN, 2020f). 

Évolution des prix des combustibles et des carburants pour les ménages 

Lôindicateur montre lô®volution des prix de détail du mazout, de lôessence (sans plomb 95) et du diesel 

ainsi que lô®volution des diverses composantes du prix. Les prix de détail se composent de la part de 

lô®nergie (côest-à-dire la part du produit pétrolier), des impôts et taxes (y c. la TVA et la taxe sur le CO2) 

de même que de la compensation des émissions causées par le trafic. Au titre des «autres prélèvements» 

sont en outre perçues les contributions de stockage obligatoire de Carbura et une contribution à un fonds 

dôAvenergy Suisse (autrefois Union pétrolière). Les produits pétroliers sont négociés sur les marchés de 

gros mondiaux. Les fluctuations de prix en Suisse sont dues pour lôessentiel aux fluctuations des cours 

de change (tous les produits pétroliers étant importés) et aux fluctuations des prix des marchés mondiaux, 

qui dépendent quant à eux de nombreux facteurs (notamment le contrôle des quantités en situation car-

tellaire, la situation géopolitique dans les pays de production, la situation conjoncturelle, les températures, 

les attentes du marché). 

  



 

 73/108 

 

 

 

Figure  38 Mazout extra-léger: prix de détail pour les ménages (valeurs nominales en CHF/l pour des quantités 

comprises entre 1501 et 3000 litres) 
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Figure  39 Essence et diesel: prix de détail pour les ménages (valeurs nominales en CHF/l) 
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Lô®volution des impôts et taxes42 sur les carburants diffère de ceux frappant les combustibles. Cette com-

posante est très stable pour les carburants  (cf. figure 39). Ses légères fluctuations sont principalement 

dues à la taxe sur la valeur ajoutée, car celle-ci étant intégrée au prix de vente, elle varie au fil du temps 

avec les fluctuations de prix du produit. Sôagissant des combustibles , en particulier du mazout (cf. fi-

gure 38), la taxe sur le CO2 contribue dorénavant à une part substantielle du prix au consommateur final. 

Destinée à réduire les émissions de CO2, elle frappe les combustibles fossiles comme le mazout et le gaz 

naturel depuis 2008. Elle a été progressivement relevée depuis 2008 parce que les objectifs intermé-

diaires bisannuels fix®s par le Conseil f®d®ral pour les combustibles fossiles nô®taient pas atteints. Elle 

était de 96 francs par tonne de CO2 (25,4 ct./l) en 2019. Aucune taxe sur le CO2 nôest perue sur les 

carburants, mais les importateurs sont tenus de compenser une partie des émissions causées par les 

transports. Selon le rapport annuel de la Fondation pour la protection du climat et la compensation de 

CO2 (KliK), cette contribution correspondait à environ 1,5 ct./l en 2019. La Suisse sôest engagée auprès 

de lôAIE à garantir la s®curit® de lôapprovisionnement en constituant des stocks suffisant ¨ couvrir la con-

sommation intérieure pendant une certaine durée. Une redevance est perçue pour financer la constitution 

de ces stocks. Elle est prélevée en même temps que la contribution à un fonds dôAvenergy Suisse. En-

semble, ces deux taxes totalisaient fin 2019 0,415 ct./l pour lôessence, 0,535 pour le diesel et -1,45 ct./l43 

pour le mazout (sources: OFS, 2020c / AFD/DGD, 2020 / AFF, 2020 / KliK, 2020). 

  

                                                      

42 Sont r®put®s imp¹ts et taxes: la taxe sur la valeur ajout®e, lôimp¹t sur les huiles min®rales, la surtaxe sur les huiles min®rales, 
les obligations de constituer des r®serves ordonn®es par lôEtat et exécutées par les privés et les taxes perçues aux fins de com-
penser les émissions de CO2 causées par les transports. 

43 Le remboursement des avoirs du fonds de garantie pour le mazout a commencé en avril 2018. Un montant de 1,50 franc est 
redistribué au consommateur pour 100 litres de mazout. Une campagne dôinformation commune de lôUnion p®troli¯re, de Swis-
soil et de Carbura a attir® lôattention des importateurs, des n®gociants et des consommateurs sur ce remboursement. La pr®-
sente solution veille à ce que ce dernier soit ex®cut® jusquôau niveau du consommateur. En 2018, 27,6 millions de francs ont 
été reversés (cf. rapport annuel 2018 de Carbura). 
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Champ thématique  Émissions de  CO2 

La politique énergétique et la politique climatique sont étroitement liées, puisque les trois quarts environ 

des ®missions de gaz ¨ effet de serre g®n®r®es en Suisse sont caus®es par lôutilisation dôagents ®nerg®-

tiques fossiles. La Stratégie énergétique 2050 doit contribuer ¨ r®duire la consommation dô®nergies fos-

siles et, ce faisant, les émissions de gaz à effet de serre qui en découlent. Cela concerne la politique 

climatique pr®vue jusquôen 2030 que le Parlement a approuv® ¨ lôautomne 2020 dans le cadre de la 

r®vision totale de la loi sur le CO2, ainsi que lôobjectif ¨ long terme fix® le 28 ao¾t 2019 par le Conseil 

fédéral (z®ro ®mission nette de gaz ¨ effet de serre dôici ¨ 2050) et la Strat®gie climatique 2050 ¨ long 

terme, dont lô®laboration a ®t® mandat®e par le Conseil f®d®ral pour concr®tiser cet objectif (Conseil f®-

déral, 2017a+2019b). Proportionnellement, le gaz à effet de serre le plus important est le dioxyde de 

carbone (CO2). Il émane surtout de la combustion des combustibles et carburants fossiles (mazout, gaz 

naturel, essence, diesel). Côest pourquoi le monitoring annuel observe lô®volution des ®missions de CO2 

liées à lô®nergie par habitant, globalement, par secteurs et en relation ¨ dôautres valeurs. Lôinventaire des 

®missions de gaz ¨ effet de serre ®tabli chaque ann®e par lôOffice f®d®ral de lôenvironnement (OFEV), 

conformément aux directives de la Convention-cadre sur les changements climatiques de l'ONU, consti-

tue la principale source pour les indicateurs. Cet inventaire est actualisé au printemps sur la base des 

donn®es de lôavant-dernière année, raison pour laquelle les données des graphiques suivants couvrent 

la p®riode jusquô¨ lôann®e 2018 inclue. 

Émissions de  CO2 liées à lô®nergie par habitant  

En ce qui concerne les émissions de CO2 li®es ¨ lô®nergie, la Stratégie énergétique 2050 sôoriente ac-

tuellement sur le scénario «Nouvelle politique énergétique» des Perspectives énergétiques (Prognos, 

2012). Selon ce scénario, qui prévoit une politique énergétique et climatique coordonnée sur le plan in-

ternational, la demande dô®nergie finale doit être réduite considérablement et les émissions de CO2 liées 

à lô®nergie par habitant doivent être abaissées au niveau de 1 à 1,5 tonne par habitant ¨ lôhorizon 205044. 

La figure 40 montre lô®volution des ®missions de CO2 liées à lô®nergie par habitant depuis 2000. 

  

                                                      

44 Cet objectif est actuellement vérifié dans le cadre des travaux pour la stratégie climatique 2050, qui a été mandatée par le Con-
seil fédéral le 28 août 2019, et sera probablement adapté. 
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Figure  40 Émissions de CO2 liées à lô®nergie par habitant (en tonnes de CO2 par habitant)45 

En Suisse, les émissions de CO2 li®es ¨ lô®nergie par habitant ne cessent de diminuer depuis 2000 (cf. fi-

gure 40). Le volume global dô®missions de CO2 li®es ¨ lô®nergie a l®g¯rement baiss® depuis 2000 alors 

que lôeffectif de la population nôa cess® dôaugmenter pendant la m°me p®riode (cf. figure 37). On assiste 

à une dissociation de plus en plus marquée entre la croissance démographique et les émissions de CO2. 

En 2018, les émissions indigènes par habitant se montaient à environ 4,1 tonnes, soit à peine 30% en 

dessous de la valeur de 2000 (5,8 tonnes). En comparaison internationale, ce chiffre est plutôt faible en 

Suisse en raison dôune production ®lectrique largement exempte dô®missions de CO2 et de la forte part 

du secteur des services dans la cr®ation de valeur. Afin dôatteindre lôobjectif stratégique global à long 

terme, vers lequel la strat®gie ®nerg®tique actuelle sôoriente (selon le message relatif au premier paquet 

de mesures de la Stratégie énergétique 2050 ï réduction des émissions de CO2 à 1 - 1,5 tonne ¨ lôhorizon 

2050, dôapr¯s la d®finition de lôobjectif sans le trafic a®rien international), les ®missions par habitant doi-

vent diminuer de 0,08 tonne en moyenne par année (sources: OFEV, 2020 / OFS, 2020a / OFEN, 2020a).  

Émissions de CO2 liées à lôénerg ie: valeurs globales et par secteurs  

Lôindicateur d®crit lô®volution des ®missions de CO2 liées à lôénergie provenant des combustibles et car-

burants fossiles globalement et par secteurs. Il est ainsi possible dôobserver lôeffet sur le climat de lôap-

provisionnement en énergie, tant globalement que par secteurs. 

  

                                                      

45 Délimitation conforme à la loi sur le CO2 (sans le trafic aérien international, mais avec les différences statistiques). Sans correc-
tion de lôincidence des conditions climatiques. 
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Figure  41 Émissions de CO2 liées à lô®nergie: volumes totaux et par secteurs (en millions de tonnes de CO2, 

sans le trafic aérien international) 

Les ®missions de CO2 li®es ¨ lô®nergie (cf. figure 41) atteignaient au total près de 34,7 millions de tonnes 

de CO2 en 2018, soit 16% de moins quôen 2000. La plus grande partie de ces ®missions (part: 43% en 

2018, sans le trafic aérien international) provient des transports, le trafic routier motorisé en produisant 

une large part46. Les émissions de CO2 du secteur des transports ont baiss® dôenviron 0,9 million de 

tonnes entre 2000 et 2018. Une grande partie de la diminution survenue ¨ partir de 2015 sôexplique par 

la disparition du tourisme à la pompe suite à la décision de la Banque nationale de supprimer le taux 

plancher entre le franc et lôeuro. En revanche, le trafic a®rien international joue un r¹le de plus en plus 

important: après un fléchissement au début des années 2000, ses ®missions nôont cess® de progresser 

depuis 2005 et représentent désormais 5,6 millions de tonnes de CO2
47. Les émissions de CO2 de lôin-

dustrie (part: 23% en 2018) proviennent surtout de la production de biens et, dans une moindre mesure, 

du chauffage des bâtiments. On relève une légère baisse depuis 2000, en raison notamment de la bonne 

efficacit® des mesures adopt®es, des gains dôefficacit® et dôune dissociation de la production industrielle 

et des émissions de CO2. Les fluctuations au fil du temps sont liées aux conditions conjoncturelles et 

météorologiques. En ce qui concerne les ménages, les émissions (part: 22% en 2018) proviennent avant 

tout du chauffage et de la production dôeau chaude. Depuis 2000 les ®missions ont diminu®, bien que la 

surface habitable chauffée ait augmenté. Cette ®volution t®moigne ®galement dôun gain dôefficacit® et 

dôune substitution accrue vers des technologies pauvres en CO2. Toutefois, les conditions météorolo-

giques influencent fortement lô®volution des ®missions dôune ann®e ¨ lôautre et la d®pendance des sys-

t¯mes de chauffage fossiles demeure donc importante. La m°me remarque sôapplique au secteur des 

services, dans lequel les émissions de CO2 li®es ¨ lô®nergie (part: 10% en 2018) sont en l®ger recul 

depuis 2000. Enfin, dans lôagriculture, les émissions de CO2 li®es ¨ lô®nergie ont elles aussi un peu fl®chi 

depuis 2000, leur part dans les émissions totales de CO2 étant très faible (part: 2% en 2018). Le méthane 

                                                      

46 Dans diff®rentes publications, lôOFEN pr®sente le pourcentage des ®missions de gaz ¨ effet de serre relevant des transports 
par rapport au total de ces émissions. Cette part correspond actuellement au tiers (32%) de ce total.   

47 Le trafic aérien international ne figure pas dans le bilan international et nôest donc pas pris en compte lorsque lôon ®value la r®a-
lisation des objectifs de la politique climatique. Sôil y ®tait inclus, il repr®senterait environ 14% des ®missions totales de CO2 
li®es ¨ lô®nergie. Sôil ®tait affect® au secteur des transports, la part correspondante sôinscrirait ¨ 27%. 
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et le dioxyde dôazote, surtout, sont pr®pond®rants dans lôagriculture, et non les émissions de CO2 liées à 

lô®nergie. Dans lôensemble, les parts respectives des divers secteurs dans les ®missions totales de CO2 

li®es ¨ lô®nergie ont peu chang® depuis 2000. Les contributions du secteur des transports et de lôindustrie 

ont progressé (respectivement de 38 à 43% et de 22 à 23%), tandis que la part des ménages et des 

services est désormais moins élevée (sources: OFEV, 2020+2018 / OFEN, 2020a / Ecoplan, 2017 / Eco-

plan/EPFL/FHNW, 2015). 

Émissions de CO2 liées à lôénergie : industrie et services  

  

Figure  42 Émissions de CO2 liées à lôénergie dans lôindustrie et les services, en fonction de la valeur ajoutée 

brute (valeurs indexées) 

La figure 42 pr®sente lô®volution index®e des ®missions de CO2 liées à lôénergie dans les secteurs de 

lôindustrie et des services ainsi que sa relation ¨ la valeur ajout®e brute. Elle met en lumière le découplage 

croissant de la valeur ajoutée et des émissions de CO2, tant dans lôindustrie que dans les services. Alors 

que la valeur ajoutée brute a sensiblement augmenté depuis lôan 2000 dans ces deux secteurs, les émis-

sions y ont baissé dans lôun et lôautre, de sorte que la création de valeur actuelle induit nettement moins 

dô®missions de CO2 quôen lôan 2000. Introduite en 2008 et progressivement relevée depuis lors, la taxe 

sur le CO2 grevant les combustibles (y c. les conventions dôobjectifs conclues avec les entreprises exemp-

tées de redevance) devrait notamment avoir apporté une contribution importante à cette évolution. Une 

évaluation des effets de cette taxe à ce stade a confirmé cette supposition. Comme nous lôavons d®j¨ 

mentionné, les fluctuations annuelles sont principalement causées par les conditions météorologiques et 

par la conjoncture (sources: OFEV, 2020 / OFS, 2020b / Ecoplan, 2017 / Ecoplan/EPFL/FHNW, 2015). 
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Émissions de  CO2 liées à lôénerg ie: voitures de tourisme  

 

Figure  43 Émissions de CO2 liées ¨ lô®nergie et dues aux voitures de tourisme en relation au parc de véhicules et 

aux prestations kilométriques (valeurs indexées) 

La figure 43 illustre lô®volution des ®missions de CO2 liées aux voitures de tourisme face à celle du parc 

de v®hicules et des prestations kilom®triques (soit lôensemble des trajets parcourus par toutes les voitures 

de tourisme, exprimé en millions de véhicules-kilomètres). Le graphique montre que les émissions de 

CO2 dues aux voitures de tourisme sont d®sormais l®g¯rement inf®rieures ¨ leur niveau de lôan 2000, 

tandis que le parc de véhicules et les prestations kilométriques ont encore augmenté sur la même période. 

Lôam®lioration de lôefficacit® (moins dô®missions de CO2 par kilomètre parcouru) nôy est pas ®trang¯re: 

les émissions par prestations kilométriques (côest-à-dire les émissions par kilomètre-véhicule) ont baissé 

depuis lôan 2000. Les prescriptions visant les émissions des voitures de tourisme neuves48, le progrès 

technologique et la propagation de la mobilit® ®lectrique (exempte dô®missions directes) contribuent à ce 

que cette tendance à la baisse se poursuive. En 2018, les émissions totales liées aux voitures de tourisme 

ont atteint quelque 10,8 millions de tonnes de CO2, soit près de 170 000 tonnes de moins quôen lôan 2000. 

Lôaccroissement du parc de v®hicules et des prestations kilométriques a donc presque entièrement com-

pensé les gains dôefficacit® obtenus. La part des émissions liées au transport des personnes dans le total 

des émissions dues aux transports (sans le trafic aérien international) est actuellement dôenviron 72% 

(source: OFEV, 2020). 

                                                      

48 ê lôinstar de lôUE, la Suisse a introduit en juillet 2012 des prescriptions concernant les ®missions de CO2 pour les voitures de 
tourisme neuves. Les émissions de CO2 des voitures de tourisme admises à la circulation pour la première fois en Suisse au-
raient d¾ °tre abaiss®es en moyenne, jusquô¨ fin 2015, ¨ 130 grammes de CO2 par kilomètre. Le niveau moyen de CO2 étant de 
138,1 g, cet objectif nôa de nouveau pas été atteint en 2019. Dans le cadre de la Stratégie énergétique 2050, un objectif plus 
exigeant de 95 grammes de CO2/km en 2020 a été fixé pour les voitures de tourisme. De plus, un objectif de 147 g de CO2/km 
est désormais défini à partir de 2020 pour les véhicules de livraison et les tracteurs à sellette légers. 
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Autres effets sur lôenvironnement 

La dimension environnementale de lôapprovisionnement en ®nergie est ancr®e dans lôart. 89 de la Cons-

titution f®d®rale et dans lôart. 1 de la loi sur lô®nergie, qui visent un approvisionnement énergétique suffi-

sant, diversifié, sûr, économique et respectueux de l'environnement. Les émissions de gaz à effet de 

serre en général et les émissions de CO2 liées à lô®nergie en particulier sont des indicateurs essentiels 

pour ®valuer les effets sur lôenvironnement de lôapprovisionnement en ®nergie et de la Strat®gie ®nergé-

tique 2050. En outre, lôapprovisionnement en ®nergie et les mesures pr®vues par la Strat®gie ®nerg®-

tique 2050 entra´nent dôautres effets sur lôenvironnement, par exemple sur les eaux, lôutilisation du sol, la 

biodiversité ou le paysage. Ces autres aspects environnementaux rev°tent de lôimportance en particulier 

parce que la nouvelle loi sur lô®nergie donnera la priorit® aux ®nergies renouvelables et de ce fait au 

d®veloppement dôinstallations correspondantes, sans toutefois assouplir sensiblement les dispositions 

l®gales en mati¯re dôenvironnement et de protection des eaux. Or, les domaines environnementaux men-

tionnés ne sont souvent pas munis dôindicateurs quantitatifs fiables pour permettre le suivi régulier des 

effets. Lorsque des indicateurs sont disponibles, rares sont les cas où des références directes à la Stra-

tégie énergétique 2050 sont possibles. Pour les domaines cités, il faut dès lors examiner les effets dans 

des cas précis ou des projets choisis. À cet effet, il est nécessaire de mener des analyses approfondies 

qui dépassent le cadre du monitoring annuel. 
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Champ thématique Recherche et technologie  

Il y a lieu de penser que les valeurs indicatives à court terme pr®vues par la loi sur lô®nergie et la Stratégie 

énergétique 2050 peuvent être atteintes avec les technologies disponibles aujourdôhui. Mais les objectifs 

à long terme supposent que les développements technologiques se poursuivent. Pour le promouvoir, le 

Conseil f®d®ral et le Parlement ont d®cid® dôallouer nettement plus de ressources ¨ la recherche énergé-

tique avec lesquelles de nouvelles activités ont été lancées et les activités existantes renforcées. En règle 

générale, des indicateurs ne permettent pas de mesurer les progrès accomplis dans les domaines de la 

recherche et de la technologie. Côest pourquoi le monitoring annuel se concentre sur les dépenses des 

collectivités publiques en faveur de la recherche ®nerg®tique, ces d®penses servant dôindicateur des ef-

forts consentis dans ce domaine. Au demeurant, le monitoring mentionne les activités et programmes de 

recherche courants. Dans le domaine du monitoring technologique, nous résumons enfin les analyses 

correspondantes (cf. digression ci-après). Ce monitoring analyse le potentiel, les coûts et lôimpact envi-

ronnemental des différentes technologies de production dô®lectricit® tout en répondant aux dispositions 

de la loi sur lô®nergie nucl®aire, qui pr®voit lôobligation de faire rapport sur le développement de la tech-

nologie nucléaire49. 

Dépenses des collectivités  publi ques pour  la recherch e énergétique  

LôOFEN rel¯ve depuis 1977 les d®penses des collectivités publiques en faveur de la recherche énergé-

tique. Les relevés reposent sur des projets financés, en tout ou en partie, par les pouvoirs publics (Con-

fédération, cantons, communes), par le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS), par 

lôAgence suisse pour lôencouragement de lôinnovation (Innosuisse, anciennement Commission pour la 

technologie et lôinnovation, CTI) ou par la Commission européenne50. La figure ci-après présente lô®volu-

tion de lôensemble des d®penses des pouvoirs publics pour la recherche ®nerg®tique depuis 1990, ven-

tilée selon quatre domaines de recherche qui confèrent sa structure principale à la statistique de la re-

cherche énergétique suisse. Ces fonds sont alloués notamment au domaine des EPF, aux universités et 

hautes ®coles sp®cialis®es, aux ®tablissements de recherche dôimportance nationale, aux ®tablissements 

de recherche non commerciaux hors du domaine des hautes ®coles et ¨ lô®conomie priv®e. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

49 Selon la loi sur lô®nergie nucl®aire, aucune autorisation g®n®rale pour la construction de nouvelles centrales nucl®aires ne 
pourra plus °tre accord®e ¨ lôavenir. La loi oblige par contre le Conseil fédéral à rendre compte régulièrement des progrès de la 
technologie nucléaire.  

50 Ce relev® proc¯de par une recherche sur les banques de donn®es de la Conf®d®ration, du FNS et de lôUE, par lôanalyse de 
rapports annuels et dôactivit® de m°me que par les autodéclarations des responsables de recherche des établissements concer-
nés. Source: Statistique de la recherche énergétique 2018 (paru en 2020). 
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Figure  44 Dépenses des collectivités publiques pour la recherche énergétique, ventilées par domaines de re-

cherche (en millions de CHF, réel) 51 

Depuis 2005, les ressources publiques pour la recherche énergétique ont continuellement augmenté (cf. 

figure 44). Depuis 2014 surtout, on observe une nette augmentation concernant la recherche énergétique 

dans le cadre de la Strat®gie ®nerg®tique 2050 et du plan dôaction çRecherche ®nerg®tique suisse coor-

donnée», même si une certaine stabilisation a été constatée en 2018. Le développement et la mise en 

place, par Innosuisse, des pôles de compétence suisses en recherche énergétique (SCCER), le lance-

ment par le Fonds national suisse (FNS) de nouveaux programmes de recherche nationaux dans le do-

maine de lô®nergie (PNR 70 et 71) de m°me que le d®veloppement cibl® des projets pilotes, de d®mons-

tration et des projets phares de lôOFEN ont pour beaucoup contribu® ¨ cette expansion. Les d®penses 

totales 2018 des collectivités publiques pour la recherche ®nerg®tique sô®levaient ¨ 404 millions de francs 

(valeur réelle; 2017: près de 414 millions de francs). Conformément aux priorités fixées dans la Stratégie 

énergétique 2050, la majeure partie de ces fonds sont répartis entre les domaines de recherche Utilisation 

efficace de lô®nergie (42,7% en 2018) et Énergie renouvelables (35,9% en 2018). En chiffres absolus, les 

dépenses en faveur du domaine de recherche Énergie nucléaire (fission nucléaire et fusion nucléaire) 

sont restées stables depuis 2004, leur part dans les dépenses totales diminuant toutefois pour atteindre 

11,7% en 2018. La part revenant au domaine de recherche Fondements de lô®conomie ®nerg®tique et 

transfert se montait à 9,7% (source: OFEN, 2020d). 

 

 

 

                                                      

51 Ces dépenses comprennent aussi une part des frais généraux (coûts de recherche indirects) des institutions de recherche. 
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Activités et programmes de recherche da ns le domaine énergétique  

En septembre 2020, le Parlement a approuvé le nouveau programme dôencouragement de la re-

cherche énergétique  SWEET (Swiss Energy Research for the Energy Transition) . Le programme 

SWEET vient compl®ter la palette dôinstruments dôencouragement de la recherche de la Confédération. 

Il va durer 8 ans, de 2021 à 2028, mais les projets de partenariats encouragés pendant cette période se 

d®rouleront jusquôen 2032. Il vise ¨ soutenir exclusivement des projets de partenariat ayant fait lôobjet 

dôun appel dôoffres qui traitent des th¯mes de recherche centraux en lien avec la Strat®gie ®nerg®tique 

2050. Le programme dôencouragement de la recherche SWEET, traitant de th¯mes sp®cifiques dans une 

perspective ¨ long terme, doit permettre dôutiliser les compétences et les capacités développées dans le 

cadre des pôles de compétences suisses en matière de recherche énergétique (SCCER) dans les hautes 

écoles pour traiter les thèmes centraux de la stratégie énergétique et climatique de la Suisse. Le pro-

gramme SWEET est axé sur la recherche appliquée et la démonstration des résultats obtenus. Les appels 

dôoffres publics porteront sur les th¯mes de la Strat®gie ®nerg®tique 2050: efficacité énergétique et dimi-

nution correspondante des émissions de gaz à effet de serre, énergie renouvelable, stockage de lô®ner-

gie, réseaux et sécurité des infrastructures énergétiques critiques. Les projets de partenariats doivent 

allier judicieusement recherche technique et recherche en sciences sociales, économiques et humaines. 

Un cr®dit dôengagement de 136,4 millions de francs est disponible, auxquels sôajoutent 11,9 millions de 

francs pour les frais de personnel et dôex®cution, soit un total de 148,3 millions de francs. La compensa-

tion de ces montants intervient dans le cadre des messages relatifs ¨ lôencouragement de la formation, 

de la recherche et de lôinnovation (messages FRI). En f®vrier 2020, le Conseil f®d®ral a dôores et d®j¨ 

approuvé, par arrêté fédéral, une première tranche de 94,9 millions de francs destinée à financer les 

projets de partenariat dans le cadre des appels dôoffres pour la p®riode de 2021 ¨ 2024. LôOFEN a lanc® 

le 25 juin 2020 le premier appel dôoffres li® ¨ SWEET; consacr® ¨ l'int®gration des ®nergies renouvelables 

dans un système énergétique suisse durable et résilient, cet appel d'offres dispose d'un budget total de 

30 millions de francs suisses. Les adjudications ressortant de ce premier appel dôoffres ont été commu-

niquées en janvier 2021 et les premiers travaux de recherche débuteront au printemps 2021 (sources: 

Conseil fédéral, 2020a / DETEC, 2020). 

Avec le plan dôaction «Recherche énergétique suisse coordonnée», le Conseil fédéral a lancé en 2012 le 

développement des huit SCCER interuniversitaires. À cet effet, 72 millions de francs étaient à disposition 

de 2013 à 2016. Le Parlement a accordé 139,2 millions de francs pour la deuxième phase (2017-2020) 

dans le cadre du message FRI. Les SCCER ont couvert les sept champs dôaction suivants: «Efficacité 

énergétique» (un SCCER pour le domaine du bâtiment et un SCCER pour lôindustrie), «Réseaux», 

«Stockage», «Mise à disposition de courant (géothermie et force hydraulique)», «Économie, environne-

ment, droit, comportement», «Mobilité» et «Biomasse». La création et le développement des SCCER ont 

été achevés fin 2020. Fin 2019, 1386 chercheurs étaient en activité (2018: 1351 chercheurs) dans les 

SCCER et dans des projets transversaux (Joint Activities). Parmi eux, environ 70% étaient des doctorants 

ou des assistants (corps scientifique intermédiaire). En 2019, Innosuisse a en outre évalué 93 demandes 

de projet (dont le Digital Impulse Program) en lien avec lô®nergie dans le cadre de son programme dôen-

couragement Énergie . 58 projets représentant une contribution fédérale cumulée de 20,4 millions de 

francs ont été approuvés (sources: Conseil fédéral, 2020+2012 / Innosuisse, 2020). 

Le FNS a lancé en 2013, sur mandat du Conseil fédéral, les programmes nationaux de recherche 

«Virage énergétique » (PNR 70) et «G®rer la consommation dô®nergie» (PNR 71), avec un budget 

global de 45 millions de francs. Dans le cadre de 107 projets de recherche, les deux PNR ont mis en 

évidence les aspects scientifiques, techniques et socio-économiques nécessaires à une transformation 

réussie du système énergétique. Les deux programmes ont été achevés début 2020 et ont fait lôobjet dôun 

résumé commun intitulé Programme national de recherche «Énergie»52. Selon les indications du fonds 

national, les r®sultats des projets de recherche montrent que, tant sur le plan social quô®conomique, une 

sortie du nucl®aire et un abandon dôun monde ®nerg®tique ¨ forte ®mission de CO2 est possible avec les 

moyens techniques et financiers actuels. Les nouvelles technologies et les nouveaux comportements ne 

                                                      

52 Cf. Programme national de recherche energie (nfp-energie.ch) 

https://www.nfp-energie.ch/fr/
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se feront cependant pas seuls au quotidien. Côest ¨ chacun de prendre ses responsabilités (source: Bal-

thasar, A., Schalcher, H.R., 2020).  

LôOFEN encourage la recherche ®nerg®tique orient®e vers les applications. Cette recherche sôinscrit 

dans le «plan directeur de la recherche énergétique» de la Confédération, qui est remanié tous les quatre 

ans par la Commission fédérale de la recherche énergétique (CORE) et couvre tant la recherche scienti-

fique que les projets pilotes, les projets de démonstration et les projets phares. En 2018, près de 

35,29 millions de francs ont ®t® allou®s au total ¨ lôencouragement des projets de recherche et de d®ve-

loppement (toutes technologies et tous thèmes confondus, y compris les coûts de transfert et de coordi-

nation) ainsi que des projets phares, pilotes et de démonstration. La brochure «Recherche énergétique 

et innovation», actualisée chaque année, fournit une vue dôensemble des r®sultats particuli¯rement inté-

ressants des programmes de recherche de lôOFEN (source: OFEN, 2020e)53.  

La recherche dans le domaine de lôénergie nucléaire se poursuit dans des proportions similaires: 

47,14 millions de francs ont été versés à des projets de recherche dans ce secteur en 2018, notamment 

pour garantir que la Suisse dispose ¨ lôavenir ®galement des bases techniques et scientifiques néces-

saires pour exploiter les installations nucléaires existantes et pour suivre et évaluer de manière fiable les 

d®veloppements technologiques dans le domaine de lô®nergie nucl®aire. LôInspection f®d®rale de la s®-

curité nucléaire (IFSP), lôInstitut Paul Scherrer (PSI) et lôÉcole polytechnique fédérale de Lausanne 

(EPFL) couvrent respectivement les aspects régulatoires, la recherche sur la fission nucléaire et la re-

cherche sur la fusion nucléaire54. 

Sur le plan i nternational , la coop®ration avec lôAgence internationale de lô®nergie (AIE) joue un r¹le 

particulier. La Suisse participe par le truchement de lôOFEN ¨ 22 des 39 programmes de recherche de 

lôAIE que sont les programmes de coopération technologique ou TCP («Technology Collaboration Pro-

grammes»), préalablement appelés «accords de mise en îuvre» («Implementing Agreements»). Au ni-

veau européen, dans la mesure du possible, la Suisse participe activement par le Secr®tariat dôÉtat à la 

formation, ¨ la recherche et ¨ lôinnovation (SEFRI), aux programmes-cadres de recherche et dôinnovation 

(PCRI) de lôUE. En accord avec le SEFRI, lôOFEN coordonne la recherche ®nerg®tique au niveau institu-

tionnel, notamment avec le plan stratégique européen pour les technologies énergétiques (plan SET, qui 

ne fait pas partie des PCRI), les réseaux de l'espace européen de la recherche (ERA-Net), les plateformes 

technologiques européennes (PTE) et les initiatives technologiques conjointes (ITC; participation de la 

Suisse grâce à son association au PCRI de lôUE). De plus, des accords multilatéraux existent dans cer-

tains domaines de la recherche énergétique, par exemple dans les domaines des réseaux intelligents 

Smart Grids, des smart cities ou de la géothermie. La Commission européenne a présenté fin 2019 le 

Pacte Vert pour l'Europe comme sa nouvelle priorité. Son objectif affiché est de faire de lôEurope le pre-

mier continent climatiquement neutre (cf. également Champ thématique Environnement international). 

Une série de nouvelles initiatives sur le plan européen, qui sont parfois mises en îuvre dans le cadre de 

PCRI avec participation de la Suisse, en font partie. Déjà dans le cadre du huitième programme-cadre, 

Horizon 2020, un appel ¨ projets relatif au pacte vert pour lôEurope dot® dôun milliard dôeuros notamment 

pour les projets pilotes et de démonstration a été lancé. Horizon 2020 a permis dôencourager en particulier 

des innovations de PME dans le cadre dôun appel ¨ projets d®di® au Pacte vert de l'acc®l®rateur du 

Conseil Européen de lôInnovation. Lors de la mise en place du neuvième programme-cadre Horizon Eu-

rope, les lignes directrices du Pacte vert joueront un rôle majeur; au moins 35% du budget seront attribués 

aux objectifs de protection du climat (sources: BFE, 2020e / COM(2019) 640 final). 

                                                      

53 Des informations supplémentaires sur les différents projets sont disponibles sous: www.energieforschung.ch et www.aramis.ad-
min.ch. 

54 www.ensi.ch/de/sicherheitsforschung / www.psi.ch/nes / https://spc.epfl.ch 

http://www.energieforschung.ch/
http://www.aramis.admin.ch/
http://www.aramis.admin.ch/
http://www.ensi.ch/de/sicherheitsforschung%20/
http://www.psi.ch/nes%20/
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Digression: Potentiels, coûts et impact environnemen tal des techno-
logies de production de l'électricité  

LôOFEN fait r®guli¯rement ®valuer les potentiels, les coûts et l'impact environnemental des technologies 

de production de l'électricité. Dans ce cadre, il fait aussi examiner des technologies qui n'entrent pas en 

ligne de compte pour la production nationale d'électricité mais qui pourraient présenter un intérêt pour les 

futures importations d'électricité. Élaborée par l'Institut Paul Scherrer (PSI) sur mandat de l'OFEN, une 

étude publiée en 2017 (concernant lôann®e de r®f®rence 2016) expose les coûts, les potentiels et l'impact 

environnemental dôaujourdôhui à l'horizon 2050. Elle porte sur les technologies suivantes: petites et 

grandes centrales hydroélectriques, éoliennes (onshore et offshore), installations photovoltaïques, trans-

formation de la biomasse en électricité, centrales géothermiques (pétrothermales), centrales houlomo-

trices ou marémotrices, installations de production électrique solaires thermiques, centrales nucléaires, 

centrales au gaz naturel ou au charbon et centrales de cogénération au gaz naturel, piles à combustible 

et autres technologies «novatrices» (gazéification hydrothermale de la biomasse aqueuse, technologies 

géothermales non conventionnelles, fusion nucléaire et production de courant thermoélectrique pour une 

utilisation stationnaire des rejets de chaleur). En 2019, les technologies pouvant présenter des modifica-

tions substantielles par rapport ¨ lô®tude de 2017 ont fait lôobjet dôune mise ¨ jour. Concernant les poten-

tiels , les installations photovoltaïques présentent le plus grand potentiel parmi les énergies renouvelables 

en Suisse pour 2035 et 2050. Lôactualisation de 2019 montre pour la première fois les courbes coûtȤ

potentiel relatives aux installations photovoltaïques sur toiture afin de d®terminer le volume dô®lectricit® 

que ces dernières peuvent produire et à quels coûts. Ces courbes ont été dessinées en combinant les 

nouvelles composantes de coûts avec les informations récemment mises à disposition sur les surfaces 

de toit disponibles dans «toitsolaire.ch». Elles représentent le potentiel technique pour la production 

dô®lectricit® par des installations photovoltaµques sur les toits recens®s en Suisse pour un co¾t de pro-

duction donn®. Dôapr¯s les donn®es sur les surfaces de toit disponibles, le potentiel technique pour la 

production dô®lectricit® solaire en Suisse peut atteindre 63 TWh par an (sans les faades). Les co¾ts 

baissant, le potentiel ®conomique va tr¯s nettement augmenter ¨ lôavenir. Si lôon fixe le seuil de rentabilité 

¨ 15 ct./kWh et tient compte des co¾ts dôinvestissement actuels et de la surface n®cessaire aux installa-

tions, le potentiel technicoéconomique sur les toits avoisine les 10 TWh par an; comme les coûts et la 

surface nécessaire vont se réduire, ce potentiel est estim® ¨ un peu plus de 50 TWh pour lôann®e 2035. 

Les éoliennes ont également un potentiel substantiel. Il en va de même (à long terme, soit à l'horizon 

2050) pour la production d'électricité issue de la géothermie profonde. Cette option est toutefois grevée 

de grandes incertitudes techniques. La production d'électricité à partir de biomasse peut elle aussi aug-

menter, notamment grâce à l'exploitation énergétique d'une plus grande partie du lisier généré par l'agri-

culture. Il existe aussi un potentiel non négligeable dans le domaine de la force hydraulique, mais celui-

ci dépend toutefois fortement du contexte économique, politique et sociétal. Actualis®e en 2019, lô®tude 

de lôOFEN sur le potentiel de lôhydraulique révèle que le potentiel des nouvelles grandes centrales hy-

droélectriques (puissance supérieure à 10 MW) ainsi que celui des rénovations et agrandissements à 

lôhorizon 2050 nôa gu¯re chang® par rapport ¨ lô®tude de 2012, tandis que le potentiel des petites centrales 

hydroélectriques est sensiblement plus faible que ce que lôon pensait jusquô¨ pr®sent. Cette analyse ne 

tient pas compte du potentiel des nouveaux lacs glaciaires ni de celui des projets que le secteur de lô®lec-

tricit® nôa pas d®voil®s pour des raisons de confidentialit®. Concernant les coûts , l'étude du PSI indique 

les coûts de revient des installations de production d'électricité recourant à des technologies renouve-

lables (principalement en Suisse) ainsi que ceux des installations conventionnelles de production d'élec-

tricité, construites à moyen terme plutôt dans les pays européens. Tandis que les coûts de la force hy-

draulique, des centrales électriques à bois, des installations de biogaz agricoles et de la production d'élec-

tricité fossile devraient augmenter d'ici à 2050, les coûts de revient du photovoltaïque devraient diminuer 

de moitié, un peu moins pour l'éolien. Concernant les aspects environnementaux , la production d'élec-

tricité des centrales hydrauliques, des centrales nucléaires et des éoliennes génère aujourd'hui le moins 

d'émissions de gaz à effet de serre, alors que l'électricité produite par les centrales à charbon en occa-

sionne le plus. Les émissions de gaz à effet de serre des centrales à cycle combiné au gaz naturel et des 

centrales à charbon pourraient être réduites de manière substantielle à l'avenir grâce à la capture du CO2. 

En revanche, les émissions issues de la production d'énergie nucléaire et d'énergie fossile sont appelées 

à augmenter à l'avenir en raison du manque de disponibilité des agents énergétiques que sont l'uranium, 
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le gaz naturel et le charbon. Grâce aux progrès technologiques, on peut s'attendre à une baisse de l'im-

pact environnemental dû à l'électricité issue d'autres sources (source: PSI, 2019+2017 / OFEN, 2019).  
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Champ thématique Environnement int ernational  

Lôenvironnement international est dôimportance pour la Suisse; en effet, celle-ci est intégrée étroitement 

dans les march®s internationaux de lô®nergie et d®pend fortement des importations dô®nergie. Les d®ve-

loppements qui surviennent en Europe en particulier sont cruciaux sur le plan de la régulation. De plus, 

les efforts internationaux de protection du climat jouent un r¹le important. Il nôest pas possible de mesurer 

les changements de lôenvironnement international au moyen dôindicateurs. Côest pourquoi le monitoring 

annuel se concentre sur une vue dôensemble descriptive des principaux d®veloppements. 

Évolution des march®s globaux de lô®nergie 

En 2020, la pandémie de Covid-19 a ®galement d®stabilis® les march®s mondiaux de lô®nergie. Les pers-

pectives de croissance des agents énergétiques fossiles ont dû être revues à la baisse. Les informations 

ci-apr¯s relatives au charbon et au gaz sôappuient pour lôessentiel sur les rapports du printemps 2020 de 

lôAgence internationale de lô®nergie (AIE) et de lôUE. Celles qui concernent le p®trole reposent sur les 

rapports dôao¾t 2020 de lôAIE. 

Pétrole:  lôAIE sôattend dans ses pr®visions ¨ moyen terme ¨ ce que la demande mondiale de pétrole 

croisse en moyenne annuelle dôun peu moins dôun million de barils par jour pour atteindre environ 105,7 

millions de barils par jour en 2025; la demande est donc inférieure à la valeur de 2 millions de barils par 

jour qui avait été estimée en 2019 avant la crise du coronavirus. LôAIE prévoit que pour lôensemble de 

lôann®e 2020, la demande sôeffondrera dôenviron 8%, soit 8 millions de barils par jour, par rapport ¨ lôann®e 

précédente et sera en 2021 inférieure de 3% au niveau de 2019. À moyen terme, la demande en kérosène 

en particulier sera elle aussi inf®rieure ¨ celle dôavant la pandémie de COVID-19. Pendant lô®t® 2020, elle 

®tait ainsi en Europe entre 70 et 80% inf®rieure ¨ lôann®e pr®c®dente. Les États-Unis, suivis par le Brésil 

et la Guyane, domineront encore la progression de lôoffre à moyen terme avec un accroissement des 

capacités entre 2019 et 2025 de 2,5 millions de barils par jour. Lôaccroissement global des capacités 

sô®l¯vera à 5,9 millions de barils par jour jusquôà 2025. Après une expansion sans précédent en 2018, 

lorsque la production globale aux États-Unis sôest accrue de 2,2 millions de barils par jour, la croissance 

en 2019 nô®tait que de 1,7 millions de barils car les petits producteurs ind®pendants (principalement 

dôhuile de schiste) ont d¾ ralentir leurs activit®s de forage pour des raisons financi¯res. La baisse du prix 

du pétrole due à la pandémie au printemps 2020 a aggravé la situation financière des entreprises exploi-

tant lôhuile de schiste. Selon les donn®es de lôAIE, la production hors OPEP devrait dans lôensemble 

augmenter de 4,5 millions de barils par jour dôici ¨ 2025. En ce qui concerne la production dans lôOPEP, 

une croissance solide au Moyen-Orient viendra largement compenser un recul en Afrique et au Vene-

zuela, et la capacité de production augmentera de 1,2 millions de barils par jour dôici ¨ 2025, principale-

ment grâce à lôIrak et aux Émirats arabes unis. En 2019, lôoffre mondiale de p®trole nôa que légèrement 

augment® par rapport ¨ lôann®e pr®c®dente pour atteindre 100,5 millions de barils par jour, avec une part 

des pays non-membres de lôOPEP dôenviron 60%. La demande atteignait néanmoins 100 millions de 

barils par jour (+0,7 million). En avril 2020, lôOPEP et dôautres pays sous la direction de la Russie (OPEP+) 

ont convenu de limiter la production à 9,7 millions de barils par jour afin de pallier la chute des prix. 

LôOPEP+ repr®sente pr¯s de la moiti® de la production de p®trole dans le monde. Alors que le prix du 

pétrole se situait entre 60 et 75 dollars le baril en 2019, il a chuté au printemps 2020 à des valeurs 

historiquement basses en raison de la pandémie de COVID-19; aux États-Unis, des prix négatifs ont 

même été brièvement observés. Depuis juin 2020, le prix sôest cependant redress® pour atteindre une 

valeur légèrement supérieure à 40 dollars le baril (sources: OCDE/AIE, 2020b+c). 

Gaz natu rel:  Alors que dans ses prévisions à moyen terme précédant la pandémie de COVID-19, lôAIE 

tablait sur une croissance annuelle de 1,8% de la demande mondiale de gaz naturel dôici ¨ 2024, cette 

estimation a été revue à la baisse en juin 2020 pour sô®tablir ¨ 1,5%, de sorte que la demande mondiale 

de gaz naturel sô®l¯vera environ à 4370 milliards de mètres cubes en 2025. Pour 2020, lôAIE sôattend ¨ 

un recul de 4% (¨ 3840 milliards de m¯tres cubes) de la demande en gaz naturel ¨ lô®chelle mondiale et 
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de 7% ¨ lôéchelle européenne. Selon ces informations, lôEurasie, Chine incluse, contribuera ces cinq pro-

chaines années à plus de 50% à la croissance de la demande mondiale et le Moyen-Orient à un tiers. 

Sur le plan international, lôindustrie, suivie du secteur de lôélectricité, reste le principal vecteur de la de-

mande avec une part de 40%. Du c¹t® de lôoffre, lôAIE estime que les États-Unis, qui ont assuré en 2019 

28% de la production mondiale de gaz, pourront augmenter leur production dô1,5% chaque ann®e dôici ¨ 

2025. En ce qui concerne lôEurasie, lôAIE sôattend ¨ ce que la croissance sô®l¯ve ¨ 1,8% entre 2019 et 

2025, la part du gaz naturel russe étant de 70% (avec des pipelines et du GNL). En quantités absolues, 

¨ un niveau certes bas, lôAfrique a affich® le plus fort taux de croissance avec une progression annuelle 

de 5,6%, suivie du Moyen-Orient avec 2,5%. En Europe, et plus particulièrement en Norvège, la produc-

tion de gaz reste stable, tandis quôelle baisse fortement en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas, ces der-

niers ayant décidé de fermer le gisement de Groningen dôici ¨ 2024, qui est lôun des principaux gisements 

de gaz sur ce continent. Selon le monitoring du march® gazier de lôUE, la part du gaz naturel russe a 

baissé de 40% dans les importations européennes au premier trimestre 2020, tandis que la part des 

importations de GNL a atteint une croissance record de 28%. Dôapr¯s lôAIE, le march® mondial de GNL 

a augment® de 12% en 2019, notamment en raison dôune production accrue aux États-Unis, en Russie 

et en Australie. Le march® sôest effondr® en raison de la pand®mie de COVID-19 et des surcapacités qui 

en ont d®coul® et lôAIE nôattend pas de reprise avant 2025. Cette derni¯re estime que la Chine deviendra 

en 2023 le plus grand importateur de GNL, dépassant ainsi le Japon. La production mondiale de gaz 

naturel a augmenté en 2019 de 3,3% par rapport ¨ lôann®e pr®c®dente, atteignant un nouveau record de 

4088 milliards de mètres cubes. La demande a crû dô1,5% pour sô®tablir ¨ 3986 milliards de mètres cubes. 

Les prix du gaz naturel ont stagné à un niveau assez constant entre 2015 et début 2018 (env. 2 à 

3 USD/million de British Thermal Unit sur le marché américain [Henry Hub] et env. 4 à 8 USD/million de 

British Thermal Unit sur le marché européen [TTF spot]). Les prix du gaz avaient déjà baissé en 2019 

dans toutes les principales régions de consommation et ®taient de lôordre de 2 USD/million de British 

Thermal Unit aux États-Unis (Henry Hub) et de 4 USD/million de British Thermal Unit en Europe (TTF). 

En mai 2020, suite à la pandémie de COVID-19, les prix avaient baissé de 22 (Henry hub), de 71 (TTF 

Europe) et de 62% (LNG Asia) par rapport à janvier 2020. Le prix du gaz naturel a de nouveau augmenté 

en Europe jusquôen octobre 2020 et a atteint le niveau de février 2020 (sources: OCDE/AIE, 2020d+e / 

UE, 2020 / Argus Gas Connections55). 

Charbon: selon ses prévisions à moyen terme, lôAIE suppose que la demande annuelle de charbon res-

tera pratiquement stable à lôéchelle mondiale, à un niveau de 5645 millions de tonnes dôici ¨ 2024. La 

demande devrait continuer ¨ progresser en Inde et dans dôautres pays asiatiques, mais fléchir en Europe 

et aux États-Unis. En Chine, principal acteur sur le marché mondial du charbon, la demande se stabilisera 

en 2022 puis accusera une légère baisse, principalement en raison des mesures gouvernementales vi-

sant ¨ am®liorer la qualit® de lôair et des changements structurels dans lôindustrie lourde. LôAIE estime 

que la part du charbon dans la production dô®lectricit® baissera, passant de 67% en 2018 à 59% en 2024. 

Selon lôAIE, la production mondiale de charbon a augmenté de 3,3% en 2018 et de seulement 1,5% en 

2019. Son niveau de 7921 millions de tonnes en 2019 était cependant encore légèrement inférieur de 50 

millions de tonnes à la production record de 2013. La production chinoise de charbon a progressé de 

4,1% en 2019. La Chine nôest encore d®pendante des importations de charbon quô¨ hauteur de 8%, apr¯s 

que la dépendance aux importations n'a cessé de croître depuis 2000. ê lô®chelle mondiale, la consom-

mation de charbon a diminué de 1,2% en 2019. Cette baisse sôexplique principalement par le fait que la 

demande dans les pays membres de lôOCDE (en premier lieu de lôUE) a chut® de 12%; lôIndon®sie et le 

Vietnam ont affiché la plus forte augmentation tandis que la demande a stagné en Chine et en Inde, et 

parfois même légèrement reculé. La Chine représentant toujours 55% de la demande globale et 47% de 

la production globale de charbon, elle est aussi le plus grand importateur de charbon ¨ lô®chelle mondiale. 

La part de la consommation de charbon des pays de lôOCDE ne représente plus que 16,5% de la de-

mande mondiale. Dans lôUE, la demande de lignite et de houille a encore baissé en 2019, la consomma-

tion de cette derni¯re sô®tablissant ¨ 176 millions de tonnes et celle du lignite à 308 millions de tonnes56. 

LôAllemagne et la Pologne demeurent les deux principaux consommateurs de charbon en Europe (plus 

                                                      

55 www.argusmedia.com 
56 Eurostat (Coal production and consumption statistics), en anglais uniquement 
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de la moitié de la demande). Début juillet 2020, le Bundestag et le Bundesrat allemands ont approuvé la 

sortie du charbon dôici ¨ 2038 au plus tard. En Angleterre, la part du charbon est passée de 70 à 3% 

depuis 1990. LôEspagne pr®voit de sortir du charbon dôici ¨ 2030. Les prix du charbon ont nettement 

progressé en 2016 en raison de la dynamique du marché asiatique et après que la Chine eut introduit 

des mesures pour limiter sa production indigène de charbon. En juillet 2018, le prix spot CIF ARA attei-

gnait 100 dollars américains la tonne, son plus haut depuis 2012, avant de retomber à quelque 50 dollars 

la tonne vers le milieu de lôann®e 2019 et de se maintenir à ce niveau. Comme le prix du gaz a fortement 

diminué suite à la pandémie de COVID-19 et que le prix du charbon est resté relativement stable, lôavan-

tage concurrentiel du gaz sur le charbon a augment®. Sôagissant de la production électrique en Europe, 

cette ®volution est renforc®e par la hausse du prix des certificats dô®missions (Quellen: OECD/IEA, 

2019+2020f / Argus Gas Connections). 

CO2 dans le syst¯me europ®en dô®change de quotas dô®mission: le prix des droits dô®mission de CO2 

a fait lôobjet de fluctuations volatiles pendant le confinement car lôincertitude concernant les effets de la 

pand®mie de coronavirus sur lô®conomie a entra´n® un recul transitoire des liquidit®s. Jusque fin mai 

2020, le prix des droits dô®mission de CO2 a cependant pu compenser presque toutes les pertes entraî-

nées au plus fort de la pandémie. Au premier trimestre 2020, le cours moyen du CO2 a chuté de 8% par 

rapport au quatri¯me trimestre 2019 pour sô®tablir 23 euros/tCO2e. En avril et en mai 2020, le cours 

moyen du CO2 a atteint 20 euros/tCO2e. Il est remonté à 23,5 euros/tCO2e en juin 2020, se retrouvant 

ainsi au niveau dôavant-crise. Lôannonce de la Commission europ®enne, qui souhaite abaisser les émis-

sions de CO2 non plus de 40% mais de 55%, a poussé les prix à 30 euros/tCO2e pendant lô®t® 2020. En 

août 2020, le prix à terme pour le mois de décembre 2021 était de 30 euros. Comme le prix du gaz a 

chuté en Europe en 2020 et le prix du charbon est resté stable, les centrales à gaz ont pu produire grâce 

à des prix de CO2 relativement élevés de lô®lectricit® meilleure march® que les centrales à charbon pen-

dant lô®t® 2020, le prix de changement de carburant favorisant ainsi le gaz naturel. Cette tendance a 

cependant entretemps de nouveau faibli (sources: EU, 2020 / EEX57). 

Électricité: ¨ lô®chelle mondiale, la production ®lectrique a augment® de 6298 ¨ 26 730 TWh entre 1974 

et 2018, ce qui correspond selon les donn®es de lôAIE ¨ un taux de croissance annuel moyen de 3,3%. 

En 2018, la production était supérieure de 3,9% à celle de 2017. Les pays non membres de lôOCDE 

représentaient 58% de la production mondiale dô®lectricit®, soit plus du double de leur part de 1974. La 

croissance annuelle de la production entre 2010 et 2018 sôinscrivait en moyenne à 0,3% dans les États 

de lôOCDE, contre 4,8% dans les pays non membres. Aux États-Unis, le charbon a perdu dès 2016 sa 

première place dans la production électrique. Le gaz naturel affiche désormais la part la plus importante 

(38%), suivi par le charbon (23%), l'énergie nucléaire (20%) et les énergies renouvelables (17,1%)58. Au 

deuxième trimestre 2020, la part de ces derni¯res dans le mix dô®lectricit® de lôUE a atteint 40%, ce qui 

correspond à une hausse de 38 TWh par rapport à 2019. De son côté, la production de charbon a diminué 

de 38 TWh. Celle dô®lectricit® a baissé de 3 TWh, ce qui sôexplique par la contraction de la demande due 

à la pandémie de coronavirus par rapport à la même période de l'année précédente. La part de la pro-

duction dô®lectricité issue des énergies fossiles est donc passée de 38 à 33% par rapport à la même 

période de l'année précédente et se trouve bien en deçà de celles des énergies renouvelables59. La 

priorit® ®tant donn®e ¨ la production dô®lectricit® renouvelable, les centrales conventionnelles nôintervien-

nent que si la production issue dô®nergies renouvelables ne suffit pas. Lôindice du prix moyen de lô®lectri-

cité sur le marché de gros européen (European Power Benchmark Index) est passé à 30 euros/MWh au 

premier trimestre 2020, soit une baisse de 28% par rapport ¨ lôann®e pr®c®dente, atteignant ainsi la 

m°me valeur historiquement basse quôen f®vrier 2016. Le prix de la charge de base pour la Suisse (ba-

seload Swissix) a suivi cette tendance (sources: OCDE/AIE, 2019g / UE, 2019). 

                                                      

57 www.eex.com 
58 www.eia.gov 
59 https://ember-climate.org/project/renewables-beat-fossil-fuels/ 
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Évolutions dans lôUE 

Politique énergétique et climatique à long terme 

En décembre 2018, la Commission européenne a publié sa stratégie à long terme intitulée «Une planète 

propre pour tousè, dans laquelle elle pr®sente lô®volution ¨ long terme du syst¯me énergétique. Dôapr¯s 

le règlement sur la gouvernance, tous les £tats membres devaient lui remettre dôici fin 2019 leur propre 

strat®gie ¨ long terme, en plus des plans nationaux en mati¯re dô®nergie et de climat (PNEC). En d®-

cembre 2019, le Conseil européen a fix® un objectif de neutralit® climatique dôici à 2050. Il précise dans 

ses conclusions quôun £tat membre (la Pologne) ne peut, ¨ ce stade, sôengager ¨ mettre en îuvre cet 

objectif (sources: COM(2018) 773 final / Conseil européen, 2019). 

«Pacte vert pour lôEurope» 

LôUE souhaite devenir le premier continent climatiquement neutre du monde dôici ¨ 2050. Cet objectif est 

au cîur du çpacte vert pour lôEurope» que la Commission présidée par Ursula von der Leyen a pré-

senté le 11 décembre 2019. La Commission avait exposé pour la première fois en novembre 2018 son 

ambition dôune UE climatiquement neutre dôici ¨ 2050. Cette vision est conforme ¨ lôobjectif de lôAccord 

de Paris, qui entend contenir le réchauffement climatique bien en-deçà de 2 degrés et poursuivre les 

efforts pour le limiter à 1,5 degr®. Le çpacte vert pour lôEuropeè est une strat®gie globale qui comprend 

tous les secteurs économiques (transports, énergie, agriculture, bâtiment, sidérurgie, industrie du ciment, 

informatique, industrie textile et industrie chimique). Les aspects suivants, notamment, sont déterminants 

pour la politique énergétique et climatique (source: COM(2019) 640 final): 

¶ Protection du climat : dôici ¨ 2030, les ®missions de gaz ¨ effet de serre devraient diminuer de 55% 

par rapport ¨ leur niveau de 1990; lôobjectif pr®c®dent (ï40%) est donc durci. Comme indiqué précé-

demment, il sôagit dôatteindre lôobjectif de z®ro ®mission nette de gaz ¨ effet de serre dôici ¨ 2050. Si 

les ®carts entre les niveaux dôambition persistent ¨ travers le monde alors que lôUE renforce son am-

bition climatique, la Commission pr®voit un m®canisme dôajustement carbone aux fronti¯res pour 

certains secteurs afin de réduire le risque de fuite de carbone. De plus, la directive sur la taxation de 

lô®nergie devrait °tre révisée afin de prendre particulièrement en compte les questions environne-

mentales. Enfin, une nouvelle strat®gie sera ®labor®e en mati¯re dôadaptation au changement clima-

tique. 

¶ Approvisionnement en énergie : la Commission souligne lôimportance de poursuivre la décarboni-

sation du système énergétique afin dôatteindre les objectifs climatiques fixés pour 2030 et 2050. 

Celle-ci passe par une efficacité énergétique accrue ainsi que par le d®veloppement et lôint®gration 

des ®nergies renouvelables, lôabandon rapide du charbon et la décarbonisation du gaz. Parallèle-

ment, lôapprovisionnement ®nerg®tique de lôUE doit °tre s¾r et abordable pour les consommateurs et 

les entreprises. Pour cela, la Commission entend veiller ¨ ce que le march® de lô®nergie europ®en 

soit pleinement intégré, interconnecté et numérisé, dans le respect de la neutralité technologique. 

Pour ce qui est des infrastructures, la Commission précise que le cadre réglementaire les concer-

nant devrait être réexaminé pour en garantir la cohérence avec lôobjectif de neutralit® climatique. Ce 

cadre devrait favoriser le d®ploiement de technologies et dôinfrastructures innovantes, comme les 

r®seaux intelligents, les r®seaux de distribution dôhydrog¯ne ou le captage, le stockage et lôutilisation 

de CO2, ainsi que le stockage de lô®nergie, et permettre ®galement le couplage des secteurs. 

¶ Mobilit é: les transports jouent un rôle primordial dans la future neutralité climatique. Pour parvenir à 

cette dernière, la Commission affirme que leurs émissions de gaz à effet de serre doivent diminuer 

de 90% dôici ¨ 2050. Tous les modes de transport (routier, ferroviaire, a®rien et par voie dôeau) doi-

vent contribuer ¨ cet objectif. Le transport multimodal a besoin dôune impulsion vigoureuse pour ac-

cro´tre lôefficacit® du système de transport. Le transfert du fret routier vers le rail est déterminant pour 

r®duire les ®missions. Les transports doivent °tre plus respectueux de lôenvironnement, en particulier 
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dans les villes. La Commission confère un rôle de plus en plus important à la mobilité automatisée et 

connectée. En outre, les carburants durables et alternatifs devraient être encouragés. 

¶ Bâtiments : dôapr¯s les indications de la Commission, les b©timents repr®sentent actuellement 40% 

de la consommation dô®nergie, et le taux annuel de rénovation du parc immobilier varie de 0,4% à 

1,2% dans les États membres. Les rénovations de bâtiments sont donc essentielles pour atteindre 

les objectifs en mati¯re dôefficacit® ®nerg®tique et de climat. Une vague de r®novation des b©timents 

priv®s et publics devrait augmenter ce taux de r®novation. Par ailleurs, il est envisag® dôint®grer les 

®missions des b©timents dans le syst¯me europ®en dô®change de quotas dô®mission. 

Pour financer le «pacte vert», la Commission a présenté début 2020 un plan dôinvestissement qui mo-

bilisera 1000  milliards dôeuros jusquôen 2030 en vue dôinvestissements durables. Une part accrue 

des d®penses du budget de lôUE sera consacr®e aux mesures climatiques et environnementales, ce qui 

permettra dôattirer les financements priv®s. La Banque europ®enne dôinvestissement, qui a d®j¨ annonc® 

en novembre 2019 ne plus financer de projets dans les énergies fossiles dès 2022, jouera un rôle majeur 

en la matière. De plus, 37,5% des ressources issues du plan de relance «Next Generat ion EU»  con-

sécutif à la pandémie de COVID-19 seront consacrés directement aux objectifs du «pacte vert», comme 

lôa indiqu® Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, dans son discours sur 

lô®tat de lôUnion lors de lôassembl®e pl®ni¯re du Parlement européen le 16 septembre 2020 à Bruxelles. 

Le Conseil europ®en sô®tait accord® sur ce plan de relance en juillet, au cours dôune s®ance extraordi-

naire. Dans ce cadre, la Commission pourra obtenir jusquô¨ 750 milliards dôeuros sur les march®s 

(sources: COM(2020) 21 final / COM, 2020 / Conseil européen, 2020). 

Le «pacte vert» revêt également un intérêt pour la Suisse . Il souligne les grands axes de la politique 

énergétique et climatique européenne des prochaines décennies, qui influenceront aussi la politique 

énergétique et climatique suisse. De nombreux aspects du «pacte vert», en particulier ceux concernant 

son financement, sont internes ¨ lôUE. Cependant, la Suisse peut saisir cette occasion pour intensifier 

ses ®changes avec lôUE sur certains th¯mes. Parall¯lement, il convient dôobserver attentivement la fu-

ture concr®tisation de ce pacte et dôidentifier pr®cocement les d®fis ®ventuels au niveau de la Suisse. 

Loi européenne sur le climat 

Début mars 2020, la Commission a présenté la loi européen ne sur le climat  pour ancrer sur le plan 

juridique la neutralit® climatique ¨ lôhorizon 2050. Dôapr¯s cette loi, il ne devra plus y avoir aucune émis-

sion nette de gaz ¨ effet de serre dôici ¨ 2050. La Commission propose dôadopter une trajectoire pour 

lôensemble de lôUE sur la p®riode 2030-2050 en matière de réduction des émissions de gaz à effet de 

serre. Dans le même temps, la loi vise à renforcer les efforts en matière dôadaptation au changement 

climatique. De plus, la Commission a présenté à la mi-septembre une modification de la loi sur le climat 

propos®e, afin dôinscrire dans celle-ci lôobjectif de r®duction des ®missions dôau moins 55% (cf. ci-après) 

jusquôen 2030 en tant quôobjectif interm®diaire sur la voie de la neutralit® climatique souhait®e ¨ lôhori-

zon 2050 (sources: COM(2020) 80 final / COM(2020) 562 final). 

Intégration du syst¯me ®nerg®tique et de lôhydrog¯ne 

Le 8 juillet 2020, la Commission a présenté deux nouvelles strat®gies afin dôatteindre la neutralit® clima-

tique et de réaliser la transformation connexe du syst¯me ®nerg®tique: une strat®gie pour lôint®gration du 

syst¯me ®nerg®tique et une strat®gie de lôhydrog¯ne. 

La strat®gie de lôUE pour lôint®gration du syst¯me ®nerg®tique considère la planification et le fonc-

tionnement de ce dernier comme un tout, tous vecteurs énergétiques, infrastructures et secteurs de con-

sommation confondus. Elle repose sur trois piliers: 1) un système énergétique plus «circulaire», centré 

sur lôefficacit® ®nerg®tique, 2) une électrification directe accrue des secteurs dôutilisation finale avec une 
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part ®lev®e dô®nergies renouvelables, et 3) lôutilisation de carburants plus propres (p. ex. hydrogène re-

nouvelable, biocarburants durables et biogaz) pour les secteurs dans lesquels une électrification est dif-

ficile. La stratégie expose 38 mesures pour mettre en place un système énergétique plus intégré. Celles-

ci englobent la r®vision des dispositions l®gales existantes, un soutien financier, lô®laboration et lôutilisa-

tion de nouvelles technologies et dôoutils num®riques, des orientations sur les mesures fiscales ¨ lôinten-

tion des États membres, la fin des subventions des énergies fossiles, une réforme de la gestion du marché 

et de la planification des infrastructures ainsi quôune meilleure information des consommateurs. Lôanalyse 

des obstacles actuels dans ce domaine sera prise en compte dans les propositions concrètes, telles que 

la révision du règlement RTE-E dôici ¨ fin 2020 ou celle de la directive sur la taxation de lô®nergie et du 

cadre législatif du marché du gaz en 2021 (source: COM(2020) 299 final). 

Dans un syst¯me ®nerg®tique int®gr®, lôhydrog¯ne peut soutenir la d®carbonisation de lôindustrie, des 

transports, de la production dô®lectricit® et des b©timents au niveau europ®en. La strat®gie de lôhydro-

g¯ne de lôUE montre comment ce potentiel peut être exploité grâce à des investissements, à la régle-

mentation, ¨ la cr®ation de march®s, ¨ la recherche et ¨ lôinnovation. Lôhydrog¯ne peut approvisionner en 

énergie des secteurs où lô®lectrification est difficile et qui stockent lô®nergie pour pallier les fluctuations 

li®es aux ®nergies renouvelables. Lôobjectif principal est le d®veloppement dôhydrog¯ne renouvelable, 

produit principalement grâce aux énergies éolienne et solaire. Selon les informations de lôUE, dôautres 

formes dôhydrog¯ne bas carbone sont n®anmoins n®cessaires ¨ court et ¨ moyen termes pour r®duire 

rapidement les ®missions et soutenir le d®veloppement dôun march® viable. Cette transition progressive 

requiert une approche par étape: selon le souhait de la Commission, lôinstallation dôune capacit® dôau 

moins 6 GW dôélectrolyseurs produisant de lôhydrog¯ne renouvelable en vue dôobtenir jusquô¨ 1 million 

de tonnes sera subventionnée de 2020 à 2024. Entre 2025 et 2030, lôhydrog¯ne doit faire intrinsèquement 

partie dôun système énergétique intégré, lôobjectif ®tant de parvenir ¨ une capacit® install®e dôau moins 

40 GW dô®lectrolyseurs produisant de lôhydrog¯ne renouvelable (capacit® actuelle inf®rieure ¨ 1 GW) et 

de produire jusquô¨ 10 millions de tonnes dôhydrog¯ne renouvelable dans lôUE. Les besoins en hydrogène 

de lôEurope ne pourront toutefois pas °tre couverts par les seules sources europ®ennes, de sorte que 

des projets sont d®j¨ envisag®s avec lôUkraine, le Maroc, lôAustralie ou le Chili. Entre 2030 et 2050, les 

technologies de lôhydrog¯ne renouvelable devraient parvenir ¨ maturit® et °tre d®ploy®es ¨ grande 

®chelle dans tous les secteurs qui sont difficiles ¨ d®carboner. LôAllemagne, qui a d®fini sa propre strat®-

gie ambitieuse de lôhydrog¯ne le 10 juin 2020, entend profiter de sa présidence du Conseil européen au 

second semestre 2020 pour faire avancer ce dossier (source: COM(2020) 301 final / BMWi, 2020). 

Objectifs ®nerg®tiques et climatiques jusquôen 2030 

LôUE sôest fix® ¨ lôhorizon 2030 des objectifs quantitatifs dans les domaines suivants: émissions de gaz à 

effet de serre, énergies renouvelables, efficacité énergétique et interconnexion des réseaux électriques 

(sources: COM(2020) 562 final / COM(2020) 564 final / Conseil européen, 2014 / COM(2020) / Parlement 

européen, 2020):  

¶ Émissions de gaz à effet de serre:  après avoir réalisé une consultation publique et une analyse 

dôimpact approfondie, la Commission propose de durcir lôobjectif interm®diaire pour 2030 afin de 

concr®tiser son ambition dô°tre le premier continent climatiquement neutre du monde ¨ lôhori-

zon 2050. Par cons®quent, les ®missions de gaz ¨ effet de serre de lôUE doivent baisser dôau moins 

55% dôici ¨ 2030 par rapport ¨ leur niveau de 1990. Le pr®c®dent objectif ®tait de 40%. Début oc-

tobre, le Parlement europ®en a fix® un objectif dô®mission de ï60% dôici ¨ 2030 dans son avis sur la 

loi sur le climat. Il déterminera lôobjectif d®finitif dans les mois ¨ venir, en accord avec le Conseil eu-

rop®en. Dôapr¯s lô®valuation des PNEC des £tats membres pour la période 2021-2030, la Commis-

sion pense que lôUE devrait d®passer le pr®c®dent objectif de ï40%. LôUE doit cependant encore 

accro´tre lôefficacit® ®nerg®tique et la part des ®nergies renouvelables pour mettre en îuvre le nou-

vel objectif de 55%. 
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¶ Énergies r enouvelables:  dôici ¨ 2030, au moins 32% de lô®nergie totale consomm®e dans lôUE doi-

vent provenir de sources renouvelables. LôUE a fix® cet objectif contraignant dans la nouvelle ver-

sion de la directive relative ¨ la promotion de lôutilisation de lô®nergie produite à partir de sources re-

nouvelables, qui est entrée en vigueur fin 2018 dans le cadre du «Clean Energy Package» (cf. ci-

après). Dôapr¯s lô®valuation des PNEC, la part des ®nergies renouvelables pourrait progresser de 

33,7% dans lôUE dôici ¨ 2030. Eu ®gard au durcissement de lôobjectif concernant les ®missions de 

gaz ¨ effet de serre, la Commission entend r®viser cette directive dôici ¨ juin 2021 afin de renforcer 

jusquô¨ 40% lôobjectif relatif aux ®nergies renouvelables. 

¶ Efficacité énergétique:  elle doit augmenter dôau moins 32,5% dans lôUE dôici ¨ 203060. LôUE a fix® 

cet objectif dans la nouvelle version de la directive relative ¨ lôefficacit® ®nerg®tique, qui est entrée 

en vigueur fin 2018 dans le cadre du «Clean Energy Package» (cf. ci-après). Dôapr¯s lô®valuation 

des PNEC, lôobjectif dôefficacit® ¨ lôhorizon 2030 ne devrait pas être atteint. Eu égard au durcisse-

ment de lôobjectif concernant les ®missions de gaz ¨ effet de serre, la Commission entend r®viser 

cette directive dôici ¨ juin 2021 afin de renforcer jusquô¨ 41% lôobjectif dôefficacit®. 

¶ Interconnexion des réseaux électriques:  lôobjectif correspondant a ®t® fix® ¨ 15% de lô®lectricit® 

produite sur le territoire national ¨ lôhorizon 2030. 

«Clean Energy Package» 

Afin de mettre en îuvre lôUnion de lô®nergie61, lôUE a mis en vigueur en 2018 et en 2019 un vaste train 

de mesures comportant de nouvelles r¯gles sur le march® de lô®lectricit®, les ®nergies renouvelables, la 

s®curit® dôapprovisionnement, lôefficacit® ®nerg®tique et la gouvernance. Comprenant huit règlements et 

directives, ce paquet sôintitule çUne ®nergie propre pour tous les Europ®ensè (çClean Energy Packageè) 

(source: COM(2016) 860 final): 

¶ R®organisation du march® de lô®lectricit®: la refonte de la directive concernant des règles com-

munes pour le march® int®rieur de lô®lectricit®62, issue du troisième paquet sur le marché intérieur 

d®cid® en 2009, doit cr®er un march® de lô®lectricit® flexible, bas® sur le march® et centr® sur le con-

sommateur. La nouvelle version du règlement sur le march® int®rieur de lô®lectricit®63, également 

issu du troisième paquet sur le marché intérieur, instaure de nouvelles règles pour le marché inté-

rieur européen, qui sera adapté à la production électrique toujours plus décentralisée et fluctuante. 

Le futur fonctionnement du march® int®rieur de lô®lectricit® de lôUE est dôimportance pour la Suisse, 

au premier chef en raison de lô®troite interconnexion des march®s ®lectriques de la Suisse et de 

lôUE, qui est entretenue depuis des dizaines dôann®es. La Suisse ignore encore si la forte ouverture 

des lignes transfrontali¯res au sein de lôUE en vue du n®goce de lô®lectricit® aura des r®percussions 

n®gatives sur la stabilit® du r®seau. De mani¯re g®n®rale, si lôUE parvient ¨ renforcer et ¨ flexibiliser 

le marché européen de lô®lectricit®, ¨ garantir la s®curit® de lôapprovisionnement et ¨ contenir les dis-

positions nationales isolées qui perturbent le bon fonctionnement du marché, la Suisse bénéficiera 

aussi des prix plus bas (que pour des marchés moins intégrés), des conditions-cadre stables et de la 

s®curit® dôapprovisionnement accrue qui en r®sulteront. Mais lôexistence dôun accord sur lô®lectricit® 

déterminera également si et dans quelle mesure la Suisse profitera de ces retombées positives. 

                                                      

60 Lôobjectif de 2030 consiste ¨ r®duire la consommation ®nerg®tique finale dans lôUE des 28 ¨ 956 millions de tonnes au plus et 
la consommation énergétique primaire à un maximum de 1273 millions de tonnes dô®quivalent de p®trole brut. 

61 Depuis 2015, stratégie-cadre de la politique énergétique de lôUE qui comporte cinq dimensions: (1) sécurité, solidarité et con-
fiance, (2) march® int®rieur de lô®nergie pleinement int®gr®, (3) efficacit® ®nerg®tique, (4) protection du climat ï décarbonisation 
de lô®conomie et (5) recherche, innovation et comp®titivité. 

62 Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché 
int®rieur de lô®lectricit® et modifiant la directive 2012/27/UE (refonte) 

63 Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le march® int®rieur de lô®lectricit® (refonte) 
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¶ Agence de coopération des rég ulateurs de lô®nergie (ACER): la révision du règlement sur 

lôACER64 adapte le r¹le de lôagence aux nouveaux cadres l®gaux pour le march® int®rieur de lô®lectri-

cit® et la s®curit® dôapprovisionnement ®lectrique. Le but est de faon g®n®rale de renforcer le rôle 

de lôACER. Comme la Suisse est entour®e par le march® int®rieur de lô®lectricit® de lôUE, le travail de 

lôACER a des répercussions sur le march® suisse de lô®lectricit® et est particuli¯rement important 

pour lôElCom. Sans accord sur lô®lectricit®, la contribution de la Suisse ¨ lôACER reste limit®e. 

¶ Efficacité énergétique:  suite ¨ lôAccord de Paris, lôUE a adapt® les objectifs de la directive relative à 

lôefficacit® ®nerg®tique65 au cadre de politique climatique et énergétique fixé pour 2030. Désormais, 

un objectif dôefficacit® non contraignant de 32,5% sôapplique au niveau de lôUE66. La directive actuali-

sée sur la performance énergétique des bâtiments67 doit rendre ceux-ci plus «intelligents» et soute-

nir plus vigoureusement leur assainissement. La Suisse nôest pas concern®e par ces deux direc-

tives. 

¶ Énergies renouvelables:  une nouvelle version de la directive relative ¨ la promotion de lôutilisation 

de lô®nergie produite ¨ partir de sources renouvelables (directive SER)68 doit conduire à augmenter 

encore la part des ®nergies renouvelables dans la consommation ®nerg®tique dôici ¨ 2030. Les £tats 

membres fournissent des «contributions nationales» à la réalisation de cet objectif (plus aucun ob-

jectif national contraignant comme jusquôen 2020). Le m®canisme visant à fixer les «contributions 

nationalesè et ¨ surveiller la r®alisation des objectifs fait lôobjet dôun r¯glement s®par® sur la gouver-

nance de lôUnion de lô®nergie (cf. ci-dessous). La directive contient notamment des dispositions vi-

sant la promotion, la production propre et lôautoconsommation dô®nergie, le march® de la chaleur, les 

garanties dôorigine (GO) et les crit¯res de durabilit® concernant la bio®nergie. Elle encourage aussi 

les États membres à ouvrir leurs systèmes de promotion au-delà de leurs frontières. Sans accord sur 

lô®lectricit®, les garanties dôorigine suisses ne sont plus reconnues par les £tats membres de lôUE 

d¯s le milieu de lôann®e 2021, car le Clean Energy Package nôaccepte plus que des garanties dôori-

gine de pays tiers ayant conclu un accord. Jusquô¨ pr®sent, les £tats membres pouvaient d®cider de 

mani¯re autonome sôils acceptaient des garanties dôorigine ®mises par des £tats tiers. La Suisse 

continuera ¨ reconna´tre les garanties dôorigine europ®ennes. 

¶ S®curit® de lôapprovisionnement en électricité: le nouveau règlement sur la préparation aux 

risques dans le secteur de lô®lectricit®69 vise à préparer les États membres aux situations de crise 

dans le domaine de lô®lectricit®, qui surviennent par exemple en raison de situations m®t®orolo-

giques extrêmes, de cyber-attaques ou de pénuries de combustible. Renforçant la coopération entre 

les £tats, il comprend en particulier des sc®narios de crise r®gionaux et nationaux en mati¯re dô®lec-

tricité, des perspectives saisonnières et à plus court terme sur la s®curit® dôapprovisionnement, des 

plans nationaux de prévention des risques (y c. des mesures transfrontali¯res), la conclusion dôac-

cords interétatiques pour soutenir les pays en crise ainsi que des procédures européennes de base 

concernant les alertes pr®coces et les situations de crise. La conception et la mise en îuvre du nou-

veau r¯glement est aussi dôimportance pour la Suisse, compte tenu de lô®troite interconnexion entre 

notre pays et lôUE dans le domaine de lô®lectricit®. Actuellement, la Suisse ne peut participer aux dis-

cussions sur la s®curit® r®gionale de lôapprovisionnement que parall¯lement aux d®veloppements de 

lôUE, dans le cadre du Forum pentalat®ral de lô®nergie, sans pouvoir faire valoir quelque droit. 

                                                      

64 Règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de lóUnion europ®enne 
pour la coop®ration des r®gulateurs de lô®nergie (refonte) 

65 Directive (UE) 2018/2002 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 modifiant la directive 2012/27/UE relative 
¨ lôefficacit® ®nerg®tique 

66 Lôobjectif pour 2030 consiste ¨ r®duire la consommation ®nerg®tique finale dans lôUE des 28 ¨ 956 millions de tonnes et/ou la 
consommation énergétique primaire à 1273 millions de tonnes dô®quivalent de p®trole brut. 

67 Directive (UE) 2018/844 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2010/31/UE sur la perfor-
mance énergétique des b©timents et la directive 2021/27/UE relative ¨ lôefficacit® ®nerg®tique 

68 Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative ¨ la promotion de lôutilisation de 
lô®nergie produite ¨ partir de sources renouvelables (refonte) 

69 Règlement (UE) 2019/941 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur la préparation aux risques dans le secteur 
de lô®lectricit® et abrogeant la directive 2005/89/CE 
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¶ Gouvernance de lôUnion de lô®nergie: le but du nouveau r¯glement sur la gouvernance de lôUnion 

de lô®nergie70 est de cr®er un m®canisme de planification, dô®tablissement de rapports et de surveil-

lance des objectifs de lôUnion de lô®nergie. Ledit r¯glement couvre en particulier le regroupement, 

dans des plans nationaux int®gr®s en mati¯re dô®nergie et de climat pour la p®riode 2021-2030, 

dôune large part des obligations actuelles des £tats membres quant aux rapports, ¨ la planification et 

au suivi (cf. plus haut). Grâce à un mécanisme de surveillance, la gouvernance doit garantir la réali-

sation des objectifs climatiques et ®nerg®tiques ¨ lôhorizon 2030 d®cid®s au niveau de lôUE. Elle 

fournit ¨ la Commission certaines comp®tences lôhabilitant ¨ surveiller la r®alisation des objectifs et ¨ 

prendre des mesures. 

Évolution par rapport aux objectifs pour 2020 

LôUE sôest fix® ¨ lôhorizon 2020 des objectifs quantitatifs pour les domaines suivants: ®missions de gaz ¨ 

effet de serre, énergies renouvelables, efficacité énergétique et interconnexion des réseaux électriques. 

Le degré de réalisation des objectifs se présente comme suit (sources: Eurostat, 2020 / COM(2017) 718 

final / Conseil européen, 2014):  

¶ Émissions de gaz à effet de serre:  au niveau de lôUnion, lôobjectif contraignant est une r®duction 

de 20% dôici ¨ 2020 par rapport au niveau de 1990. Selon des informations provisoires, les ®mis-

sions de gaz à effet de serre (y c. les émissions du trafic aérien international) étaient en 2018 infé-

rieures de 20,6% à celles de 1990 et donc en-de¨ de lôobjectif pour 2020. 

¶ Énergies renouvelables:  dôici ¨ 2020, 20% de lô®nergie totale consomm®e dans lôUE doivent prove-

nir de sources renouvelables. Cet objectif ¨ lô®chelle de lôUnion est contraignant. Il a ®t® compl®t® 

par des objectifs, également contraignants, applicables aux divers États membres. La part des éner-

gies renouvelables dans la consommation ®nerg®tique totale nôa cess® de progresser dans lôUE: elle 

était de 18,9% en 2018. LôUE devrait donc dépasser son objectif de 2020. 

¶ Efficacité énergétique:  lôUE sôest donn® pour objectif non contraignant dôam®liorer lôefficacit® ®ner-

g®tique de 20% dôici ¨ 202071. En 2018, la consommation énergétique primaire a baissé de 0,6% par 

rapport ¨ lôann®e pr®c®dente et la consommation ®nerg®tique finale sôest stabilis®e (+0,1%). Il nôest 

pas encore certain que lôobjectif de 2020 soit r®alis®. 

¶ Interconnexion des réseaux électriques:  en 2014, le Conseil européen a appelé tous les États 

membres ¨ d®velopper dôici ¨ 2020 leurs lignes de transport transfrontali¯res afin que chaque pays 

puisse transf®rer aux £tats voisins au moins 10% de lô®lectricit® produite sur son territoire national. 

Selon la Commission, huit États nôont pas encore atteint cet objectif. 

Mise en îuvre des «Network Codes» dans le domaine de lô®lectricit® 

LôUE d®veloppe son march® int®rieur de lô®nergie depuis les ann®es 1990, en particulier dans les sec-

teurs de lô®lectricit® et du gaz. Dôailleurs, le d®veloppement avanc® du march® int®rieur europ®en de 

lô®lectricit® a des cons®quences sur la Suisse, et plus pr®cis®ment sur le march® de lô®lectricit®, lôexploi-

tation du r®seau et le n®goce de lô®lectricit® aux fronti¯res. Le règlement sur le march® int®rieur de lô®lec-

tricité est lôun des textes fondateurs de ce march® sur le plan juridique. Il pose également des jalons en 

vue dôautres actes r®glementant les activit®s transfrontali¯res dans le n®goce de lô®lectricit® et dans lôex-

ploitation des réseaux de transport. Sur cette base, plusieurs «Network Codes» ou Guidelines dans le 

domaine de lô®lectricit® sont entr®s en vigueur en 2015 sous la forme de r¯glements dôapplication de la 

                                                      

70 Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de lôunion de 
lô®nergie et de lôaction pour le climat 

71 Lôobjectif de 2030 consiste ¨ r®duire la consommation ®nerg®tique finale dans lôUE des 28 ¨ 1086 millions de tonnes au plus et 
la consommation énergétique primaire à un maximum de 1483 millions de tonnes dô®quivalent de p®trole brut. 
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Commission européenne. Ils peuvent être classés en trois catégories: exploitation du réseau, raccorde-

ment au r®seau et march®. Il sôagit de dispositions tr¯s techniques qui jouent toutefois un rôle majeur 

dans le d®veloppement du march® int®rieur de lô®lectricit®. On peut citer ¨ titre dôexemple lôintroduction 

de règles pour les nouvelles plates-formes de négoce entre les pays membres de lôUE. Grâce aux Net-

work Codes, de nombreuses plates-formes de négoce sont créées pour différents produits électriques. 

Les r¯glementations concernant lôattribution des capacit®s et la gestion des problèmes de congestion72, 

celles concernant lôattribution des capacit®s ¨ long terme73 et celles concernant lô®quilibrage du réseau 

dans le syst¯me dôapprovisionnement en ®lectricit®74 sont particuli¯rement importantes pour lô®change 

dô®lectricit® aux fronti¯res suisses. Ces r®glementations excluent explicitement la Suisse des nouvelles 

plates-formes de n®goce, tant quôun accord sur lô®lectricit® avec lôUE nôest pas sign®.  

Les dispositions relatives ¨ lôoctroi de capacit®s et ¨ la gestion des problèmes de congestion mettent en 

place le couplage des march®s sur le march® europ®en de lô®lectricit®: gr©ce ¨ des ench¯res implicites, 

ce couplage réunit dans le négoce à court terme (day ahead et intraday), au sein dôun march® int®gr® de 

lô®lectricit®, des activit®s commerciales auparavant s®par®es qui concernent lôattribution de capacit®s de 

transport et lô®change dô®lectricit®. Or la Suisse ne peut pas participer à ce couplage des marchés sans 

accord sur lô®lectricit® ou accord-cadre institutionnel. Cette exclusion a des conséquences en Suisse non 

seulement sur le commerce, mais aussi sur lôexploitation du r®seau de transport: une augmentation des 

flux de bouclage imprévus à travers la Suisse, liée au négoce supplémentaire entre lôAllemagne et la 

France, a été enregistrée depuis lôintroduction du couplage des march®s fond® sur les flux pour le march® 

day ahead en Europe centrale et de lôOuest. Cette situation ne d®coule pas directement de lôexclusion de 

la Suisse de ce couplage, mais plutôt de la prise en compte insuffisante des éléments critiques du réseau 

de transport helvétique dans les calculs de capacités sous-jacents. Dans la mesure où cela pourrait po-

tentiellement compromettre la s®curit® du syst¯me, lôUE offre d®sormais son aide pour une int®gration 

technique de ces éléments suisses dans calculs de capacités. Swissgrid et lôElCom sont en train dô®la-

borer des solutions correspondantes. Il faut noter que la r®gulation concernant lô®quilibrage du r®seau de 

Suisse (Balancing Code) prévoit une participation aux plates-formes planifi®es pour lô®change dô®nergie 

de r®glage, dans le cas o½ lôexclusion de la Suisse pourrait conduire à des flux physiques dô®lectricit® non 

planifiés, qui compromettent la sécurité du système dans la région. Une nouvelle version du règlement 

sur le march® int®rieur de lô®lectricit® est entr®e en vigueur au milieu de lôann®e 2019 dans le cadre du 

«Clean Energy Packageè de lôUE (cf. ci-dessus). La Commission devra dès lors examiner et réviser les 

anciens Network Codes. De plus, de nouveaux Network Codes ont été définis, notamment en matière de 

cybersécurité.  

Soucieux dôassurer suffisamment la s®curit® de lôapprovisionnement en électricité dans le marché 

«energy only» (EOM), plusieurs États membres de lôUE ont introduit diverses formes de mécanismes 

de capacité . Dans lôUE, on entend par m®canisme de capacit® un dispositif par lequel les producteurs 

dô®lectricité et les autres fournisseurs de capacité tels les prestataires de gestion de la charge, reçoivent 

une rémunération pour se tenir à disposition en cas de besoin. Mais la propagation de tels mécanismes 

nationaux a suscit® la critique au sein de lôUE. Côest pourquoi la Commission européenne a présenté en 

2016 le rapport final sur son enquête sectorielle des mécanismes de capacité. Elle y montre que les 

m®canismes de capacit® ont pour effet de distordre la concurrence, quôils menacent les objectifs de d®-

carbonisation et quôils peuvent pousser le prix de la s®curit® dôapprovisionnement ¨ la hausse. La Com-

mission a clairement établi que le soutien public aux fournisseurs de capacité représente fondamentale-

ment des aides étatiques qui devraient, à ce titre, respecter les dispositions de lôUE sur les aides pu-

bliques. En appliquant les r¯gles relatives aux aides dôÉtat, la Commission entend garantir que les États 

membres nôintroduisent des m®canismes de capacit® que sôils sôav¯rent n®cessaires. Aux yeux de lôUE, 

les m®canismes de capacit® nationaux ne sauraient conduire ¨ ce que le march® int®rieur de lôUE r®-

cemment constitué ne se désagrège en marchés nationaux, les consommateurs devant en supporter 

les coûts tandis que les objectifs climatiques seraient menacés. Certains États membres ont néanmoins 

                                                      

72 Commission Regulation (EU) 2015/1222 of 24 July 2015 establishing a guideline on capacity allocation and congestion man-
agement 

73 Commission Regulation (EU) 2016/1719 of 26 September 2016 establishing a guideline on forward capacity allocation 
74 Commission Regulation (EU) 2017/2195 of 23 November 2017 establishing a guideline on electricity balancing 
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mis en place des m®canismes de capacit® avec lôaccord des autorit®s europ®ennes de la concurrence. 

Outre son enquête sectorielle, ils existent, par le paquet de mesures «Une énergie propre pour tous les 

Européens», de meilleures r¯gles pour les march®s de capacit® sur le march® int®rieur de lôUE. Ces 

règles font partie du r¯glement sur le march® int®rieur de lô®lectricit® (source: C(2016) 2107 final). 

Marché intérieur du gaz et sécurité de lôapprovisionnement en gaz 

En avril 2019, lôUE a d®cid® de modifier la directive concernant des règles communes pour le mar-

ché intérieur du gaz naturel 75. Lôadaptation concerne les conduites de gaz de lôUE ¨ destination ou en 

provenance de pays tiers. En vertu de cette directive, ces conduites sont soumises à la législation euro-

péenne sur le marché du gaz (accès de tiers au réseau, règles de tarification, dissociation des structures 

de propri®t® et transparence) d¯s lors quôelles se situent sur le territoire des £tats membres de lôUE. 

Ceux-ci peuvent mettre en place des dérogations pour les conduites de gaz qui ont été achevées avant 

2019. Pour ce faire, lô£tat membre sur le territoire duquel est situ® le premier point de connexion dôune 

conduite en provenance dôun pays tiers doit consulter ce dernier avant de décider de la nécessité de 

déroger aux dispositions européennes. La Commission est ®galement comp®tente en la mati¯re. Jusquô¨ 

nouvel ordre, cette nouveaut® nôa aucune r®percussion directe sur la Suisse aussi parce que les points 

de raccordement transfrontaliers vers la Suisse du c¹t® des pays voisins sont aujourdôhui d®j¨ g®r®s 

selon les règles du marché intérieur européen. La faon dont les £tats membres de lôUE traitent les 

conduites de gaz à destination ou en provenance de pays tiers est toutefois pertinente pour la Suisse, 

car côest un pays de transit majeur pour le gaz transport® depuis la France et lôAllemagne vers lôItalie (et 

aussi dans lôautre sens depuis ao¾t 2017 gr©ce ¨ lôinversion du flux). 

Règlement concernant des mesures v isant ¨ garantir la s®curit® de lôapprovisionnement en gaz 

naturel : eu ®gard ¨ sa d®pendance envers ses fournisseurs de pays tiers, lôUE entend °tre par®e sur 

ses march®s pour faire face ¨ dô®ventuelles perturbations de lôapprovisionnement en gaz. Les ®l®ments 

essentiels du règlement76 révisé en 2017 sont le principe de solidarité, en vertu duquel les États 

membres voisins se soutiennent mutuellement en cas de crise grave afin dôassurer lôapprovisionnement 

énergétique des ménages et des principaux services sociaux, une coopération régionale plus étroite et 

une transparence accrue par lôobligation faite aux entreprises gazi¯res dôannoncer leurs contrats ¨ long 

terme qui rev°tent une importance pour la s®curit® de lôapprovisionnement. Pour la Suisse, qui est un 

pays de transit du gaz, il reste encore à déterminer si et comment elle pourrait sôint®grer dans le m®ca-

nisme de crise de lôUE et la coop®ration r®gionale. La Suisse continuera de participer aux séances du 

Groupe de coordination pour le gaz institué par lôUE apr¯s la crise du gaz de 2009 entre la Russie et 

lôUkraine et auxquelles elle est invit®e de cas en cas depuis 2013 (cf. chapitre S®curit® de lôapprovision-

nement en gaz). 

Infrastructure énergétique 

Dans sa communication  du 24 novembre 2017 intitulée Renforcer les r®seaux ®nerg®tiques de lôEu-

rope , la Commission informe sur lôobjectif sup®rieur, prescrit ¨ lôhorizon 2030, dôun taux dôinterconnexion 

de 15% (lôUE avait fix® un taux dôau moins 10% pour 2020; cf. ci-dessus). Cet objectif signifie que chaque 

État membre devrait pr®voir des lignes ®lectriques de mani¯re ¨ ce quôau moins 15% de lô®lectricit® pro-

duite dans ses centrales électriques puissent être transférés par-delà ses frontières dans les pays voisins. 

La Commission propose de mettre en îuvre cet objectif dôinterconnexion par une s®rie de nouveaux 

seuils plus spécifiques permettant de déterminer où le développement des capacités de raccordement 

est urgent. La Suisse, qui est particulièrement bien interconnectée avec ses pays voisins en comparaison 

europ®enne, remplit tous ces crit¯res selon la communication vis®e. La principale action de lôUE pour 

                                                      

75 Directive (UE) 2019/692 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 modifiant la directive 2009/73/CE concernant 
des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel 

76 Règlement (UE) 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2017 concernant des mesures visant à garantir 
la s®curit® de lôapprovisionnement en gaz naturel et abrogeant le règlement (UE) no 994/2010 
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r®aliser ses objectifs dôinterconnexion consiste ¨ mettre en îuvre les projets dôint®r°t commun (PIC). 

La Commission a publié la quatrième liste de ce genre le 31 octobre 2019. Lôactuelle liste PIC comprend 

des projets transfrontaliers qui concernent le territoire suisse. La prochaine (cinquième) liste de PCI en-

trera vraisemblablement en vigueur début 2021 (sources: COM(2017) 718 final / C(2019) 7772 final). 

Autres sujets 

Comme mentionné ci-dessus, lôUE sôest fix® de nouveaux objectifs pour la p®riode 2021-2030 afin de 

réduire les émissions. À cet effet, lôinstrument essentiel dans le cadre de sa politique climatique est le 

syst¯me dô®change de quotas dô®mission (SEQE) de lôUE, qui a été révisé. La version révisée de la 

directive correspondante77 est entrée en vigueur en avril 2018. Le développement du SEQE est aussi 

dôimportance pour la Suisse, qui a relié son syst¯me dô®change de quotas dô®missions avec celui de lôUE 

le 1er janvier 2020. Comme dans lôUE, les ®missions de CO2 de lôaviation civile et des ®ventuelles cen-

trales à énergies fossiles seront dorénavant prises en compte dans le SEQE suisse. Grâce à ce couplage, 

les entreprises suisses peuvent participer au march® europ®en des quotas dô®missions, qui est plus vaste 

et liquide, et b®n®ficier des m°mes conditions de concurrence que les entreprises de lôUE (sources: COM, 

2017 / Conseil fédéral, 2017b+2019e).  

Dans le domaine de la mobilité , un règlement établissant des normes de performance plus strictes en 

mati¯re dô®missions de CO2 pour les voitures de tourisme neuves et pour les véhicules utilitaires légers 

neufs est en vigueur depuis 201978. Il précise que les émissions moyennes de CO2 par kilomètre des 

voitures de tourisme immatriculées en 2030 dans lôUE devront °tre inf®rieures de 37,5% aux valeurs de 

2021. La réduction est fixée à 31% pour les véhicules utilitaires légers. Le règlement définit également la 

conversion des valeurs cibles actuelles entre 2021 et 2024 en raison de la nouvelle procédure de mesure 

du CO2 intitul®e WLTP. De plus, lôUE a mis en place pour la premi¯re fois des normes de performance 

en mati¯re dô®missions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds. Entré en vigueur en août 2019, le 

règlement correspondant79 stipule que les émissions des véhicules utilitaires lourds neufs en 2030 de-

vront être inférieures de 30% à celles enregistrées pendant la période de référence, qui va de juillet 2019 

à juin 2020. En Suisse, ces nouvelles prescriptions à partir de 2021 ont été reprises dans la révision totale 

de la loi sur le CO2. Jusquôen 2024, des valeurs cibles de 95 grammes de CO2 par kilomètre pour les 

voitures de tourisme et de 147 grammes de CO2 par kilomètre pour les véhicules utilitaires légers sôap-

pliqueront; elles sont converties conformément à la procédure de mesure WLTP dès 2021 (sources: 

COM(2017) 676 final / Conseil fédéral 2017a / Conseil de lôUnion européenne, 2019 / COM, 2018 / COM, 

2019a). 

En ce qui concerne lôefficacité énergé tique des appareils, un règlement-cadre dô®tiquetage de la con-

sommation énergétique (étiquette-énergie)80 est en vigueur depuis 2017. LôUE r®introduit lô®chelle initiale 

de A à G à partir du 1er mars 2021, mais à un niveau plus élevé: la catégorie A+++ devient ainsi B ou C. 

De plus, lôUE adapte les exigences relatives aux indications sur la consommation dô®nergie dans les 

documents de vente et la publicité. La Suisse adopte simultanément ces prescriptions et la nouvelle éti-

quette. Pour ce faire, le Conseil fédéral a décidé en avril 2020 de r®viser lôordonnance sur les exigences 

relatives ¨ lôefficacit® ®nerg®tique (OEEE). Une partie des modifications est d®j¨ entr®e en vigueur le 

                                                      

77 Directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2018 modifiant la directive 2003/87/CE afin de ren-
forcer le rapport coût-efficacit® des r®ductions dô®missions et de favoriser les investissements à faible intensité de carbone, et la 
décision (UE) 2015/1814 

78 Règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des normes de performance en 
mati¯re dô®missions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs, et abrogeant les 
règlements (CE) n° 443/2009 et (UE) n° 510/2011 (refonte) 

79 Règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en 
matière dó®missions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) n° 595/2009 et (UE) 
2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE 

80 Règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l'étiquetage éner-
gétique et abrogeant la directive 2010/30/UE. 
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15 mai 2020, le reste devrait suivre début ou courant 2021 (source: COM, 2019b / Conseil fédéral, 

2020d). 

Conventions intergouvernementales concernant le domaine de lô®nergie: la Commission entend 

garantir, par des examens préalables, que les accords intergouvernementaux qui ont été conclus par 

les £tats membres de lôUE avec des pays tiers et qui pr®sentent de lôint®r°t pour la s®curit® de lôappro-

visionnement ®nerg®tique de lôUE soient plus transparents et en tous points compatibles avec le droit 

européen. La Russie est principalement visée ici. Cet examen préalable est notamment obligatoire dans 

les domaines du gaz et du pétrole. Le projet est entré en vigueur en 201781. ê ce stade, la Suisse nôen 

a pas été affectée. 

Politique climatique internationale  

Lors de la 25e conférence sur le climat (COP25) de Madrid à la mi-décembre 2019, aucune règle sur des 

m®canismes du march® excluant la double prise en compte des r®ductions dô®missions r®alis®es ¨ 

lô®tranger nôa pu °tre approuv®e pour poursuivre la mise en îuvre de lôAccord de Paris. La Suisse 

déplore cette décision et entend, avec plusieurs £tats partenaires, sôengager ¨ respecter des r¯gles de 

marché ambitieuses. Elle envisage également une coopération bilatérale imminente avec différents pays. 

Le Conseil fédéral a autorisé à cette fin des accords avec le Pérou et le Ghana en 2020. Prévue fin 2020 

¨ Glasgow, la COP26 a ®t® report®e dôun an, ¨ novembre 2021, en raison de la pandémie de COVID-19. 

Adopté en décembre 2015 par les différentes nations après des années de négociations, lôAccord de 

Paris est en vigueur depuis le 4 novembre 2016. Il renoue avec la deuxi¯me p®riode dôengagement du 

Protocole de Kyoto et oblige tous les États à prendre des mesures pour réduire les émissions de gaz à 

effet de serre. Ceci dans le but commun de contenir à nettement moins de deux degrés Celsius la hausse 

globale de la température par rapport au niveau préindustriel, des efforts devant être entrepris afin de 

limiter lôaugmentation ¨ 1,5 degré Celsius. Les autres objectifs de cet accord consistent à améliorer les 

capacit®s dôadaptation face aux cons®quences inévitables du changement climatique et de concilier les 

flux financiers avec une voie menant à un développement à faible émission de gaz à effet de serre et 

r®silient aux changements climatiques. Dans lôintervalle, les 197 parties ¨ la Convention-cadre des Na-

tions unies sur les changements climatiques (UNFCCC) ont adh®r® ¨ lôAccord de Paris et 189 lôont ratifi®. 

Le 1er juin 2017, le président américain Donald Trump a fait savoir que les États-Unis voulaient se retirer 

de lôAccord de Paris. Ainsi les £tats-Unis seraient le seul parti à la Convention-cadre qui ne participerait 

pas ¨ lôaccord. En raison des d®lais de r®siliation, la sortie formelle nôest possible quôen novembre 2020. 

Dôici l¨, les £tats-Unis demeurent de jure partie au contrat. 

La Suisse a déposé son instrument de ratification le 6 octobre 2017, apr¯s que lôAssembl®e f®d®rale a 

approuv® lôAccord en date du 16 juin 2017. En ent®rinant lôAccord, lôAssembl®e f®d®rale a ®galement 

adopt® lôobjectif de r®duction global des gaz ¨ effet de serre de 50% ¨ lôhorizon 2030 par rapport ¨ 1990. 

Cet objectif est toutefois assorti dôune clause selon laquelle la r®partition entre la part indig¯ne et la part 

®trang¯re ne seront d®termin®es quôau moment de la mise en îuvre sur le plan national (selon la révision 

totale de la loi sur le CO2, au moins 75% des réductions nécessaires doivent se faire en Suisse). Depuis 

la ratification, la Suisse est en outre juridiquement tenue de prendre des mesures dôatt®nuation et dôadap-

tation aux changements climatiques. Elle devra en outre continuer de rendre compte avec le «Biennal 

Report» tous les deux ans au Secrétariat de la Convention-cadre sur le climat des Nations Unies de 

lô®volution de ses ®missions de gaz ¨ effet de serre, des mesures de r®duction des ®missions et dôadap-

tation prévues et de sa contribution au financement international pour le climat. Le Parlement a transposé 

lôAccord de Paris dans le droit suisse lors de la r®vision totale de la loi sur le CO2. Celle-ci devrait entrer 

en vigueur d®but 2022, sous r®serve dôun éventuel référendum.  

                                                      

81 D®cision (UE) 2017/684 du Parlement europ®en et du Conseil du 5 avril 2017 ®tablissant un m®canisme dô®change dôinforma-
tions en ce qui concerne les accords intergouvernementaux et les instruments non contraignants conclus entre des États 
membres et des pays tiers dans le domaine de lô®nergie, et abrogeant la d®cision no 994/2012/UE 
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En 2018, le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) a exposé dans un 

rapport sp®cial les cons®quences dôun r®chauffement mondial de 1,5 degré et les a comparées avec 

lôimpact dôun r®chauffement de 2 degrés. Il ressort clairement de ce rapport que déjà une augmentation 

de la temp®rature moyenne dôau moins 1,5 degr® ¨ lô®chelle mondiale aurait de graves incidences sur les 

écosystèmes et que celles-ci sôaccentueraient encore sensiblement si ce r®chauffement atteignait les 

2 degrés. Le bilan des émissions de CO2 doit déjà atteindre le niveau de zéro émission nette dès le milieu 

du siècle pour limiter ce réchauffement climatique à 1,5 degré. Le Conseil fédéral, en se basant sur ces 

travaux, a charg® lôOFEV de r®examiner les objectifs climatiques ¨ long terme et dôinventorier les actions 

possibles. Le 28 août 2019, il a par ailleurs d®cid® que dôici ¨ 2050, la Suisse ne devra plus rejeter dans 

lôatmosph¯re davantage de gaz ¨ effet de serre que ce que les r®servoirs naturels et artificiels sont ca-

pables dôabsorber (z®ro ®mission nette jusquôen 2050). Cet objectif climatique garantira la contribution de 

la Suisse à la limitation du réchauffement climatique à 1,5 degr® au plus ¨ lô®chelle mondiale. Début 

septembre 2019, lors de la consultation sur le contre-projet direct ¨ lôinitiative pour les glaciers, le Conseil 

f®d®ral a propos® dôinscrire de mani¯re contraignante dans la Constitution le niveau de z®ro ®mission 

nette de gaz ¨ effet de serre, qui nô®tait jusquô¨ pr®sent quôun objectif indicatif (Sources: Conseil fédéral, 

2020e+f+2019b+2017a / DETEC, 2020 / IPCC, 2018 / OFEV, 2018). 

Coop®ration internationale de la Suisse dans le domaine de lô®nergie  

La Suisse n®gocie avec lôUE un accord bilat®ral sur lô®lectricit®. Pour lôessentiel, il sôagit dôun accord 

visant lôoctroi mutuel de lôacc¯s au march® de lô®lectricit®. Ses contenus et sa port®e sont largement 

définis, mais quelques-uns de ses aspects, dans divers domaines, font encore lôobjet de n®gociations. 

Celles-ci marquent le pas depuis le milieu de lôann®e 2018, car lôUE conditionne leur poursuite aux pro-

grès des discussions avec la Suisse sur un accord institutionnel. Avec le Clean Energy Package (CEP), 

le cadre r¯glementaire de lôUE sôest largement d®velopp® dans le domaine de lô®nergie. Ceci demandera 

probablement une adaptation du mandat de négociation, étant donné que la base de négociations utilisée 

jusquôici, le troisi¯me paquet sur le march® int®rieur de lô®lectricit®, a ®t® remplac®e par le CEP. 

Sur le plan de la coopération régionale , la Suisse participe depuis f®vrier 2011, en qualit® dôobservatrice 

active et permanente, au Forum pentalat®ral de lô®nergie. Les ministres de lô®nergie allemand, franais, 

belge, hollandais, luxembourgeois, autrichien et suisse collaborent sur une base volontaire dans le cadre 

de ce forum, dont les travaux portent sur le march® de lô®lectricit®, la s®curit® dôapprovisionnement en 

®lectricit®, la flexibilit® de ce march® et lôhydrog¯ne. Mi-juin 2020, Simonetta Sommaruga, présidente de 

la Conf®d®ration, a sign® ¨ Bruxelles une d®claration politique commune du Forum pentalat®ral de lô®ner-

gie sur le r¹le de lôhydrog¯ne dans la d®carbonisation du syst¯me ®nerg®tique. En mai, les gestionnaires 

des réseaux de distribution des États membres du forum ont publié leur troisième rapport commun sur la 

s®curit® r®gionale de lôapprovisionnement en ®lectricit®. Swissgrid, qui g¯re le r®seau de distribution en 

Suisse, a également participé à cette analyse. La Suisse continuera de participer à ce forum. 

Les nombreuses interd®pendances entre la Suisse et ses pays voisins dans le domaine de lô®nergie 

appellent un approfondissement des relations bilatérales . En 2020, lô®nergie et le climat ont ®t® des 

thèmes abordés lors des visites de Simonetta Sommaruga, présidente de la Confédération, en Autriche, 

en Ukraine et en Allemagne. Lors de discussions avec Ursula von den Leyen, présidente de la Commis-

sion europ®enne, au WEF ¨ Davos ainsi quôavec Giuseppe Conte, pr®sident du Conseil des ministres 

italien, ¨ Rome, la dimension çverteè des mesures de stabilisation de lô®conomie suite ¨ la pand®mie de 

Covid-19 a été discutée. 

La Suisse sôest engag®e pour la coopération multilatérale  dans le cadre des institutions multilatérales 

de lô®nergie, notamment lôAgence internationale de lô®nergie (AIE). En ce qui concerne la Charte de lô®ner-

gie, la Suisse sôest engag®e afin que des n®gociations concernant la modernisation du contrat soient 

lanc®es ¨ partir de 2020, en particulier dans le but dôadapter le contrat aux exigences actuelles de la 

d®carbonisation et de la nouvelle pratique dans le domaine de lôaccord sur la protection des investisse-

ments. En juillet et septembre 2020, deux cycles de négociations ont eu lieu. Les négociations devraient 

se poursuivre en 2021. En janvier 2020, comme déjà en 2019, la Suisse a organisé en marge de la 
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r®union annuelle de lôAgence internationale pour les ®nergies renouvelables (IRENA) un atelier sur la 

force hydraulique. De plus, la Suisse si®geait de 2019 ¨ 2020 ¨ lôIRENA, ce qui est également prévu pour 

2021 et 2022. De plus, elle collabore au sein de l'Agence internationale de l'®nergie atomique de lôONU. 

Par ailleurs, lôAIE a proc®d® en novembre 2017 ¨ son audit approfondi de la politique ®nerg®tique de la 

Suisse. Le rapport en a été présenté en octobre 2018. La politique énergétique suisse y reçoit de bonnes 

notes, mais lôAIE recommande de promouvoir la transformation du syst¯me ®nerg®tique en harmonie 

avec la politique climatique et de développer le cadre réglementaire nécessaire à cet effet. 

(Sources: Conseil fédéral, 2019c / DETEC, 2020 / OCDE/AIE, 2018). 
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